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前    言 

 

进步加强质量理强化变电站交流电流回路电压回路系统设计安装调

试验收等环节建设控制力度确保变电站交流电流电压回路系统正确性保证继电保

护计量测量准确性特制定专项理规定附录(变电站交流电流电压回路正确性

检查试验办法)参考性文件 

规定云南电网公司工程建设部提出口 

规定云南电网公司标准化委员会办公室易志生统编号 

规定编写员：陈  勇  程  颖  龚  闯  李亚林  李胜男  杨传斌  吕建  

 沈  坚  叶煜明  王晓波  王跃辉  袁太  尹  志  赵建兵  

杨永昆  徐国胜  谢  珉 

附录编写员：  陈  勇  杨传斌  程  颖 

规定审核：  李品清  孙学勤  付冠辉  王   黎明辉   

规定廖泽龙批准 

规定云南电网公司工程建设部负责解释 
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变电站交流电流电压回路系统建设专项理规定（试行） 

 

1  适范围 

规定适云南电网公司系统 35kV 电压等级变电站新建改建工程技改工

程 35kV 变电站工程参执行 

2  术语定义 

21 交流电流电压回路系统指变电站电流互感器（含次侧串接线）电压互感器

电缆端子箱屏柜端子排接线变流器交流采样模块等次二次设备序联接

组合总称作次高电压电流转变二次低电压电流继电保护装置

动控制设备计量测量等设备提供原设备运行电气参数 

22 电流回路试验电流回路次加电流二次屏柜进行检测通检测数判

断电流回路正确性试验 

23 电压回路试验指电压回路次加电压二次屏柜进行检测通检测数

分析判断电流回路正确性试验 

24 精确度检查试验指屏柜端子加试验电压电流检查屏柜装置电压

电流相位采样正确误差情况试验 

3  规范性引文件 

DLT 7822001  110kV 送变电工程启动竣工投产验收规程 

DLT 51611～5161172002电气装置安装工程质量检验评定规程 

DLT 51362001 火力发电厂变电二次接线设计技术规程 

DLT 52182005 220～500kV 变电设计技术规程 

GB501502006  电气装置安装工程电气设备交接试验标准  

GB501711992 电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工验收规范 

GB12072006 电磁式电压互感器 

GB47032001电容式电压互感器 

JJG 10212007  电力互感器检定规程 

GB12082006 电流互感器 

GBJ1481990 变压器油浸电抗器互感器施工验收规范 

QCSG 1  00082004 继电保护安全动装置检验条例 
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云南电网公司电气设备交接试验规定（试行） 

云南电网公司电气设备装备技术原 

110kV～500kV 输变电工程施工图审查指导意见（试行） 

防止电力生产重事二十五项重点求 

中国南方电网公司十项重点反事措施 

4  单位职责 

41 设计单位负责设计程中严格关交流电流电压回路系统规程规范规

定反措求进行设计确保设计质量 

42 安装单位负责严格设计施工图纸敷设电缆排线接线确保接线正确紧固

安装负责必须接线进行检查确认      

43 调试单位负责逐线核交流电流电压回路接线极性变保护范围正确性确

保电流回路开路电压回路短路组织交流电流电压回路进行检查试验试验数

进行认真分析出回路否正确结 

44 监理单位负责关规定求进行监理施工图纸审查时施工图纸审查

关检查交流电流电压回路电缆截面符合设计相关反措求交流电流电压回路正确

性检查试验进行旁站监理试验数真实性试验结进行监理 

45 建设单位负责组织协调参建单位规定求开展工作督促调试安装单位

完成交流电流电压回路正确性检查试验 

46 验收检查组应交流电流电压二次回路接线进行验收检查交流电流电压回

路正确性检查试验进行验收试验数疑问情况求试验单位复核出

明确验收结 

47 公司总部口职部门负责组织协调督促检查指导完善理工作 

5  容求 

51 设计阶段求设计员认真仔细进行设计工作严校核审核关严格

公司颁发云南电网公司电气设备装备技术原选择设备施工设计图纸负责 

52 电压电流互感器应具计量专绕组计量专绕组等级精度容量应符合公

司关计量规程规定求 

53 电压计量专绕组二次回路应装设空气开关计量专绕组二次回路接入

开关刀闸辅助接点分段母线电压互感器计量专绕组二次回路应加装动电压切

换装置电流计量专绕组二次回路接入测量保护远动装置 

54 电气施工图纸会审建设单位应提前通知分发设计图纸资料监理运行安
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装调试单位单位会审前交流电流电压系统施工图纸进行认真阅读提前准备

单位意见施工图纸会审交流电流电压回路系统作审查重点容 

55 交流电流电压回路电缆严禁中间接头 

56 检查交流电流电压回路实际芯线截面电流回路电缆线芯截面≥25mm2电压回路

电缆线芯截面≥15mm2 110kV 变电站计量电压电流专绕组二次回路芯线截面≥

4 mm2 

57 交流电流电压回路二次接线紧固接线正确标识清晰准确完整褪色 

58 电流互感器串联变极性符合设计整定求 

59 电流互感器备二次绕组必须引接端子箱端子箱短路接 

510 电容式电压互感器末屏电容分压器低压端子接牢固导通良电磁型电压

互感器次绕组尾端接牢固导通良 

511 安装员应严格设计图纸进行接线电缆两侧应挂电缆编号牌电缆芯线两

侧应二次回路胶头套电流互感器电压互感器次二次侧接线位置情况明确

安装记录端子箱屏柜端子接线位置必须设计图纸相符问题时设计沟通

书面确认 

512 进行交流电流电压回路线时必须解开电缆芯线两头接线进行校

线严禁电缆芯线端（甚两端）接端子情况进行线工作严禁查

芯线编号方式确定芯线 

513 交流电流电压二次回路应屏柜端子侧接两根数量芯线 

514 芯线应剥线伤痕备芯线应留足够长度露头备芯线必须绝缘材

料进行包裹 

515 套电力电缆零序电流互感器安装位置电缆头接线引出位置时电

缆接线应穿零序电流互感器接确保零序电流互感器感应零序电流 

516 电流二次回路中性点必须接点接电流互感器二次绕组间

电路联系保护回路组电流互感器二次绕组应引控制室保护室控制室

保护室中性点线相联保护屏柜接铜排点接电流互

感器没二次回路联系电流互感器二次绕组中性线应配电装置户外端子箱接

铜排接        

517 电压二次回路中性点必须接点接电压互感器二次

回路中性点通控制室零序母线（N600）联接应统集中控制室（保护室）

中性点点接保证接电压互感器中性线断开接点
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组电压互感器中性点处放电器接需检查放电器工频放电电压互感器电

气联系电压回路接点宜设配电装置户外端子箱接铜排电压回路中动开

关（熔断器）应符合设计求动开关动脱扣电流需通试验进行检验 

518 交流电流电压回路中接线标色黄绿相间 

519 调试员应检查变电站电流电压互感器铭牌参数否完整出厂合格证出厂

试验等出厂资料否齐全 

520 调试员必须安装接线进行仔细核互感器二次绕组应保护装置等

准确等级组数必须施工设计图相符 

521  1000V 兆欧表交流电流电压二次回路应进行绝缘检查绝缘电阻值应

2MΩ 

522 交流电流电压二次回路应进行交流耐压试验试验电压 1000V时间 1 分钟

回路绝缘电阻 10MΩ时采 2500V 兆欧表代试验时间 1min 

523 调试员严格电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB 50150－2006）

公司关求完成电压互感器电流互感器试验项目计量关规定完成互感器

误差试验回路压降试验试验合格投入运行 

524 调试员应核判断互感器次二次接线正确性测试互感器绕组变

极性关系核铭牌标识容否正确检查互感器二次绕组连接方式极

性关系否正确 

525 调试员应检查保护计量仪表回路接互感器二次绕组组正确 

526 断路器断口两侧电流互感器时应检查判明保护装置电流互感器位置

极性情况 

527 变压器保护侧电流互感器伏安特性应相差动保护电流

互感器铁芯宜具相铁芯型式伏安特性应相 

528 应进行屏柜微机保护电流精度检查试验检查微机保护零飘值应±001In

屏柜端子加电流检查宜五点 01In02In1In2In5In 电流值

（In 电流互感器二次额定电流加 5In 时时间应超 10s）检查保护装置电流采

样精度情况误差超±5电表遥测屏柜加电流加额定电流电压检查精度 

529 应进行屏柜电压精确度试验检查微机保护零飘值应±005V保护屏

端子加电压检查宜五点 1V5 V30 V60 V75 V 电压值检查保护装

置电压回路采样精度情况误差应超±5电表遥测屏柜加额定电压检查精

度 
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530 应进行屏柜相角精确度试验保护屏端子加额定电压电流调节相角宜

45°90°135°180°225°270°315°360°检查保护装置相角误差误差

超±3° 

531 新建变电站电流互感器设备二次回路投运前应进行交流电流回路正确性

检查试验检查电流回路正确性 

532 新建变电站电压互感器设备投产前应进行交流电压回路正确性检查试验

检查电压回路正确性 

533 确保相位数性试验始终应 AN 相电压参考相量测量相位 

534 正确性检查试验应接入电流电压全部屏柜端子进行交流电流电压检测记

录防止漏测 

535 调试员应全部电流回路系统（包括旁路电流回路套电流回路等）进行幅

值相角测量判明电流回路正确性 

536 宜次加零序电流检测零序电流互感器二次屏电流情况 

537 调试单位应根试验出明确结监理员运行验收员调试单位

做检测数进行验收确认 

538 完成正确性检查试验意解脱回路接线确工作需必须电流

电压回路脱开短接情况必须做记录工作完成记录进行恢复确认 

539 变电站投运带负荷调试单位必须检测交流电流回路二次绕组电流

幅值相位角零序电流检测交流电压回路二次绕组单相相间零序电压幅值

相位角检查二次电压相序画出差动保护六角图核保护装置显示值数印

保存备查监理单位进行旁站监理运行单位应参加 

 

6 附录    变电站交流电流电压回路系统正确性检查试验办法 
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1概述 

电流电压回路系统变电站继电保护装置计量测量动控制采集次设备电气

量桥梁非常关键重环节正确否直接严重影响保护正确动作计量

测量准确性电网中发生事原电气量采集传送关 

变电站电流回路系统电压回路系统电网中高压次电流电压转变成低

压电气量传送继电保护装置中保护装置输入电气量进行系列分析判断进行决

策通断路器执行相应动作切断次电源达次设备保护实现电网

次设备保护功 

保证电气量正确接入保护装置确保保护装置测量计量装置正确电气量

时发现设计安装中问题时整改处理避免问题带入电网运行关单位进步加

强电流电压回路系统设计安装调试验收理 

试验办法投运前通模拟试验系统全面检查交流电流电压回路正确性

确保交流电流电压回路投运正确该试验办法已工程中进行实践检查出

交流电流电压回路系统问题效避免事隐患带入电网运行具系统

效便捷全面等特点 

2试验涉范围 

办法针变电站电流电压回路系统设备范围互感器次接线互感

器互感器二次接线互感器二次端子端子箱互感器二次端子箱相关屏柜端

子屏柜端子保护装置计量装置端子计量装置保护装置端子装置部 

3概念定义 

31 模拟三相短路试验损坏次设备前提试验低压电源作模拟系统电源

加变侧变电站变压器外侧设置三相接短路点短路电流流变电

站级电压电流互感器二次进行检测通检测数判断次二次回路变极

性否正确试验 

32 模拟单相短路试验损坏次设备前提试验电源作模拟系统电源加

变星星接线侧单相时变电站变压器外侧设置单相接短路点

单相短路电流流变电站级电压电流互感器二次进行零序电流检测通检测数

判断次二次回路零序电流情况通数判断零序变极性否正确试验 

33 电压回路模拟检查试验损坏次设备前提调试验电源作模拟系统

电源加变侧检测变电站级电压二次回路电压幅值相位通检测数判断电

压回路正确性试验 
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34 试验基原理说明 

变电站次侧加电流流电流互感器屏柜端子进行电流检测通测试验数

判断电流回路正确性 

交流电压回路短路点情况变电站加试验电源模拟系统三相电压检查交

流电压二次回路屏柜电压情况 

4试验必须具备条件 

41 土建工作已完成 

42 变电站电气次安装调试工作已全部完成 

43 变电站电气二次安装调试工作已完成 

44 准备满足测量钳形相位表电压表 

5．情况说明求 

51 方法适电压等级变电站时兼顾具操作性名称代电

压等级新建 220kV 变电站例进行阐述 

52 高压侧 500kV 变电站指 500kV 侧 220kV 变电站指 220kV 侧 110kV

变电站指 110kV 侧 35kV 变电站指 35kV 侧 

53 中压侧 500kV 变电站指 220kV 侧应 220kV 变电站指 110kV 侧应 110kV

变电站指 35kV 侧果变电站变压器双绕组变中压侧 

54 低压侧 500kV 变电站指 35kV 侧 220kV 变电站指 35kV 侧 110kV 变

电站指 10kV 侧 35kV 变电站指 10kV 侧 

55 具针性操作性办法 220kV 变电站作试验阐述象

接线方式：220kV 双母带旁母接线方式110kV 双母线带旁母接线方式35kV 

单母分段接线方式期单母 

56 试验办法中未指定具体线路名称某级电压侧线路线路二线路三等

进行称谓 

57 试验办法中电容器（电抗器）间隔出线线路间隔出线均统称配电柜

出线 

58 Ⅰ母隔离开关某间隔接Ⅰ段母线隔离开关Ⅱ母隔离开关某指间隔接Ⅱ

段母线隔离开关线路隔离开关指间隔线路侧隔离开关 

59 记录表提供模式试验员根回路数量串入屏柜数量进行调整 

510 进行测量时达检测目求串入电流回路中全部屏柜应该测

量漏测接入电压回路全部屏柜应该测量漏测 
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511 求做试验程中项安全工作 

6准备工作 

61 调试员收集变压器参数短路试验电流进行计算理短路电流判断

试验电源试验设备仪器容量否满足求根二次电流否满足测量条件选择

变压器高压中压侧加电源编写具体工程试验方案措施 

62 准备电流分辨率 01mA相角分辨率 5mA 钳型相位表分辨率更高钳型

相位表钳型相位表较重直接影响试验测量情况必须认真准备 

63 根计算次试验电流值准备相应试验设备 

64 准备钳型电流表电压表相序表 

65 准备次接线 

66 注意试验带电范围采取安全措施确保身设备安全 

67 断开变电站全部次隔离开关断路器检查电压二次回路短路电流二次

回路开路 

68 全部仪器仪表均校验合格效期 

69 根现场变出厂数电流互感器变计算出低电压短路试验次二次

理电流值根电压互感器变计算出电压回路试验二次电压理值实际

测数进行 

610 组织试验员明确工作容职责 

611 检查电流回路中性点应接检查电压回路中性点应接 

7．电流回路检查试验 

71 模拟高压（220kV）侧线路三相短路试验（见图模拟高压（220kV）侧线路三相短

路试验示意图） 

711 合中压（110kV）侧线路间隔Ⅰ母隔离开关断路器合中压（110kV）

侧母联间隔Ⅰ母隔离开关Ⅱ母隔离开关母联断路器合变中压（110kV）侧间隔

Ⅱ母隔离开关断路器 

712 合变高压（220kV）侧中性点直接接隔离开关合变中压（110kV）侧

中性点直接接开关 

713 合变高压（220kV）侧间隔Ⅰ母隔离开关断路器合高压（220kV）侧

母联间隔Ⅰ母隔离开关Ⅱ母隔离开关母联断路器合220kV 线路间隔Ⅱ母隔离

开关断路器 

714 复查高压（220kV）侧线路间隔线路隔离开关断开位置高压（220kV）
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侧线路间隔线路隔离开关变电侧设置三相接短路点 

715 复查中压（110kV）侧线路间隔线路隔离开关断开位置检查三相试验调

压器已回零位中压（110kV）电源线侧线路间隔隔离开关变电侧试验线

次 ABC 三相分引接三相试验调压器输出端 abc 相三相试验调压器输入端

应接试验电源开关应 ABC 三相电源开关端头应接施工电源 ABC

三相 

716 电压表相序表检查试验电源电压相序记入表 1判断试验电源应正常 

717 试验电源 A 相电压引接测量点作测量相位角时唯参考电压 

718 合试验电源开关加 380V 电源监测试验调压器输出电流超调压

器额定输出电流值测量 ABC 次三相试验电流值相位角记入表 2 

719 试验电源 A 相 220V 电压参考量测量中压（110kV）侧线路二次电流回

路屏柜端子测量电流回路电流幅值相位电流回路场回路编号名称途

接入屏柜名称记入表 3 

7110 测量中压侧（110kV）母联间隔二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相

角电流回路编号名称途接入屏柜名称记入表 3 

7111 测量变中压侧（110kV）二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相角

电流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

7112 测量变高压侧（220kV）间隔二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相

角电流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

7113 测量 220kV 母联二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相角电流

回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

7114 测量 220kV 线路二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相角电

流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

7115 试验调压器电压调回零断开试验电源断开 220kV 线路断路器 220kV

侧断开 220kV 线路回接点220kV 线路二回间隔线路隔离开关变电站侧装设

三相接短路点合 220kV 线路二间隔Ⅱ母隔离开关合断路器合 110kV 线路

间隔试验开关调高试验调压器输出电压 380V观察输出试验电流值应次电流相

 

7116 测量 220kV 线路二二次电流回路屏柜端子二次电流幅值相位电

流回路编号名称途接入屏柜名称表 3 格式记录 

7117 第 7115  7116 方法次进行 220kV 线路三余线路电流回
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路检测 

7118  110kV 侧断开 110kV 线路间隔Ⅰ母隔离开关断路器试验电源线 A

BC 相改接 110kV 线路二 ABC 相合线路二Ⅰ母隔离开关断路器合试验

开关调高试验调压器输出电压 380V观察次输出电流值应 110kV 线路加电

流相 

7119 测量 110kV 线路二电流回路屏柜端子二次电流幅值相角电流回

路编号名称途接入屏柜名称表 3 格式记录 

7120 第 7118  7119 方法次检测 110kV 线路三 110kV 余线路

记录直完成全部线路电流回路测量旁路变电站样方法检测 220kV 旁路

 110kV 旁路记录 

7121 试验调压器调回零断开试验电源开关 

72 模拟单相短路试验 

721 检查确认已断开试验电源开关保留 A 相电源接线拆试验电源 BC 出线

仅次加 A 相电源合试验电源开关调升输出电流次加电流值测量次试

验电流幅值相角 

722 测量变高压（220kV）侧中压（110kV）侧中性点零序电流互感器二次电流

幅值相角表 4 格式记录 

723  测量全部屏柜零序保护电流幅值相角表 4 格式记录 

724 试验调压器调回零位断开试验电源开关拆线路接短路点恢复试

验电源 BC 出线 

725 断开变高压（220kV）侧断路器隔离开关 

73 模拟低压（35kV）侧配电柜出口三相短路试验（见图二模拟低压侧配电柜出口三相

短路试验示意图） 

731 检查确认已断开试验电源 

732  35kV 侧配电柜出口设置三相接短路点合变 35kV 侧间隔Ⅰ母隔离开

关断路器合 35kV 出线间隔Ⅰ母隔离刀合 35kV 出线断路器 

733 合试验开关额定输出电流范围调整试验变压器输出电压 380V监视

试验调压器输出电流超额定输出电流值测量 ABC 次三相试验电压相序

表 1 格式记录检测试验电源电流幅值相角表 2 格式记录 

734 试验电源 A 相电压参考量测量加电压 35kV 配电柜出线屏柜

端子二次电流幅值相角电流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3
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试验电源 A 相电压参考量测量加电压 110kV 配电柜出线屏柜端子二次电

流幅值相角电流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

735 试验电源 A 相电压参考量测量变 35kV 侧间隔电流二次回路屏柜端子

二次电流幅值相位电流回路编号名称途接入屏柜名称记入记录表 3 

736 试验调压器调回零断开试验开关断开 35kV 配电柜出线Ⅰ母隔离开

关拆 35kV 出线出口设置三相接短路点 

737  35kV 配电柜出线二出口设置三相接短路点合挂 35kVⅠ母出线

二Ⅰ母隔离开关断路器合试验电源开关调整试验变压器输出电压测量 35kV 出

线电流回路屏柜端子二次电流幅值相位电流回路编号名称途接入屏柜

名称表 3 格式记录 

738 第 733 第 766 条步骤完成余低压（35kV）侧出线检测果分

段接线方式 35kV 第二段母线期完成合分段断路器Ⅱ母出线三相短接

实现母联二段出线回路电流回路检测 

739 试验调压器调回零断开试验开关断开 35kV 出线断路器隔离开关

拆 35kV 侧三相接短路点断开 110kV 线路断路器隔离开关 

8 电压回路检查试验 

81 次加试验电压检查电压回路（见图三电压回路试验示意图） 

82 检查全部接短路点均全部拆变电站次接短路点检查线路断路器隔

离刀全部断开电压互感器二次短路检查三相调压器已调回零位置中压（110kV）

侧接带试验开关三相调压器电源中压（110kV）侧 I 母出线应 ABC 相引接

试验线调压器 abc 三相 

83 合 220kV110kV 段二段母线电压互感器隔离开关合变高压（220kV）

侧断路器检查变低压（35kV）侧隔离开关断路器已合合中压（110kV）侧 I 母

出线母线侧隔离开关断路器 

84 钳形电流表监测三相调压器输出电流合试验电源开关 

85 调整三相调压器输出电压相间 380V 左右检测调压器输出 abc 三相

电压相序幅值表 1 格式记录测量相电流幅值表 2 格式记录 

86 屏柜端子检测高压（220kV）侧电压二次回路相间电压幅值单相电压幅

值测量开口电压幅值回路名称接入电压屏柜名称表 5 格式记录 

87 屏柜端子检测中压（110kV）侧电压二次回路相间电压幅值单相电压幅

值测量开口电压幅值回路名称接入电压屏柜名称表6 格式记录 
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88 屏柜端子检测低压（35kV）侧电压二次回路相间电压幅值单相电压幅值

回路名称接入电压屏柜名称表 5 格式记录 

89 进行电压二次核相进行二次电压切换试验 

810 检测完调压器调回零位断开试验电源开关拆全部试验接线断开

全部断路器隔离开关 

9．测量数分析判断点 

91 检测全部数均相 AN 相参考电压组电流回路 ABC 三相电流相

位应时针相差约 120 度 

92 实际检测电流幅值应理计算值相差倍说明电流互感器

次串联方式问题 

93 套差动保护两组电流回路相相差 180 度利测数画出差

动保护六角图 

94 根单相接试验检测二次电流数判断否符合零序方保护整定求 

95 电压回路试验二次电压回路测电压幅值数理计算值相 
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表 1  试验试验电源电压记录表 

    AB    BC    CA    AN    BN    CN  相序 

电压幅值(V)               

电压相位(度)        参考量      

表 2  试验电源电流幅值相角记录表 

    A 相电流      B 相电流     C 相电流  零序电流 

   电  流（A）         

相位（度）         ―― 

 表 3 二次电流相位记录表 

试验短路点：                        电流互感器安装位置： 

表 4 零序电流相位检测记录表 

电流回路名称  回路编号  途  屏柜名称  测量项目  零序电流 

    

 

电 流   

相 位   

    

 

电 流   

相 位   

表 5  电压回路检查试验记录表 

电压互感器名

称 

二次回

路编号

屏柜名

称 

 UAB   UBC   UCA   U AN   U BN   UCN 开口电

压 

Ⅰ组母线电压            

Ⅱ组母线电压            

 回路编

号名称

途  屏柜名称 测 量项

目 

 A 相   B 相  C 相    N 

第组电

流回路 

    

 

电 流     

相 位         

第二组电

流回路 

    电 流     

相 位         
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试验

电源

#1

ABC ABC

220kV

ABC

K1

CBA CBA CBA
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#1

ABC ABC

220kV

ABC

K2

CBA CBA CBA
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                     建设项目管理规定
                


                
                    建设项目管理规定第一章　总则第一条　为规范中央国家机关建设项目管理，提高建设项目投资效益，实现项目管理科学化，根据国家有关法律法规和基本建设管理制度，制定本办法。第二条　中央国家机关建设项目(...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    441   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     基本建设管理规定
                


                
                    基本建设管理规定第一章 总则第一条 为加强民政部基本建设项目管理，提高投资效益，明确职责，统一协调，充分调动各级的积极性，改变管理不善，多头负责、无章可循的状况，根据国家有关规定和要求，结合民...
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                     物资管理系统应用经验交流
                


                
                    物资管理系统应用经验交流
今天，我有幸在这里和大家共同交流物资管理系统软件应用经验，感到万分的荣幸，感谢各位领导和同事给了我这样一次机会。
应用软件的这一年中，谈到经验真还没有什么，只是比...
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                     智能变电站通信安全评价管理系统的设计
                


                
                    摘      要随着社会的进步和科技的发展，智能电网已然成为时代的潮流趋势。智能电网通过强大有效的通信网络，来实现电网的安全可靠、经济高效和环境友好的目标。由于智能电网面向的电力行业在诸多领域...
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                     城市建设档案管理规定
                


                
                    城市建设档案管理规定第一条　为了加强城市建设档案(以下简称城建档案)管理，充分发挥城建档案在城市规划、建设、管理中的作用，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程...
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                     机房安全建设及管理规定
                


                
                    机房安全建设及管理规定
 
一 目的
在遵循总公司《信息系统机房管理办法》的规定下，为了更好地加强分公司及下属中支公司和支公司机房的安全建设，规范分公司及下属中支公司和支公司机房的管理，...
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                     停车场建设和管理规定
                


                
                    停车场建设和管理规定第一条　为加强停车场的建设和管理，改善道路交通状况，保障交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通管理条例》和《城市规划条例》的有关规定，制定本规定。第二条　本规定适用于城...
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                     港口建设管理规定
                


                
                    港口建设管理规定第一章　总　则第一条 为加强港口建设管理，规范港口建设市场秩序，保证港口工程质量，根据《中华人民共和国港口法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、行...
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                     视频监控系统管理规定
                


                
                    视频监控系统管理规定一、总则1.1为加强和规范公司视频监控系统及设备的日常管理，提高保卫防控应变能力，保证内部社会治安管理顺利进行，结合公司实际情况制定本规定。1.2公司日常营运管理和保卫安全...
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                     计算机信息系统保密管理规定
                


                
                    计算机信息系统保密管理规定一、人民法院涉密计算机局域网的建设应与保密设施同步规划，做好控制源头的工作，加强技术防范措施。涉密局域网投入运行前，必须通过当地(地级以上)保密工作部门审批。二、涉密...
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