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系统方案

北京创想京典科技发展限公司

联系：章松

13911163760

2018 年 03 月 10 日1 时钟系统

11 系统概述

时钟系统观众场馆工作员提供准确时间服务时计算

机系统弱电子系统提供标准时间源系统时间集中步整

体育场馆系统中相授时标准进出场馆厅楼道位置时钟观

众提供准确时间信息场馆办公室控制室时钟工作员

提供准确时间信息计时记分系统信息显示系统提供时钟信息场

馆运行提供标准统时间保证场馆系统运行高效统安全

12 功求

时钟系统够场馆全部弱电子系统计算机提供准确时钟信号GPS

系统中时标信号作标准时间源母钟时钟信号源进行校准协调场馆

业务流程部门工作提供统标准时间基准步计算机系统时间

时钟系统控制中心子系统场馆路子钟发送标准时钟信号监测全楼

时钟工作状态控制时钟运行

系统 GPS北斗双卫星时间信号接收天线高稳母钟时间服务器时钟

网监控系统子钟电源传输系统构成场馆开展业务提供提供统标准

时间源系统功求：

• 计时计分系统影采集系统赛中央控制系统动售机票系统

电视转播系统动升旗系统头信息发布系统成绩处理系统提供提供标准

时间源

• 新闻发布仲裁室评室转播室控制值班室裁判检录

厅楼道门厅行政办公室赛运动队官员房间媒体房

间赛事理办公室会议功室赞助商组委会特重宾(VIP)包

间训练馆安保中控室员流动需统时间空间等竞技场提供

时间显示计时温湿度显示等服务

• 安保系统楼控系统门禁系统消防报警系统建筑智化理系

统提供统标准时间参考

• 通 NTP 时间服务器场馆局域网计算机网络系统提供标准时间参

考• 时钟系统控制中心子系统场馆路子钟发送标准时钟信号监

测全楼时钟工作状态控制时钟运行

• 备 GPS 母钟智切换2 台母钟外接口直接相连通专备

通信电缆实时交换信息设备出现障情况动切换备设备切

换时间 50ms

• 接口兼容性强包含前流授时接口根客户求定制时

码分配设备满足国外进口设备 B 码DCF77EBU 等特殊接口求

• 母钟母钟扩展箱母钟扩展箱子钟采 RS485 总线传输方式

13 点位求

时钟机房设成绩处理机房机房配置两台母钟互备母钟全

球定位报时卫星（GPS）标准时钟置恒温晶振屋顶设置两台 GPS 接收天

线场馆层功区域设置子钟相关系统图：14 参数求

141 GPS 接收天线：（规格：30 米）

• 电压驻波应满足：151

• 带宽应满足： • 阻抗应满足：• 高增益应满足：＞3dBic 基 7×7cm 面  Volum 

• 增益范围应满足：＞4dBic 90°＜0＜+90°over 75 

142 天线放器滤波器：

• 放器增益 (含电缆)应满足：• 噪声系数应满足：• 输出电压驻波：＜20

• 直流电压应满足：• 直流电流应满足：143 标准时间信号接收装置（GPS 信号接收装置）：

• 192 通道 Nebulas 芯片

• BD2 B1 1PPS* 200ns• 北斗GPS 双模 L1 1PPS* 100ns

• 首次定位时间(TTFF) 冷启动 35s

• 热启动 1s重捕获 144 备母钟：（规格：标准 19 英寸2U）

• 计算机校时软件（服务器端客户端）支持 SNTP 协议支持网络校时

• 时间精度：1PPS 秒脉输出精度：30nsec（均）

• 手动软件设置时区址码

• LCD 显示：卫星接收锁定状态前位置纬度海拔高度参数

部控设备电压参数

• 标准时间步误差：100us

• 子母钟步误差：≤5MS

• 独立走时精度≤1S年

• 驱动子钟力：≥256

• 环境求：工作温度 0～＋50℃

• 电源电压：220V±10％

• 输入频率：50Hz±5

• 均障时间：≥4 万时

• 手动北斗GPS 信号源设置

• 备冗余电源设计支持双机热备份需备倒换器需工干预

动倒换时间≦10MS系统具更高性支持远程操作维护

• 提供种方便灵活传输方式

145 时间服务器：（ 规格：标准 19 英寸2U）GPS时钟参考模式二级网络时间服务器

2 独立IP址 10100M适应太网接口

客户端支持WIN9XWIN NT2000XP2003LINUXUNIXSUN SOLARISIBM

AIX等操作系统CISCO路器交换机等

客户终端步精度：110ms(典型值网络传输性关)

NTP请求响应： 2000 次秒

输出接口

网口：2 路 10100 适应太网接口

显 示

客户端软件

Win32time服务

AutomachronNettimeNTPClockAboutTime等客户端软件

146 数字子钟

单面数字子钟 型号 Innoclockscz5s

规格：740mm×200mm×70mm（5 寸）490mm×130mm×70mm(3 寸）

双面数字子钟 型号： Innoclockscd5s

规格：740mm×200mm×100mm（5 寸）490mm×130mm×100mm(3 寸）日历子钟：

规格：750mm×350mm×70mm

• 时钟外壳采快速拆装设计盖做 180°翻转方便维护操作

• 数字式子钟接收网络时间服务器发出时间信号进行时间信息显示

数字式子钟脱离母钟时够单独运行

• 数字式子钟应具红外遥控校时追时功遥控距离 30m

• 数字式单单排子钟屏幕采 5 英寸发光二极显示单元（LED）显示数

字组成时间信号颜色根场馆楼装修风格选择亮度设置

• 数字式子钟外壳采金属成型技术静电喷涂喷涂颜色招标

指定

• 数字式子钟安装吊挂壁挂装支柱等

• 全面障检测功具备定位码段障检测某钟某码段

亮障时障报告控制理系统

• 控倒计时功控制中心设置倒计时参数控制时钟进入倒计时状

态

• 支持网系统直接控制：校停止复位追时时倒计时

亮度关闭

数字式子钟技术性指标：

接口方式：RS485 接口

LED 显示单元发光强度：≥200cd㎡

度：≥10：1

LED 显示屏视视角：≥±65º

LED 显示屏 MTBF：≥30000 时独立计时精度：≤±05 秒天

环境求：工作温度 0～＋50℃20～85（结露）

电源电压：220V±10％

电源频率：50Hz±5

指针式子钟：

支持线遥控设置距离 10m

单面子钟标配壁挂方式安装支持吊装（选项）双面标配吊装方式

独立计时精度：≤±005 秒天

力距：800 克厘米

环境求：工作温度 0～＋50℃20～85（结露）

电源电压：220V±10％

电源频率：50Hz±5

147 母钟接口箱

接口：

4  CAN 总线接口4  485 接口1 母钟接口（RS485)1  pc 接口(RS232)

综合时码分配器四种工作模式：1根路器模式

2 二级 CAN 总线路器模式

3 二级 RS232422485 路器模式

4 扩展模式

产品特点：

隔离：效隔离母钟子钟避免母钟子钟设备间电位差静电

雷击浪涌时钟设备造成损害时效避免母钟子钟设备端

电位差设备间产生环流综合时码分配器设备造成损害

中继：作信号中继器效延长 RS485 总线通讯距离

扩展：支持级联支持台设备接口扩展适型子母钟系统工程

◆ 母钟信号输入选 RS232  RS485 两种接口

◆ 3000V 光电隔离保护

◆  RS485 信号端具备 120mA 流保护 600W 防雷防浪涌保护

◆ LED 指示方便查工作状态

•电源电压：220V±10％

•输入频率：50Hz±5

•均障时间：≥6 万时

•环境温度 40℃～85℃

•环境湿度 0～95

148 时钟网系统

时钟网（监控）系统放弱电中心通局域网时钟系统相连整

时钟系统进行查询控制实现时钟系统障理性理配置理安

全理状态理

时钟网监控系统完成时钟系统设备监测理检测收集母钟子钟

运行状态信息时钟系统工作状态障状态进行显示全系统

时钟进行点点控制系统中子钟进行必操作（校停止

复位追时时倒计时关闭亮度调节设备 ID 址修改等）监控

显示容包括：种设备子钟传输通道工作状态时钟系统

控制障记录印输出等系统出现障时发出声光报警指示障部位方便查维护指南线帮助设设备维修档案记录障发生具体

位置时间类型维修情况等某时钟工作正常时系统调出档

案供维修员参考

具中心机房子时钟系统输出端口分布图

功：

1481 告警理

系统采动报网系统查询相结合方式设备产生障（非致命性

障）时设备动网系统报告障网系统定时查询设备状态检测

设备否工作正常设备查询程中没反应网系统会发出警告提

示工作员检查设备电源否工作正常等

网接收告警信息实物图片方式指示障具体位置时发出警报声

音告警屏幕弹出告警话框闪烁显示时发送手机短信

动生成完备日志报表统计

1482 配置理

添加删设备拓扑结构显示系统图

系统记录设备型号功根设备功设备进行控制

子钟进行时间设定倒计时钟进行倒计时值设定控制子钟亮度等等

1483 日志理

系统日志进行查询备份删等

1484 安全理

安全理提供户操作时钟系统入口网关户时钟系统操

作需安全理权限检查识安全违背事件非法访问数破坏

户欺诈非法破坏活动

户整时钟系统进行种操作系统安全性非常重系统

三层面户进行操作进行理：

户进入网系统限制：户进入系统时必须输入口令果口令

正确禁止进入系统

户操作权限进行限制：系统户分配定操作权限户系统

中完成操作户操作网元进行限制：系统户指定操作网元范围户

网元进行操作网元执行操作

系统采 SQL2000 数库具良性安全性

界面

设备理界面

报警理界面设备查询界面附件

9 系统安装调试说明

1 GPS 天线安装指南

GPS 天线安装说明：

1）GPS 授时天线安装时信号接收面应行面达佳接收效果

时应考虑周边环境适调整安装角度

2）GPS 授时天线安装时应远离高压线强电场磁场等干扰源

3）电缆线铺设时应远离高压线电源线电话线等

4）电缆线长度出时盘起应拉直免产生电磁场引致信号衰减

5）电缆线铺设时应受力压迫

6）天线接头带电插拔免电路受损

避雷装置接措施

91 概述

 GPSGNSS 天线安置室外环境防止馈线感应雷击击电压接

收设备造成损害应天线馈线加装避雷装置根时钟系统需求选法

国索兰 TC 系列高频馈线防雷器TC 系列高频馈线防雷器保护微波卫星接

收器设计 GPSGNSS 天线分选法国索兰 TC 系列高频馈线避雷器

TCN50C130C 型

基电路图 天线馈线避雷器接设备馈线输入端(图示)：

92 高频馈线避雷器技术指标

 GPS 接收天线 TCN50C130C 型高频馈线避雷器技术指标：

见表

技术参数 数值标准

频宽(MHz) 02000

阻抗(Ω) 50

放电电流

820us(KA)

20接口标准

英制公制

NL16

功率(W) 动态残压

1KVus(V)

驻波

SWR

≤12

插入损耗 ≤05dB

93 高频馈线避雷器安装说明

1）天线馈线避雷器接设备馈线输入端

2）电缆馈线金属外护层部部走线架进机房入口处接

机房入口处接网引出接线连通

3）电缆馈线进入机房通信设备连接处安装馈线避雷器防天馈线引

入感应雷

4）馈线避雷器接端子引接室外馈线入口处接线选择馈线避雷器

时考虑阻抗衰耗工作频段等指标通信设备相匹配

94 GPS 天线接措施

1）防止轴电缆馈线进入感应雷馈线避雷器接端子应引接室外馈

线入口处接线

2）接引入线网中心部位引出机房接汇集线连通

3）机房接采接交流工作直流工作安全保护防雷

接组接装置接装置电阻应 1Ω

4）机房接汇集线安装槽墙面走线架接汇集线应建

筑钢筋保持绝缘

941 时钟系统防雷接

时钟子系统防雷考虑外接 GPS 天线馈线避雷措施部分请参考前面

描述

时钟系统(例电子设备分单元)言防止外部电磁干扰影响

电路正常工作防止部电路电磁发射外造成干扰影响应设置干扰感应

电流回流路径抑制电磁干扰通常干扰感应电流回流路径应逐级设置区分成设备级干扰感应电流回流路径分单元级干扰感应电流回流路径设备级干

扰感应电流回流路径分单元级干扰感应电流回流路径间公路径部分应

减防止干扰感应电流预定路径回流

置通信机械室时钟系统设备金属机架部件分单元外部金

属结构部件宜连接成电气特性连续整体—机架作分单元外部

干扰感应电流回流路径便干扰感应电流利形成抑制外部空间

分单元间电磁干扰分单元外部金属结构部件机架间电气连接

应采星型方式(惯称单点接方式)

补充说明：

天线安装：

保证 GPS 步时钟时接收四颗卫星信号天线必须固定天空开

阔点

情况量天线固定楼顶天线安装位置天空面

积量

果安装位置甚半边天空楼房遮挡会造成全天时间

够定

位

安装时先天线安装天线支架(附件)天线支架膨胀螺栓固定

建筑物顶

端根安装条件需时支架弯角(附件)然布置天线电

缆线天线电缆铺设时转弯半径宜穿孔时注意包接头天线电缆长度

根天线增益严

格设计剪断延长缩短加装接头否严重影响接收效果甚收

信号安装示意图：

95 时钟安装

951 时钟吊装：

双面钟（含部分单面钟）安装前需综合布线时预埋吊钩电源线信

号线

双面钟(含部分单面钟)吊顶采国产锈钢吊杆装饰扣突出现代化风

格时钟电源信号线缆全部隐藏吊杆部根安装区域选背

景氛围协调致 LED 发光模块

该吊装特点造型简洁方达力度现代美完美结合维护方便952 单面子钟安装：

单面子钟安装前需预埋木楔电源线信号线

单面子钟采壁挂式安装方式根安装区域选背景氛围协调致

LED 发光模块信号电源接口开孔接入外部露线等现象整体追求简

洁协调96 安装规范

961 时钟系统母钟接口中心等位弱电中心机房机房设计统考虑

配置 UPS 电源避雷接系统962 母钟子钟信号传输采 CAN（485）总线通信母钟弱电配线

间干线传输采 RVVP4×25 线缆弱电配线间区域子钟

信号电缆采 RVVP4×15 接方式信号电缆敷设均利弱电信号桥架出桥

架部分套 G20 钢吊顶敷设

963 子钟电源均引相应弱电配线间分路配电盘电源电缆采 BVV3

×15 弱电供电桥架敷设出桥架部分套 G20 钢吊顶敷设

964 安装高度：厅安装高度 4 米贵宾室安装高度 23 米公

区域安装高度通常 3 米夹层较矮需紧贴吊顶安装

965 减少干扰强弱电线间电源信号间少间隔 1M 

966 供电方式楼层集中供电统强电间引出条电源线环

绕整楼层周该楼层子钟供电

7）母钟接收 GPS 时间信号通 RS232422485can 通信控制器相连通信控

制器分出信号接口子钟连接子钟间采手拉手方式连接
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视频点播系统技术方案


第一章  概述
1-1简介
哈尔滨某某多媒体开发有限公司是一家专业从事开发和生产宽带视频网络应用设备的高科技公司。从96年起，公司便致力...
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