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关发布公建筑节设计规范通知

关单位：

贯彻执行深圳济特区建筑节条例进步推进深圳市公建筑节

市住房建设局组织公建筑节设计标准深圳市实施细进行修

订修订名称公建筑节设计规范（深圳济特区技术规范编号

 SJG 442018）该规范已市政府审查意现予发布 2018 年 10 月 1

日起实施中第 303414416418421422423424428

4315115225235255285295213521652185221

552553554632643645 条强制性条文必须严格执行原公

建筑节设计标准深圳市实施细SZJG 292009 时废止

特通知

深圳市住房建设局

2018 年 6 月 11 日
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前 言

贯彻国家关节约源环境保护法规政策执行深圳济特区建筑节条

例进步推进深圳市公建筑节根深圳市住房建设局 2015 年标准编制工作求

制定规范

规范根深圳市建筑节工作开展需广泛调查研究认真总结实践验参

考关国家标准行业标准省（市）关标准广泛征求意见基础制定

规范中黑体字标志条文强制性条文必须严格执行

规范深圳市住房建设局提出业务口深圳市住房建设局批准发布深圳市

建筑科学研究院股份限公司负责具体技术容解释

规范执行程中请单位注意总结验积累资料时关意见建议反馈

深圳市建筑科学研究院股份限公司（深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科楼邮

编 518049）供修订时参考

规范起草单位：深圳市建筑科学研究院股份限公司

规范参起草单位：深圳市建筑设计研究总院限公司

奥意建筑工程设计限公司

深圳市制冷学会

悉国际设计顾问（深圳）限公司

华润（深圳）限公司

深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市建设科技促进中心

深圳招商房产限公司

万科企业股份限公司

规范起草：刘俊跃马晓雯刘鹏李泽武宁琳吴农王莉芸凌智敏

刘勇张烽罗春燕陈少波唐振忠黄旭阳强斌时宇

规范审查：孟庆林张蒨苏艳辉王志胜关刚

规范业务口单位指导员：刘轶群戴运祥方军龚爱云张琴宋毅
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1 总

101 贯彻国家关节约源环境保护法规政策改善深圳市公建筑室环

境提高源利效率认真贯彻执行公建筑节设计标准GB50189—2015根深

圳市气候特点具体情况制定规范

102规范适深圳市新建改建扩建公建筑节设计栋建筑居住

建筑公建筑时公建筑部分应规范进行节设计

1 公建筑包括类型建筑：

（1）办公建筑：政府办公楼商务办公楼企事业单位办公楼工业中研发楼

等

（2）商业服务建筑：百货商场专业商店银行商业网点建筑等

（3）宾馆饭店建筑：酒店采集中空调旅馆餐馆采集中空调公寓公寓

中采集中空调堂配套建筑等

（4）文化场馆建筑：展览馆博物馆图书馆档案馆文化馆纪念馆等

（5）科研教育建筑：类学校教学楼办公楼类实验室类科研楼等

（6）医疗卫生建筑：综合医院专科医院社区医疗康复中心急救中心疗养

院等

（7）体育建筑：体育馆游泳馆健身房等

（8）通信建筑：邮政楼电信楼广播电视建筑等

（9）交通建筑：汽车客运站铁路旅客站港口客运站空港航站楼城市轨道客运

站等

（10）影剧院建筑：电影院剧院音乐厅歌舞厅等

（11）型综合体建筑

（12）公建筑

2 时建筑交通岗亭报刊亭30m2独立门卫值班室独立建筑公厕

垃圾站执行规范

3 建筑改造工程原规范执行政府投资限制公建筑项目

中学加固改造等型项目社会投资建筑外围护结构（包含外墙门窗）改造

容仅室装修型公建筑项目（建筑面积5000 m2） 执行规范仅

室装修项目涉电气空调改造参规范相关规定执行

103 规范进行建筑节设计旨通改善建筑围护结构隔热性提高空调通风

设备系统效充分利然通风遮阳余热回收明节生源等措施

保证相室热环境条件效降低空调通风明排水电气系统总

耗

104 施工图设计文件中宜说明该工程项目采取节措施求

105 深圳市公建筑节设计应符合规范规定外尚应符合国家广东省深

圳市现行关强制性标准规定
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2 术语

201

透光幕墙 transparent curtain wall

见光直接透射入室幕墙

202

见光透射 visible transmittance

透透光材料见光光通量投射表面见光光通量

203

围护结构热工性权衡判断 building envelope tradeoff option

建筑设计完全满足规定围护结构热工设计求时计算较参建筑设

计建筑全年空调耗判定围护结构总体热工性否符合节设计求

204

参建筑 reference building

围护结构热工性进行权衡判断时作计算全年空调耗假想建筑

205

设计建筑 designed building

正设计需进行节设计判定建筑

206

窗墙面积 area ratio of window to wall

某外窗总面积外墙总面积（包括窗面积）

207

导热系数( ) thermal conductivity

稳态传热条件1m 厚材料板两侧表面温差 1℃时单位时间通 1m2 面

积传递热量单位：W(m·K)

208

热阻（R） thermal resistance

表征围护结构身中某层材料阻抗传热力物理量材料厚度导热系数

值单位：（m2·K）W单层材料围护结构热阻：  R式中δ材料层厚度层

材料围护结构热阻：)( jjR   

209

蓄热系数(S) heat store coefficient

某足够厚度单材料层侧受谐波热作时表面温度周期波动通

表面热流波幅表面温度波幅值单位：W(m2·K)值越材料热稳定性越

2010

传热系数(K) heat transfer coefficient

稳态条件围护结构两侧空气温度差 1℃时单位时间通单位面积围护结

构传热量单位：W(m2·K)

单层围护结构传热系数：

1( 016)KR  （20101）
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R（20102）

式中：δ——单层材料厚度（m）

λ——单层材料导热系数[W(m·K)]

层围护结构传热系数：

)(1 1 eji RRRRK   （20103）

j

j

jR 

 （20104）

式中：Ri ——表面换热阻取 011 （m2·K）W

Re ——外表面换热阻取 005 （m2·K）W

Rj ——第 j 层材料热阻[(m2·K)W]

δj ——第 j 层材料厚度（m）

λj ——第 j 层材料导热系数[W(m·K)]

2011

热惰性指标（D） index of thermal inertia

表征围护结构温度波衰减快慢程度量纲指标D 值越温度波中衰减越

快围护结构热稳定性越

单层材料围护结构热惰性指标：

SRD  （20111）

式中 R——单层材料热阻[(m2·K)W]

S——单层材料蓄热系数[W(m2·K)]

层材料围护结构热惰性指标：

)(  jj SRD（20112）

式中：Rj ——第 j 层材料热阻[(m2·K)W]

Sj ——第 j 层材料蓄热系数[W(m2·K)]

2012

屋面外墙均传热系数（Km） average heat transfer coefficient of roof or wall

屋面外围护结构（含门窗）传热系数面积加权均数值

式（2012）计算：



 

i

ii

m A

KAK)(（2012）

式中：Ki——外围护结构传热系数［W(m2·K)］

Ai——外围护结构面积（m2）

2013

窗口建筑外遮阳系数（SD） outside shading coefficient of window

窗口建筑外遮阳时透入室太阳辐射热量相条件没建筑外遮阳时透

入室太阳辐射热量值

水遮阳垂直遮阳挡板遮阳三种基外遮阳方式 SD 值规范附录 C 进行计

算水百叶垂直百叶外遮阳装置 SD 值根行业标准建筑门窗玻璃幕墙热工计算规

SJG 442018 公建筑节设计规范5

程计算

2014

外窗身太阳热系数（SHGC）solar heat gain coefficient

通玻璃门窗透光幕墙成室热量太阳辐射部分投射玻璃门窗透光

幕墙构件太阳辐射度值成室热量太阳辐射部分包括太阳辐射通辐射

透射热量太阳辐射构件吸收传入室热量两部分

太阳热系数（SHGC）遮阳系数（SC）值遮阳系数（SC）定义透进玻璃

门窗透光幕墙遮阳设施太阳辐射热量相条件透进相面积标准玻璃

（3mm 厚透光玻璃）太阳辐射热量值3mm 玻璃太阳总透射理值 087

 SHGC 等 SC  087 进行换算

民建筑热工设计规范GB50176 出 SHGC 计算公式式（2014）示：

w

f

e

g

A

AKAg

SHGC

 

 

（2014）

式中 SHGC——门窗幕墙太阳热系数

g ——门窗幕墙中透光部分太阳辐射总透射国家标准 GBT2680 规定计

算

 ——门窗幕墙中非透光部分太阳辐射吸收系数

K——门窗幕墙中非透光部分传热系数［W(m2K)］

Ag——门窗幕墙中透光部分面积（m2）

Af——门窗幕墙中非透光部分面积（m2）

Aw——门窗幕墙面积（m2）

2015

外窗综合太阳热系数（SHGCW）overall solar heat gain coefficient

考虑窗身窗口建筑外遮阳装置综合遮阳效果系数值外窗身太阳

热系数（SHGC）窗口建筑外遮阳系数（SD）积

某外窗综合太阳热系数（SHGCW）：该外窗太阳热系数

窗面积加权均值：



 



i

ii

w A

SHGCA

SHGC

)(（2015）

式中：Ai——单窗面积

SHGCi——单窗太阳热系数

2016

太阳辐射吸收系数（ρ） absorption coefficient of solar radiation

表面吸收太阳辐射热接受太阳辐射热

2017

效通风换气面积

效通风换气面积应开启扇面积窗开启空气流通界面面积较值针

外窗开启形式效通风换气面积计算方法：

（1）推拉窗

效通风换气面积推拉扇完全开启面积 100

（2）开窗（外）

SJG 442018 公建筑节设计规范6

效通风换气面积开扇完全开启面积 100

（3）悬窗

外悬窗扇例开启扇缘框扇间距空气流通界面图示开启扇面积计算方

法公示 1 示空气流动界面计算方法公式 2 示

计算公式：

b×aS开启扇面积 （20171）

21空气流通界面面积 S+2SS（20172）

 sinαa 2

1S 2

1  （20173）

 dS2 b （20174）

 2

αsin2ad  （20175）

中α：开启角度

a：开启扇高度

d：缘框扇间距

S：空气流通界面面积

b：开启扇宽度

2018

名义工况制冷性系数（COP） refrigerating coefficient of performance

名义工况制冷机制冷量效输入功率

2019

名义工况设备效（EER） energy efficiency ratio

名义工况空调设备制冷量效输入功率

2020

综合部分负荷性系数（IPLV） integrated part load value

基机组部分负荷时性系数值机组种负荷条件累积负荷百分进行

SJG 442018 公建筑节设计规范7

加权计算获表示空气调节冷水机组部分负荷效率单数值

2021

空调冷（热）水系统耗电输冷（热）[EC(H)Ra] electricity consumption to transferred

cooling (heat) quantity ratio

设计工况空调冷（热）水系统循环水泵总功耗（kW）设计冷（热）负荷（kW）

值

2022

电冷源综合制冷性系数（SCOP）system coefficient of refrigeration performance

设计工况电驱动制冷系统制冷量制冷机冷水泵冷塔净输入量

电冷源综合制冷性系数（SCOP）列方法计算：

e

C

E

QSCOP  (式 2022)

式中：

CQ——冷源设计供冷量（kW）

eE——冷源设计耗电功率（kW）离心式螺杆式涡旋活塞式水冷式机组Ee包括

冷水机组冷水泵冷塔耗电功率

2023

风道系统单位风量耗功率（Ws）energy consumption per unit air volume of air

duct system

设计工况空调通风风道系统输送单位风量（m3h）消耗电功率（W）
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3 室环境节设计计算参数

301 深圳市公建筑节设计应考虑夏季空调考虑冬季供暖高档旅馆病房

医院等建筑考虑冬季供暖

302 空调室计算参数宜符合表 52 规定

表 52 空调室计算参数

参 数 冬 季 夏 季

温度（℃） 般房间 18 26

堂厅 16 室外温差≤10

风速（υ）(m／s) 010≤υ≤020 015≤υ≤030

相湿度（％） 30～60 40～65

303 公建筑空间空调设计新风量应符合民建筑供暖通风空气调节设计

规范GB507362012 规定
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4 建筑建筑热工节设计

41 建筑布局立面设计

411 建筑总面规划布置面设计应利夏季减少热充分利通风季节

通风时段然通风

412 建筑宜南偏东 15°南偏西 15°范围宜超出南偏东 45°南偏

西 30°范围房间宜避开夏季日射

1 建筑面布置时宜办公室客房等设置正东正西西北方

2 宜建筑正东正西西偏北东偏北方设置面积玻璃门窗玻璃幕墙

413 房间采光系数采光窗面积应符合建筑采光设计标准GBT50033 规定

414 建筑窗（包括透光幕墙）墙面积均应 070满足条文

规定时必须规范第 63 节规定进行权衡判断

1 立面规定：

北：北偏西 30°～北偏东 30°

南：南偏西 30°～南偏东 30°

西：西偏北 60°～西偏南 60°（包括西偏北 60°西偏南 60°）

东：东偏北 60°～东偏南 60°（包括东偏北 60°东偏南 60°）

2 凸凹立面墙体规定：凸凹面实际计算处理

3 楼梯间电梯间外墙外窗应参计算

4 外凸窗侧墙规定：外凸窗顶部底部侧墙面积应计入外墙面积

5 外窗透光部位规定：1）外墙外窗窗面积窗洞口面积外墙2）外

墙凸窗凸窗侧面透光构造时窗面积取窗洞口面积外墙凸窗侧面

透光窗时外凸窗透光侧面实际面积实际计算处理外凸窗顶部透光面

天窗计算处理

415 建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积 040 时该玻璃（

透光材料）见光透射应 060建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积

等 040 时透光材料见光透射应 040

416 办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 部分功

房间外窗效通风换气面积应该房间外窗面积 30透光幕墙应具房

间外墙透光面积 10％效通风换气面积

1 外窗效通风换气面积占外窗面积例应房间中外窗计算

2 房间时存外窗透光幕墙外窗效通风换气面积应该房间外窗面

积 30透光幕墙效通风换气面积应该房间透光幕墙面积 10

3 外窗（包括透光幕墙）效通风换气面积应开启扇面积窗开启空气流通

界面面积较值悬窗悬窗中悬窗开启角度等 45°时效通风

换气面积取开启扇面积

4 功房间指公建筑室交通卫浴堂等外房间

417 外窗（包括透光幕墙）应采取遮阳措施外部遮阳遮阳系数规范附录 C 确定

水百叶垂直百叶外遮阳装置遮阳系数根行业标准建筑门窗玻璃幕墙热工计算规

程计算设置外遮阳时应符合列规定：
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1 东西宜设置活动外遮阳南宜设置水外遮阳

2 建筑外遮阳装置应兼顾通风冬季日

418 屋顶透光部分面积应屋顶总面积 20满足条文规定时必

须规范第 43 节规定进行权衡判断

坡屋顶规定：坡屋顶坡度（坡屋顶面水面夹角）等 75°时

坡屋顶实际面积屋顶计算处理时坡屋顶坡度天窗水天窗计算处

理坡度超 75°时坡屋顶应立面外墙计算处理时坡屋顶天窗

相应立面外窗计算处理

419 建筑中庭夏季应利通风降温必时设置机械排风装置

4110 建筑设计应充分利天然采光天然采光满足明求场宜采导光

反光等装置然光引入室

4111 员长期停留房间表面见光反射宜满足表 4111 规定

表 4111 员长期停留房间表面见光反射

房间表面位置 见光反射

顶棚 07~09

墙面 05~08

面 03~05

4112 建筑总面布置建筑物部面设计应合理确定冷热源空调机房位置

缩短冷热水系统风系统输送距离

4113 电梯应具备节运行功两台电梯集中排列时应设置群控措施电梯应

具备外部召唤轿箱段时间预置指令时动转节运行模式功

4114 动扶梯动行步道应具备空载时暂停低速运转功

42 围护结构热工设计

421 建筑围护结构传热系数应符合表 421 规定中外墙传热系数包括结构

性热桥均值 Km满足条文规定时必须规范第 43 节规定进行

权衡判断

表 421 围护结构传热系数限值

围护结构部位 传热系数 K W（m2·K）

屋面 Dm≥25Km≤08 Dm外墙（包括非透光幕墙）Dm≥25Km≤15 Dm底面接触室外空气架空外挑楼板 ≤15

单

外窗（包

括透光幕

墙）

窗墙面积≤02 ≤52

02＜窗墙面积≤03 ≤40

03＜窗墙面积≤04 ≤30

04＜窗墙面积≤05 ≤27

05＜窗墙面积≤06 ≤25

06＜窗墙面积≤07 ≤25

07＜窗墙面积≤08 ≤25

窗墙面积＞08 ≤20

屋顶透光部分 ≤30
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1 必须设计文件中注明选节材料产品性指标求选建筑材料

热工性明确时应法定检测机构检测报告模拟计算报告提供数

2 外墙传热系数应包括结构性热桥均传热系数外墙均传热系数外窗

(包括透光幕墙)传热系数应现行国家标准民建筑热工设计规范GB50176 规定

计算

3 D＜25 轻质屋顶东西外墙应满足现行国家标准民建筑热工设计规范

GB50176 规定隔热求

4 计算外墙承重墙热工参数时承重墙厚度取值应等连接填充墙厚度

承重墙身厚度较值

5 楼梯间外墙通室外常开开口时考虑传热系数限制

6 电梯间外墙选型时应考虑传热系数限制

7 凸窗顶部底部侧墙非透光部分考虑传热系数限制

8 车库顶板考虑传热系数限制

422 外窗（包括透光幕墙）屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW 必须符合表 422

规定

表 422 外窗（包括透光幕墙）屋顶透光部分太阳热系数限值

围护结构部位 综合太阳热系数 SHGCW

(东南西北)

单外窗（包

括透光幕墙）

窗墙面积≤02 ≤052—

02＜窗墙面积≤03 ≤039047

03＜窗墙面积≤04 ≤035043

04＜窗墙面积≤05 ≤031039

05＜窗墙面积≤06 ≤026035

06＜窗墙面积≤07 ≤024030

07＜窗墙面积≤08 ≤018024

窗墙面积＞08 ≤018024

屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20） ≤027

1 必须设计文件中注明选外窗（包括透光幕墙）屋顶透光部分综合太阳

热系数SHGCW求选外窗（包括透光幕墙）屋顶透光部分太阳热系数SHGCW

明确时应法定检测机构检测报告计算报告提供数

2 设置外遮阳装置时外窗(包括透光幕墙)太阳热系数应外窗(包括透光幕墙)

身太阳热系数外遮阳装置遮阳系数积外窗(包括透光幕墙)身太阳热

系数外遮阳装置遮阳系数应现行国家标准民建筑热工设计规范GB50176 规

定计算

外窗（包括透光幕墙）综合太阳热系数 SHGCW外窗（包括透光幕墙）身 SHGC

×SD  SD 窗口建筑外遮阳系数

3 太阳热系数（SHGC）遮阳系数（SC）值遮阳系数（SC）定义透进

玻璃门窗透光幕墙遮阳设施太阳辐射热量相条件透进相面积标

准玻璃（3mm 厚透光玻璃）太阳辐射热量值3mm 玻璃太阳总透射理值

 087 SHGC 等 SC  087 进行换算常外窗遮阳系数 SC 参考规

范附录表 H－2核查企业产品资料
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4 e

ge SHGCA

ASHGCSHGC )70~80(  eSHGC 窗玻璃遮蔽系数Ag 窗

玻璃面积A 窗洞口面积计算时铝合金窗取 80A

Ag



铝塑挤门窗取 70A

Ag 塑

钢窗取 70A

Ag 

4 采规定性指标判定时建筑外遮阳系数 SD 采规范附录 C 方法计算

5 位窗口阳台门方楼层阳台外廊等作遮阳板考虑

6 凹槽外窗建筑立面凹槽遮挡作遮阳板考虑

7 电梯间外窗选型时应考虑遮阳系数限制

8 外凸窗顶部透光面应满足屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW 求立面

透光面应满足相应外窗综合太阳热系数 SHGCW 求底部透光面选型时考

虑综合太阳热系数 SHGCW 限制

9 太阳光电（集热）玻璃（幕墙）建筑外围护结构时太阳板部分

考虑综合太阳热系数 SHGCW 限制

423 建筑外门外窗气密性分级应符合国家标准建筑外门窗气密水密抗风压性

分级检测方法GBT71062008 中第 412 条规定应满足列求：

1 10 层建筑外窗气密性应低 7 级

2 10 层建筑应低 6 级

3 外窗确需选推拉窗时外窗气密性应达 GBT 7106 规定 3 级

424 幕墙气密性应符合国家标准建筑幕墙GBT 210862007 中第 513 条规定

应低 3 级

425 建筑屋顶外墙宜采列隔热措施：

1 浅色光滑饰面（浅色粉刷涂层面砖等）

2 屋顶设置贴铝箔封闭空气间层

3 含水孔材料做屋面层

4 屋面遮阳

5 屋面土土种植

6 东西外墙采花格构件爬藤植物遮阳

计算屋顶外墙总热阻时述项节措施量热阻附加值表 425 取值

表 4251 建筑反射隔热涂料等效热阻值

污染修正太

阳辐射吸收系数

ρ≤03 03＜ρ≤04 04＜ρ≤05 05＜ρ

≤06

外墙建

筑反射隔热

涂料等效

热阻值 Req

(m2KW)

20＜K≤25 027 017 010 004

15＜K≤20 033 021 013 006

K≤15 044 029 017 007

K≤07 095 061 036 016

屋面建

筑反射隔热

08＜K≤10 100 067 043 018

06＜K≤08 125 083 054 022
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涂料等效

热阻值 Req

(m2KW)

04＜K≤06 167 111 071 029

K≤04 250 167 107 044

注：K 外墙屋面采建筑反射隔热涂料传热系数单位 W(m2K)

表 4252 隔热措施量附加热阻

采取节措施屋顶外墙 量热阻附加值(m2·KW)

屋顶部带铝箔封闭

空气间层

单面铝箔空气

间层（mm）

20 043

40 057

60  064

双面铝箔空气

间层（mm）

20 056

40 084

60  101

含水孔材料做面层屋面 045

含水孔材料做面层外墙面 035

屋面蓄水层 040

屋面遮阳构造 03

屋面种植层 090

东西外墙体遮阳构造 03

注： 屋面种植屋面遮阳等均指屋顶植物完全覆盖完全遮挡部分

426 建筑设计宜采列改善围护结构隔热性措施：

1 建筑门窗应优先采绿色节标识门窗门窗型材应采隔热力学性优良复合

型材（铝塑挤型材铝木复合型材等）限制采隔热性差强度低变形型材（

普通铝合金型材普通 PVC 塑料型材等）门窗幕墙玻璃应采镀膜玻璃（包括阳光控制

膜LowE 膜等）贴膜玻璃（包括阳光控制膜LowE 膜等）等遮阳型玻璃系统采

述玻璃品种组合中空玻璃

2 建筑阳面特东西玻璃窗玻璃幕墙宜采取种固定活动式

外遮阳措施建筑设计中宜结合外廊阳台挑檐等处理方法进行遮阳

3 屋顶东墙西墙宜采通风构造采取遮阳绿化等措施

4 钢结构等轻型结构体系建筑外墙宜采空气间层

5 公建筑出入口处频繁开启外门宜设置空气幕采动门闭门器等防止

空气渗透措施

427 玻璃幕墙设计宜采列改善幕墙隔热性措施：

1 宜窗间墙天花等部位采取保温隔热措施非透光幕墙面板背空间采高

效耐久保温材料进行保温

2 采双层玻璃幕墙时宜采空气外循环双层形式空调房间双层幕墙

夹层宜设置调节活动遮阳装置宜采智控制

3 空调建筑面积采玻璃窗玻璃幕墙时宜根建筑功建筑节需采

智化控制遮阳系统通风换气系统智化控制系统宜感知天气变化结合

室建筑需求遮阳装置通风换气装置等进行实时控制

428 公建筑入口堂采全玻幕墙时全玻幕墙中非中空玻璃面积应超

立面整体透光面积（门窗玻璃幕墙） 15应立面整体透光面积（含全玻幕
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墙面积）加权计算均传热系数

43 围护结构热工性权衡判断

431 进行围护结构热工性权衡判断前应设计建筑热工性进行核查屋面传热系

数应 09Wm2K外墙包括（非透光幕墙）传热系数应 15Wm2K外窗（包

括透光幕墙）屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW 必须符合表 422 规定满

足述基求时方进行权衡判断

432 围护结构热工性权衡判断应列步骤进行：

1 根设计建筑生成参建筑

2 计算参建筑规定条件全年空调耗

3 参建筑全年空调耗作设计建筑全年空调耗限值

4 计算设计建筑全年空调耗参建筑全年空调耗限值应调整窗墙

面积围护结构热工性参数设计建筑全年空调耗超限值调整超参

建筑全年空调耗限值建筑判定围护结构总体热工性符合节求

5 根设计建筑窗墙面积核查设计建筑外窗（包括透光幕墙）屋顶透光部分

太阳热系数满足规范第 422 条规定

6 核查外窗玻璃见光透射满足规范第 415 条规定

433 参建筑形状部空间划分功应设计建筑完全致

设计建筑窗墙面积规范第 414 条规定时参建筑窗户（透光幕墙）

均应例缩参建筑窗墙面积符合规范第 414 条规定设计建筑屋

顶透光部分面积规范第 418 条规定时参建筑屋顶透光部分面积应

例缩参建筑屋顶透光部分面积符合规范第 418 条规定

434 围护结构热工性进行权衡判断建筑物热惰性指标 25 屋面外墙

传热系数应满足规范第 421 条规定

435 参建筑外围护结构热工性参数取值应完全符合规范第 421 条第 422 条

规定

436 设计建筑参建筑全年空调耗计算必须规范附录 D 规定进行

437 计算建筑全年空调耗时采通住房城乡建设部深圳市住房建设局

鉴定认计算软件作计算工具

44 建筑建筑热工节设计步骤

441 建筑总面规划设计阶段建筑面初步设计阶段应充分考虑利然通

风

442 计算窗墙面积检查否符合规范第 414 条规定符合应调

整外窗面积直符合规定规范第 43 节方法进行权衡判断

443 计算外窗（包括透光幕墙）效通风换气面积外窗（包括透光幕墙）面积值

检查否符合规范第 416 条规定符合应调整外窗（包括透光幕墙）效

通风换气面积直符合规定

444 计算屋顶透光部分面积屋顶面积值检查否符合规范第 418 条规

定符合应调整屋顶透光部分面积直符合规定规范第 43 节方法进行

权衡判断

445 计算围护结构部位传热系数 K中外墙屋顶应计算均传热系数 Km检查

否符合规范第 421 条规定符合应调整围护结构构造设计直符合规定

规范第 43 节方法进行权衡判断
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446 根计算出窗墙面积检查外窗玻璃（透光材料）见光透射

否符合规范第 415 条规定通查表 422查出外窗（包括透光幕墙）

综合太阳热系数 SHGCW 限值检查外窗综合太阳热系数 SHGCW 否符合规范第

422 条规定符合应调整外窗类型直符合规定

447 检查屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW 否符合规范第 422 条规定

符合应调整屋顶透光部分构造设计直符合规定

448 规范第 423 条求选合适外窗透光幕墙类型设计文件中注明

外窗透光幕墙气密性求

SJG 442018 公建筑节设计规范16

5 空调通风节设计

51 般规定

511 施工图设计阶段必须进行热负荷计算逐项逐时冷负荷计算

512 集中空调系统通风季节宜实现全新风运行条件宜通风季节通风时

段启动制冷机

513 系统冷热媒温度选取应符合现行国家标准民建筑供暖通风空气调节设计规

范GB 50736 相关规定济技术合理时冷媒温度宜高常设计温度热媒温度

宜低常设计温度

514 利通风排室余热余湿污染物时宜采然通风机械通

风复合通风通风方式

515 符合列情况时宜采分散设置空调装置系统：

1 全年需供冷供暖时间较短采集中供冷供暖系统济建筑

2 需设空气调节房间布置分散建筑

3 设集中供冷供暖系统建筑中时间求少数房间

4 需增设空调系统难设置机房道建筑

516 采温湿度独立控制空调系统时应符合列求：

1 应根气候特点技术济分析证采高温冷源制备方式新风湿方式

2 宜采热空气处理方式

517 时间空气调节区应划分定风量全空气风系统中温度湿度

等求空气调节区宜划分空气调节风系统中

52 空调系统冷热源

521 供暖空调冷源热源应根建筑物规模途建设点源条件结构价格

国家节减排环保政策相关规定通综合证确定应符合列规定：

1 具城市区域供热工厂余热时宜作供暖空调热源

2 具热电厂工厂余热建筑宜推广利电厂工厂余热供冷供热技术废

热工业余热温度较高技术济证合理时冷源宜采吸收式冷水机组

3 技术济合理情况冷热源宜利浅层太阳风等生源

采生源受气候等原限制法保证时应设置辅助冷热源

4 具稳定热量消耗项目中宜推广应分布式热电冷联供技术实现电力天然

气削峰填谷提高源综合利率

5 执行分时电价峰谷电价差较区技术济较采低谷电够明显起

电网削峰填谷节省运行费时宜采蓄系统供冷供热

6 天然表水等资源利者利浅层水保证 100回灌时

采表水水源热泵系统供冷供热

522 符合列情况外采电直接加热设备作供暖热源：

1 供冷供暖负荷较法利热泵提供热源建筑

2 集中供热燃气源煤油等燃料受环保消防严格限制建筑法利

热泵提供供暖热源建筑
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3 供冷供暖负荷法利热泵方式提供供暖热源利低谷

电进行蓄热电锅炉昼间电高峰时段启空调系统

4 利生源发电发电量满足身电加热电量需求建筑

5 外区合变风量系统中需局部外区进行加热建筑

523 符合列条件外采电直接加热设备作空气加湿热源：

1 利生源发电发电量满足身加湿电量需求建筑

2 冬季加湿蒸汽源冬季室相湿度控制精度求高建筑

524 锅炉供暖设计应符合列规定：

1 单台锅炉设计容量应保证具长时间较高运行效率原确定实际运行负荷

率宜低 50

2 保证锅炉具长时间较高运行效率前提台锅炉容量宜相等

3 供暖系统设计回水水温等 50℃时宜采冷凝式锅炉

525 锅炉额定热效率应低表 525 规定

表 525 锅炉额定热效率

锅炉类型燃料种类

锅炉额定蒸发量 D（th）额定热功率 Q（MW）

D＜1  1≤D≤2  2＜D＜

6 6≤D≤8 8＜D≤20

56＜

Q≤140

D＞20 

Q＜07 07 ≤Q

≤14

14＜Q

＜42

42 ≤ Q

≤56 Q＞140

燃油燃气锅

炉

重油 86 88

轻油 88 90

燃气 88 90

526 列情况外应采蒸汽锅炉作热源：

1 厨房洗衣高温消毒工艺性湿度控制等必须采蒸汽热负荷

2 蒸汽热负荷总热负荷中例 70总热负荷 14MW

527 集中空调系统冷水（热泵）机组台数单机制冷量（制热量）选择应适应负荷

全年变化规律满足季节部分负荷求机组宜少两台类型机组宜超 4 台

型工程仅设台时应选调节性优良机型满足建筑低负荷求

528 电动压缩式冷水机组总装机容量应规范第 511 条规定计算空调系统冷

负荷值直接选定作附加设计条件机组规格符合计算冷负荷求

时选择机组总装机容量计算冷负荷值 11

529 采电机驱动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时名义制冷工况规定条件

性系数(COP)应符合列规定：

1 水冷定频机组风冷蒸发冷机组性系数(COP)应低表 529 数值

2 水冷变频离心式机组性系数(COP)应低表 529 中数值 093 倍

3 水冷变频螺杆式机组性系数(COP)应低表 529 中数值 095 倍

表 529 冷水（热泵）机组制冷性系数 （COP）

类型 名义制冷量 CC（kW） 性系数 COP(WW)

水冷

活塞式涡旋式 CC≤528 440

螺杆式 CC≤528 490

528＜CC≤1163 530
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CC＞1163 560

离心式 CC≤1163 540

1163＜CC≤2110 570

CC＞2110 590

风冷蒸

发冷

活塞式涡旋式 CC≤50 280

CC＞50 290

螺杆式 CC≤50 290

CC＞50 300

5210 电机驱动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组综合部分负荷性系数(IPLV)应符合列

求：

1 综合部分负荷性系数(IPLV)计算方法应符合规范 5212 条规定

2 水冷定频离心式冷水机组综合部分负荷性系数(IPLV)应低表 5210 数值

3 水冷变频离心式冷水机组综合部分负荷性系数(IPLV)应低表 5210 中水冷离

心式冷水机组限值 130 倍

4 水冷变频螺杆式冷水机组综合部分负荷性系数(IPLV)应低表 5210 中水冷螺

杆式冷水机组限值 115 倍

5210 冷水（热泵）机组综合部分负荷性系数（IPLV）

类型 名义制冷量 CC（kW） 综合部分负荷性系数 IPLV

水冷

活塞式涡旋式 CC≤528 525

螺杆式 CC≤528 565

528＜CC≤1163 600

CC＞1163 630

离心式 CC≤1163 555

1163＜CC≤2110 585

CC＞2110 620

风冷

蒸

发冷



活塞式涡旋式 CC≤50 320

CC＞50 345

螺杆式 CC≤50 310

CC＞50 320

5211 空调系统电冷源综合制冷性系数（SCOP）应低表 5211 规定台冷

水机组冷水泵冷塔组成冷水系统应实际参运行设备名义制冷量
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耗电功率综合统计计算机组类型时限值应冷量加权方式确定

5211 空调系统电冷源综合制冷性系数(SCOP)

类型 名义制冷量 CC（kW） 综合制冷性系数

SCOP(WW)

水冷

活塞式涡旋式 CC≤528 36

螺杆式

CC≤528 37

528＜CC≤1163 41

CC＞1163 44

离心式

CC≤1163 42

1163＜CC≤2110 45

CC＞2110 46

（注：条文适采冷塔冷风冷蒸发冷冷源系统适通换热器换

热冷水冷源系统利表水水埋中循环水作冷水时

避免水质水压等种素系统影响采板式换热器进行系统隔断时会增

加循环水泵整冷源综合制冷性系数（SCOP）会降时源热泵系统

机组运行工况适条文规定）

5212 电机驱动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组综合部分负荷性系数(IPLV)应式计

算检测条件检测：

IPLV12×A+328×B+397×C+263×D（5212）

式中：A——100％负荷时性系数(WW)冷水进水温度 30℃冷凝器进气干球温

度 35℃

B——75％负荷时性系数(WW)冷水进水温度 26℃冷凝器进气干球温度

315℃

C——50％负荷时性系数(WW)冷水进水温度 23℃冷凝器进气干球温度 28℃

D——25％负荷时性系数(WW)冷水进水温度 19℃冷凝器进气干球温度

245℃

5213 名义制冷量 7100W采电机驱动压缩机单元式空调机风送风式屋顶

式空调机组时名义制冷工况规定条件效（EER）应低表 5213 规

定

表 5213 名义制冷工况规定情况单元式空气调节机风送风式屋顶式空气

调节机组效（EER）

类型 名义制冷量

CC（kW） 效 EER（WW）

风冷

接风

71＜C≤140 285

CC＞140 275

接风 71＜CC≤140 260
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CC＞140 255

水冷

接风

71＜CC≤140 355

CC＞140 345

接风

71＜CC≤140 325

CC＞140 320

5214 空气源热泵机组设计应符合列规定：

1 时供冷供暖建筑宜选热回收式热泵机组

2 冬季设计工况冷热风机组性系数（COP）应 18冷热水机组性系数

（COP）应 20

5215 空气源风冷蒸发冷式冷水（热泵）式机组变冷媒流量机组室外机设置

应符合列规定：

1 确保进风排风通畅排出空气吸入空气间发生明显气流短路

2 避免受污浊气流影响

3 噪声排热符合周围环境求

4 便室外机换热器进行清扫

5216 采联式空调（热泵）机组时名义制冷工况规定条件制冷综合性

系数 IPLV（C）应低表 5216 数值

表 5216 名义制冷工况规定条件联式空调(热泵)机组制冷综合性系数 IPLV(C)

名义制冷量 CC（kW） 制冷综合性系数 IPLV(C)

CC≤28 40

28＜CC≤84 395

CC＞84 380

5217 具热回收功型低温热泵型联机系统外联机空调系统制冷剂连接

等效长度应满足应制冷工况满负荷时效（EER）低 28 求

5218 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选量调节装置灵敏机型

名义工况性参数应符合表 5218 规定

表 5218 名义工况规定条件直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性参数

名义工况 性参数

冷（温）水进出口温度（°

C）

冷水进出口温度（°

C）

性系数（WW）

制冷 供热

供冷 127 3035 ≥130 —

供热出口 60 —— ≥090

注：直燃机性系数：制冷量（供热量）[加热源消耗量（低位热值计）+ 电力消

耗量(折算成次)]

5219 采蒸汽热源技术济较合理时应回收汽设备产生凝结水凝结水回

收系统应优先采闭式系统

5220 冬季渡季存供冷需求建筑应充分利新风降温

5221 采集中空调系统稳定热水需求建筑面积 10000m2 公建筑应

SJG 442018 公建筑节设计规范21

安装空调废热回收装置

53 输配系统

531 空调冷热水系统设计应符合列规定：

1 应采闭式循环水系统

2 求季节进行供冷供热转换空调系统应采两制水系统

3 建筑物空调区需全年供冷水空调区冷热水定期交供应时宜采

分区两制水系统

4 全年运行程中供冷供热工况频繁交转换需时空调系统宜采四

制水系统

5 冷水水温供回水温差求致区域路压力损失相差中型工程

单台水泵功率较时技术济较确保设备适应性控制方案运行理

前提空调冷水采冷水机组负荷侧均变流量级泵系统级泵应采调速

泵

6 系统作半径较设计水流阻力较高型工程空调冷水宜采变流量二级泵系

统环路设计水温致设计水流阻力接时二级泵宜集中设置环路设计

水流阻力相差较系统水温温差求时宜区域系统分设置二级泵二级

泵应采调速泵

7 冷源设备集中设置户分散区域供冷等规模空调冷水系统二级泵输送距

离较远户路阻力相差较者水温（温差）求时采级泵系统

二级泵等负荷侧级泵应采调速泵

8 冷水机组冷水供回水设计温差应 5℃技术济合理前提宜

量加冷水供回水温差

9 空调水系统定压膨胀宜采高位膨胀水箱方式

10 采集中冷水环热泵空调系统冷水泵宜根流量需求变化采变速变流

量调节方式

11 采水水汽水热交换器间接供冷供热循环水系统负荷侧二次水循环泵宜根

流量需求变化采变速变流量调节方式

12 应通合理划分均匀布置环路进行水力衡计算合理选水径减少

联环路间压力损失相差额相差额 15％时应计算基础根

水力衡求配置必水力衡装置

532 选择两制空调冷热水系统循环水泵时冷水循环水泵热水循环水泵应分

设置

533 空调冷水系统设计应符合列求：

1 具滤缓蚀阻垢杀菌灭藻等水处理功

2 冷塔应设置空气流通条件场

3 冷塔补水总设置水流量计量装置

4 室设置冷水集水箱时冷塔布水器集水箱设计水位间高差应超

8m

534 选配空调冷热水系统循环水泵时应计算空调冷热水系统耗电输冷（热）

[EC(H)Ra]应标注施工图设计说明中空调冷热水系统耗电输冷（热）计算应符

合列规定：

1 空调冷热水系统耗电输冷（热）应式计算：

EC(H)Ra  0003096 Σ(G ×Hηb ) Q ≤A(B +αΣL)ΔT（734）

SJG 442018 公建筑节设计规范22

式中：EC(H)Ra——空调冷热水系统循环水泵耗电输冷（热）

G——台运行水泵设计流量（m3h）

H——台运行水泵应设计扬程（m 水柱）

ηb——台运行水泵应设计工作点效率

Q——设计冷（热）负荷（kW）

ΔT——规定计算供回水温差（℃）表 5341 选取

A——水泵流量关计算系数表 5342 选取

B——机房户水阻力关计算系数表 5343 选取

α——ΣL 关计算系数表 5344 表 5345 选取

ΣL——冷热机房出口该系统远户供回水道总输送长度（m）

表 5341 △T 值（℃）

冷水系统 热水系统

5 5

表 5342 A 值

设计水泵流量 GG≤60m3h 60m3h＜G≤200 m3h G＞200m3h

A 值 0004225 0003858 0003749

表 5343 B 值

系统组成 四制单冷单热道B值 两制热水道 B 值

级泵

冷水系统 28 —

热水系统 22 21

二级泵

冷水系统 33 —

热水系统 27 25

表 5344 四制冷热水道系统α值

系统

道长度ΣL 范围（m）

ΣL≤400m 400m＜ΣL＜1000m ΣL≥1000m

冷水 α 002 α 0016 + 16ΣL α 0013+46ΣL

热水 α 0014 α 00125 + 06ΣL α 0009+41ΣL

表 5345 两制热水道系统α值

系统

道长度ΣL 范围（m）

ΣL≤400m 400m＜ΣL＜1000m ΣL≥1000m

热水 α 00032 α 00026+024ΣL α 00021+074ΣL

冷水 α 002 α 0016 + 16ΣL α 0013+46ΣL
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2 空调冷热水系统耗电输冷（热）计算参数应符合列求：

1) 空气源热泵溴化锂机组水源热泵等机组热水供回水温差应机组实际参数

确定直接提供高温冷水机组冷水供回水温差应机组实际参数确定

2) 台水泵联运行时A 值应较流量选取

3) 两制冷水道 B 值应四制单冷道 B 值选取级泵冷水系统增加

级泵B 值增加 5级泵热水系统增加级泵B 值增加 4

4) 两制冷水系统α计算式应四制冷水系统相

5) 远户风机盘时ΣL 应机房出口远端风机盘供回水道总长

度减 100m 确定

535 空气调节外区应根室进深分隔楼层围护结构特点等素划

分外区宜分设置空调系统

536 空调风系统负担空间时系统新风量应列公式计算确定：

YX (1+XZ) （5371）

stot VVY＝ （5372）

ston VVX＝ （5373）

scoc VVZ＝ （5374）

式中 Y——修正系统新风量送风量中例

Vot ——修正总新风量（m3h）

Vst ——总送风量系统中房间送风量（m3h）

X——未修正系统新风量送风量中例

Von ——系统中房间新风量（m3h）

Z——新风需求房间新风

Voc ——需求房间新风量（m3h）

Vsc ——需求房间送风量（m3h）

537 采工冷热源空调系统进行预热预冷运行时新风系统应关闭采

室外空气进行预冷时应量利新风系统

538 员长期停留设置集中新风排风系统空调区（房间）宜空调区（房

间）分安装双换气装置

539 空气滤器设计选择应符合列规定：

1 空气滤器性参数应符合国家标准空气滤器GB／T 14295 规定

2 宜设置滤器阻力监测报警装置应具备更换条件

3 全空气空气调节系统滤器应满足全新风运行需

5310 特殊情况外空气处理系统中应时加热冷程

5311 技术济较行情况采温湿独立控制（处理）制冷空调系统

5312 空调风系统通风系统作半径宜风量 10000m3h 时风道系统单

位风量耗功率（Ws）宜表 5313 规定风道系统单位风量耗功率（Ws）应式

计算：

Ws  P(3600×ηCD×ηF)（5313）

式中 Ws——风道系统单位风量耗功率 [W(m3h)]

P——空调机组余压通风系统风机风压（Pa）
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ηCD——电机传动效率（）ηCD 取 0855

ηF——风机效率（）设计图中标注效率选择

表 5313 风道系统单位风量耗功率 Ws[W(m3h)]

系统形式 Ws 限值

机械通风系统 027

新风系统 024

办公建筑定风量系统 027

办公建筑变风量系统 029

商业酒店建筑全空气系统 030

5313 空调风系统应设计土建风道作空调系统送风道已冷热处理新风

送风道已土建风道时必须采取防漏风绝热措施绝热材料应选吸

水性产品

5314 输送介质温度相环境温度较高较低允许输送介质温度较显著

升高降低时道设备应采取保温保冷措施绝热层设置应符合列规定：

1 保温层厚度应现行国家标准设备道绝热设计导GB／T 8175 中济厚度

计算方法计算

2 供冷冷热时保冷层厚度应现行国家标准设备道绝热设计导GB

／T8175 中济厚度防止表面结露保冷层厚度方法计算取值

3 道设备绝热厚度风绝热层热阻规范附录 E 规定选

4 道支架间道穿墙穿楼板处应采取防止热桥冷桥措施

5 采非闭孔材料保温时外表面应设保护层采非闭孔材料保冷时外表面应设隔

汽层保护层

5315 公建筑通风应符合节原：

1 应优先采然通风排室余热余湿量污染物然通风满足室

空间通风换气求时应设置机械进风系统机械排风系统机械进排风系统

2 体育馆赛厅等员密集高空间应具备全面然通风条件满足

渡季群众活动需

3 建筑物产生量热湿害物质部位应优先采局部排风必时辅全面

排风

4 通风系统时间较长运行工况（风量风压）较变化时通风机宜采变

频风机宜采直流风机

5316 公建筑采联机分体式空调机时应考虑空调室外机安放位置搁板构

造设计安放位置时应避免台相邻室外机排风气流相互干扰设计搁板构造时应利

空调机吸入排出气流通畅空调室外机进排风口应遮挡美观设置遮蔽

百叶应采水百叶透气率应达 80

54 末端系统

541 商场影剧院营业式餐厅展厅候机（车）楼功厅体育馆等公建筑

中功房间分区控制区域温度宜采全空气空气调节系统

542 列全空气空调系统宜采变风量空调系统：
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1 空调风系统中空调区冷热负荷差异变化低负荷运行时间较长

需分控制空调区温度

2 建筑区全年需送冷风

543 设计变风量全空气空调系统时宜采变频动调节风机转速方式应设计

文件中标明变风量末端装置送风量

544 设计全空气空调系统时宜采取实现全新风运行调新风措施时设计相

应排风系统新风量控制工况转换宜采新风回风焓值控制方法

1 系统设计时新风风道尺寸应满足新风运行需新回风宜设置全

动防火调节阀全动叶调节阀

2 总新风应低 50％允许时宜取更值

3 空调机房宜量外墙设置预留进（排）风口（百叶）

4 排风系统应新风量调节相适应

545 设计风机盘系统加新风系统时新风宜直接送入空调区宜风机盘

机组送出

546 建筑顶层者吊顶部存较发热量者吊顶空间较高时宜直接吊顶

回风

547 员密度相较变化较房间宜采新风需求控制根室 CO2 浓

度检测值增加减少新风量 CO2 浓度始终维持卫生标准规定限值

548 空调系统送风温差应根焓湿图（hd）表示空气处理程计算确定空调系统采

送风气流组织形式时宜加夏季设计送风温差应符合列规定：

1 送风高度等 5m 时送风温差宜 5 ℃

2 送风高度 5m 时送风温差宜 10 ℃

549 建筑空间高度 H≥10m体积 V>10000m3 时宜采辐射供暖供冷分层空调系统

5410 机电设备房厨房热加工间等发热量较房间通风设计应满足列求：

1 保证设备正常工作前提宜量采通风消室余热机电设备房夏季室

计算温度取值宜低夏季通风室外计算温度

2 厨房热加工间宜采补风式油烟排气罩采直流式空调送风区域夏季室计算

温度取值宜低夏季通风室外计算温度

55 监测控制

551 集中供暖通风空气调节系统应进行监测控制建筑面积 20000m2 公

建筑全空气调节系统时宜采直接数字控制系统容包括参数检测参数设

备状态显示动调节控制工况动转换量计量中央监控理等具体容

应根建筑功相关标淮系统类型等通技术济较确定

552 锅炉房换热机房制冷机房应进行量计量量计量应包括列容：

1 燃料消耗量

2 制冷机耗电量制冷输配系统耗电量冷系统耗电量

3 集中供热系统供热量

4 补水水量

553 集中空调系统冷量计量应符合列求：

1 采区域性冷源时栋公建筑冷源入口处应设置冷量计量装置

2 公建筑部属单位时应分设置冷量计量装置

3 备冷水机组台冷水机组均应设置流量计量装置

4 宜根求设置分楼层分室区域分户分室冷量计量装置
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554 锅炉房换热机房应设置供热量动控制装置控制设计应符合列求：

1 应进行水泵阀门等设备连锁控制

2 供水温度应根室外温度进行调节

3 供水流量应根末端需求进行调节

4 宜根末端需求进行水泵台数转速控制

5 应根需求供热量调节锅炉投运台数

555 冷热源机房控制功应符合列求：

1 应进行冷水（热泵）机组水泵阀门冷塔等设备序启停连锁控制

2 应进行冷水机组台数控制宜采冷量优化控制方式

3 应进行水泵台数控制宜采流量优化控制方式

4 二级泵应进行动变速控制宜根道压差控制转速压差宜优化调节

5 应进行冷塔风机台数控制宜根室外气象参数进行变速控制

6 应进行冷塔动排污控制

7 宜根室外气象参数末端需求进行供水温度优化调节

8 宜累计运行时间进行设备轮换

9 装机容量较设备台数较冷热源机房宜采机组群控方式采群

控方式时控制系统应冷水机组带控制单元建立通信连接

556 全空气空调系统控制应满足列求：

1 应进行风机风阀水阀启停连锁控制

2 应时间进行定时启停控制宜启停时间进行优化调整

3 采变风量系统时风机应采变速控制方式

4 渡季宜采加新风控制方式

5 宜根室外气象参数优化调节室温度设定值

6 全新风系统送风末端宜采设置离延时关闭控制方式

557 末端变水量系统中风机盘应采电动温控阀调速结合控制方式宜设

置常闭式电动通断阀公区域风机盘控制应满足列求：

1 应室温度设定值范围进行限制

2 应时间进行定时启停控制宜启停时间进行优化调整

558 排房间余热通风系统宜设置通风设备温控装置根房间温度通

风设备通常采控制方法：

1 控制通风设备运行台数

2 单台风机采改变风机转速改变排风量

3 双位控制根设定温度限控制风机启停运行

559 停车库通风系统宜根情况通风机设置定时启停（台数）控制根

车库 CO 浓度进行动运行控制

5510 间歇运行空气调节系统宜设动启停控制装置控制装置应具备预定时间表

服务区域否等模式控制设备启停功
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6 电气节设计

61 般规定

611 电气系统设计应济合理高效节应选节型变配电设备高效率动力

明电设备提高电利率

612 应根电网户条件特点济合理前提太阳发电风力

发电等低碳源技术

613 国家标准智建筑设计标准GB 50314 设计建筑设备监控系统时应考虑系统

实性适原宜适超前

62 供配电系统

621 变配电应负荷中心缩短低压线路供电半径型公建筑供电

半径宜 200m

622 低压配电系统进行功补偿时应合理设置集中补偿装置安全济前提

异步电机采取补偿提高功率数降低线路损耗三相衡单相配电

系统宜采分相功动补偿装置功补偿容量功率数应供电单位规定

国家规范供配电系统设计规范 GB 50052 求设计

623 应合理调整负荷正确选择配置变压器容量台数运行方式实现变压器济运

行配电变压器空载损耗值负载损耗值应高国家标准三相配电变压器效限定

效等级 GB20052 相关规定

624 电缆应温升济电流密度选择截面应满足机械强度求应电压损失

短路热稳定校验截面满足短路接障灵敏度求

625 应采取措施抑制非线性负荷产生高次谐波提高电电质量供电变压器非

线性负荷含量超 20％时变压器宜作降容处理

626 建筑供配电系统宜选 Dyn11 接线组三相配电变压器

63 耗计量

631 列公建筑应设电分项计量装置公建筑宜根建筑规模需求设置

电分项计量装置

1 单体建筑面积 20000m2 型公建筑

2 单体建筑面积 20000m2 5000m2采中央空调系统公建筑

3 市（区）两级国家机关办公建筑

4 单体建筑面积 20000m2 工厂建筑配套办公楼

632 设置电分项计量装置建筑物低压配电系统应空调系统明系统电梯系统

信息中心系统厨房相关系统出线回路设置具标准通讯接口分项耗数计量

仪表

633 规范第 631 条中规定应设置电分项计量装置建筑物采集分类耗分项

耗数应传输市级数中心

634 电分项计量系统设计施工调试检查验收运行维护应现行行业标准

公建筑耗远程监测系统技术规程JGJT 285 规定执行
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64 明

641 室外明设计应满足列标准规范规定：

1 室明功率密度（LPD）限值应满足现行国家标准建筑明设计标准GB50034

规定

2 建筑物夜景明功率密度（LPD）限值应满足现行行业规范城市夜景明设计规范

JGJT 163 规定

642 高层民建筑类建筑明功率密度应符合建筑明设计标准GB50034 中目标

值规定公建筑宜符合建筑明设计标准GB50034 中目标值规定

643 特殊情况需采白炽灯外明光源白炽灯必须采白炽灯时

功率超 100W

644 明光源选择原：应选光效高寿命长显色性光源

645 设计选光源镇流器效应低相应效标准节评价值选高效气

体放电灯时应电子镇流器节型电感镇流器采单灯补偿方式功率数

宜低 09

646 满足眩光配光求前提宜选敞开式灯具灯具效率应低现行国家标

准建筑明设计标准GB50034 规定

647 公建筑功场明设计应现行国家标准建筑明设计标准GB50034

规定列出度（E）明功率密度（LPD）般显色指数（Ra）规定值实际设计值

648 公建筑中需二次装饰场装饰时需建筑明设计标准GB50034 规

定列出度（E）明功率密度（LPD）般显色指数（Ra）规定值实际设计值

明灯具效率值

649 应根建筑物特点建筑功建筑标准求等情况明系统进行分散

集中手动动相结合明控制方式

6410 公建筑走廊楼梯间门厅电梯厅停车库等公区域明应视需

求分采声控光控定时感应手动等控制方式

6411 房间场灯具数量少 2 套时应分组控制具天然采光区域应独

立控制

6412 采然光导光装置时宜采明控制系统电气明动控制条件时

采智明控制系统电气明调光控制

6413 道路明景观明应采时间控制光控系统

65 建筑设备监控系统

651 公建筑应根建筑物功建筑物规模建筑物采形式冷源空调系

统等素进行建筑设备监控系统设计增强建筑物科技功提升建筑物应价

值

652 型公建筑应设置建筑设备监控系统（建筑设备理系统）空调明

排水电梯扶梯等系统进行监控理

653 建筑设备监控系统设计应满足国家标准智建筑设计标准GB50314 中关

规定
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7 排水节设计

71 般规定

711 排水系统节设计应符合现行国家标准建筑水排水设计规范GB50015 民

建筑节水设计标准GB50555 关规定

712 满足户水质水量水压水温求排水系统节设计应做安全适

技术先进济合理确保质量理方便

72 水排水系统设计

721 建筑均日水量满足现行国家标准民建筑节水设计标准GB50555 中节水

水定额求

722 水系统应充分利城镇水网区水网水压直接供水批准认时

采叠压供水系统

723 二次加压泵站数量规模位置泵组供水水压应根城镇水条件区规模

建筑高度建筑物分布标准安全供水降低耗等素合理确定

724 水系统供水方式竖分区应根建筑物途层数求材料设备性

维护理耗等素综合确定分区压力水点处压力求应符合现行国家标准建筑

水排水设计规范GB 50015 民建筑节水设计标准GB50555 规定

725 变频调速泵组应根水量水均匀性等素合理选择搭配水泵调节设施宜

供水需求动控制水泵启动台数保证高效区运行

726 水泵应根水网水力计算结果选型应保证设计工况水泵效率处高效

区水泵效率宜低现行国家标准清水离心泵效限定值节评价值GB 19762

规定泵节评价值

727 应根建筑类型水部门理求分设计量水表水表设置应符合现

行国家标准民建筑节水设计标准GB 50555 关规定

728 卫生器具满足现行行业标准节水型生活水器具CJ164 规定外应满足相

关水器具水效率限定值水效率等级规定

729 面生活污废水排水宜采重力流系统直接排室外网

73 生活热水

731 集中热水供应系统热源宜利余热废热生源空气源热泵作热水供

应热源高日生活热水量 5m3 时 电力需求侧理鼓励电利谷电加热

情况应采直接电加热热源作集中热水供应系统热源

732 燃气燃油作热源时宜采燃气燃油热水机组直接制备热水采锅炉制

备生活热水开水时锅炉额定工况热效率应低表 525 中限定值

733 采空气源热泵热水机组制备生活热水时制热量 10kW 热泵热水机名义

制热工况规定条件性系数（COP）宜低表 733 规定应保证水质

效措施

表 733 热泵热水机性系数(COP)(WW)

制热量 H(kW) 热水机型式 热泵热水机性系数(COP)
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H≥10

次加热式 440

循环加热

提供水泵 440

提供水泵 430

734 区设集中热水供应系统热水循环网服务半径宜 300m 应

500m水加热热交换站室位置宜热水水量较建筑部位宜设置区

中心位置

735 仅设洗手盆建筑距离集中热水站室较远户宜设计集中生活热水供

应系统设集中热水供应系统建筑物中热水量较定时供应热水户宜设置单

独热水循环系统

736 集中热水供应系统应设热水循环道热水循环道宜采程布置方式采

程布置困难时应采取保证干立循环效果措施

737 热水供应系统应保证水点处冷热水供水压力衡措施水点处冷热水供

水压力差宜 002MPa应符合列规定：

1 冷水热水供应系统应分区致

2 冷热水系统分区致困难时宜采配水支设调式减压阀减压等措施

保证系统冷热水压力衡

3 水点处宜设带调节压差功混合器混合阀

738 集中热水供应系统网设备应保温保温层厚度应现行国家标准设备道

绝热设计导GB／T8175 中济厚度计算方法确定规范附录 E 规定选

739 集中热水供应系统监测控制宜满足列求：

1 系统热水耗量系统总供热量值进行监测

2 系统日冷水进水量热水水量供水温度源消耗量等进行监测

3 设备运行状态进行检测障报警

4 装机数量较工程宜采机组群控方式

7310 计量求热水系统应安装热水表热量表蒸汽流量计源计量表
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8 生源应

81 般规定

811 公建筑应通环境资源条件技术济分析结合国家方相关

政策优先应生源

812 公建筑生源利设施应体工程步设计

813 环境条件允许济技术合理时宜采太阳风等生源直接网供电

明装置代部分电光源明

814 公电网法提供明电源时应采太阳风等发电配置蓄电池方式作

明电源

815 生源应系统宜设置监测系统节效益计量装置

82 太阳利

821 太阳利应遵循动优先原公建筑设计宜充分利太阳

822 公建筑宜采光热光伏建筑体化系统光热光伏建筑体化系统应影

响建筑物外围护结构建筑功应符合国家相关现行标准规定

823 公建筑利太阳时供热供电时宜采太阳光伏光热体化系统

824 公建筑设置太阳热利系统时太阳保证率应满足表 824 求

表824 太阳保证率f（）

太阳资源区划 太阳热水系统 太阳空气调节系统

III 资源般区 ≥40 ≥25

825 太阳热利系统辅助热源应根建筑物特点热量源供应维护理

卫生防菌等素选择宜利废热余热等低品位源生物质热等生源

826 太阳集热器光伏组件设置应避免受身建筑体遮挡冬日采光面

日时数太阳集热器应少 4h光伏组件宜少 3h
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附 录 A 建筑节设计文件编制

A01 公建筑阶段设计文件应节专项设计（节专篇）

A02 公建筑施工图节专项设计（节专篇）应包括列容：

1 节设计说明

1）工程概况

2）节设计

3）建筑空调通风明节措施

4) 围护体材料保温材料热工性参数

5）围护结构热工性指标（列表说明）

6）参建筑设计建筑全年空调耗指标（围护结构设计指标达标时应

进行权衡判断）

2 节设计图纸

1）围护结构节构造做法详图标准图索引

2）节构配件详图（外遮阳设施）标准图索引

3）建筑空调通风明设计图纸

3 节计算书

1）窗墙面积计算

2）外窗开启面积外窗总面积值计算

3）屋顶透光部分面积屋顶总面积值计算

4）屋顶均传热系数 Km均热惰性指标 Dm 计算

5）外墙均传热系数 Km均热惰性指标 Dm 计算

6）底面接触室外空气架空外挑楼板传热系数 K 计算

7）外窗外遮阳系数 SD 外窗综合太阳热系数 SHGCW 计算

8）参建筑设计建筑全年空调耗指标计算（围护结构设计项

满足规范第 414418  421 条时应进行该项计算）参建筑设计建筑全年空

调耗指标计算应包括：输入边界条件采模拟软件输出结果输出结果分析等

9）空调系统热负荷逐项逐时冷负荷计算

10）风机单位风量耗功率计算

11）空调冷冻水系统冷水系统水力计算

12）空调电冷源综合制冷性系数计算

13）建筑材料部品构件设备选择节性求等

4 填写公建筑节设计报审表（规定性指标）（表 A021）公建筑节

设计报审表（性性指标）（表 A022）时填写民建筑节设计审查备案登记表

（表 A023）
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表 A021 公建筑节设计报审表（规定性指标）

工程名称： 层数：（）（） 总建筑面积：

序号 审查容 规定指标 设计指标 节措施 否符合标准

（审查填写）

1 屋顶 均传热系数 Km

（Wm2·K）

Dm≥25Km≤08Dm 现行国家标准建筑热工设计规范GB50176 规定隔热求）

Km

Dm

□

否□

2

外墙（包括非

透光幕墙）

均传热系数 Km

（Wm2·K）Dm≥25Km≤15 DmKm

Dm

□

否□

3

底部架空楼

板外挑楼 传热系数 K（Wm2·K）K≤15

□

否□

4

外窗（包括透

明幕墙）

窗墙面积

东 

≤070

□

否□

南 

□

否□

西 

□

否□

北 

□

否□

 见 光 透 射



东 

建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积 040 时该

玻璃（透光材料）见光透射应 060

建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积等 040 时

透光材料见光透射应 040

□

否□

南 

□

否□

西 

□

否□

北 

□

否□

传热系数 K

（Wm2·K）

东 

窗墙面积

C

传热系数 K

（Wm2·K）

综合太阳热系

数 SHGCW（东

南西北）

C≤02 ≤52 ≤052—

02＜C≤03 ≤40 ≤039047

03＜C≤04 ≤30 ≤035043

04＜C≤05 ≤27 ≤031039

05＜C≤06 ≤25 ≤026035

06＜C≤07 ≤25 ≤024030

07＜C≤08 ≤25 ≤018024

C＞08 ≤20 ≤018024

□

否□

南 

□

否□

西  □

否□

北  □

否□

综 合 太 阳 

热 系 数

SHGCW

东  □

否□

南  □

否□

西  □

否□

北  □

否□

开启面积

外窗

办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 

部分房间外窗效通风换气面积应该房间外窗面积

□

否□

透光幕墙

办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 

部分透光幕墙应具房间外墙透光面积 10％效通风换

气面积

□

否□

气密性

外窗

1 10 层建筑外窗气密性应低 7 级

2 10 层建筑应低 6 级

3 外窗确需选推拉窗时外窗气密性应达 GBT 7106 规

定 3 级

□

否□

透光幕墙

幕墙气密性应符合国家标准建筑幕墙GBT 210862007中第513

条规定应低 3 级 □

否□

5

屋顶透光部

分

屋顶透光部分面积屋顶

总面积 ≤20

□

否□

传热系数 K（Wm2·K）K≤30

□

否□
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综 合 太 阳  热 系 数

SHGCW

SHGCW≤027

□

否□

6 空调通风

空间空调设计新

风量

应符合民建筑供暖通风空气调节设计规范GB507362012 

规定

□

否□

冷热负荷计算 必须进行热负荷逐项逐时冷负荷计算 □

否□

冷量计量

1 采区域性冷源时栋公建筑冷源入口处应设置冷量计

量装置

2 公建筑部属单位时应分设置冷量计量装置

□

否□

电热源

符合列情况外采电热锅炉电热水器作直接供

暖空调系统热源：

1 供冷供暖供暖负荷较法利热泵提供热源建筑

2 集中供热燃气源煤油等燃料受环保消防严格限制

建筑法利热泵提供供暖热源建筑

3 夜间利低谷电进行蓄热蓄热式电锅炉昼间电高峰时

段启建筑

4 利生源发电区建筑发电量满足身电加热

电量需求建筑

5 外区合变风量系统中需局部外区进行加热建筑

□

否□

锅炉额定热效率

锅炉类型

燃料种类

锅炉额定蒸发量 D（th）额定热功率 Q（MW）

D

＜1



Q

＜

07

1≤D≤2



07 ≤Q

≤14

2＜

D＜

6

14

＜Q

＜

42

6≤D≤8

42 ≤ Q

≤56

8＜D≤20

56＜

Q≤140

D＞

20 

Q＞

140

燃油

燃气

锅炉

重

油

86 88

轻

油

88 90

燃

气

88 90

层状

燃烧

锅炉

Ⅲ

类

烟

煤

75 78 80 81 82

抛煤

机链

条炉

排锅

炉

——— 82 83

流化

床燃

烧锅

炉

——— 84

□

否□

电机驱动压缩机蒸气

压缩循环冷水（热泵）机

组额定制冷工况规

定 条 件   性  系 数

（COP）

类型 名义制冷量 CC

（kW）

性系数

COP(WW)

水冷

活塞式涡

旋式

CC≤528 440

螺杆式 CC≤528 490

528＜CC≤1163 530

CC＞1163 560

离心式 CC≤1163 540

1163＜CC≤2110 570

CC＞2110 590

风冷蒸发

冷

活塞式涡

旋式

CC≤50 280

CC＞50 290

螺杆式 CC≤50 290

CC＞50 300

□

否□
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名义制冷量 71KW

电驱动单元式空调机

名义制冷工况规定

条件效（EER）

类型 名义制冷量

CC（kW）

效 EER

（WW）

风冷

接风

71＜C≤140 285

CC＞140 275

接风

71＜CC≤140 260

CC＞140 255

水冷

接风

71＜CC≤140 355

CC＞140 345

接风

71＜CC≤140 325

CC＞140 320

□

否□

溴化锂吸收式冷（温）水

机组性系数

机

型

名义工况 性参数

冷（温）

水进

出口温

度（°C）

冷水

进出

口温度

（°C）

蒸汽压

力（MPa）

单位制冷

量蒸汽耗

量

[kg

（kW·h）]

性系数

（WW）

制冷 供热

蒸

汽

双

效

1813

3035

025 ≤119

127

040

060 ≤111

080 ≤109

直

燃

供冷

127 3035 ≥130

供热出

口 60 ≥090

注：直燃机性系数：制冷量（供热量）[加热源消耗量（

低位热值计）+ 电力消耗量(折算成次)]

□

否□

风道系统单位风量耗

功率

系统形式 Ws 限值

机械通风系统 027

新风系统 024

办公建筑定风量系统 027

办公建筑变风量系统 029

商业酒店建筑全空气系统 030

□

否□

冷冻水冷水循环泵

流量扬程

应通详细水力计算确定合理空调冷冻水冷水循环泵流

量扬程确保水泵设计工作点高效区应计算空调冷热水系统

耗电输冷（热）[EC(H)Ra]

□

否□

集中空调系统热回收 采集中空调系统稳定热水需求建筑面积 10000m2 公

建筑应安装空调废热回收装置

□

否□

7 明

分项耗数计量

低压配电系统应空调系统明系统电梯系统信息中心系统

厨房相关系统出线回路设置具标准通讯接口分项耗数

计量仪表

□

否□

明功率密度值应

度值

应符合建筑明设计标准GB50034 第 6 章规定：

办公建筑□第 633 条 商业建筑□第 634 条

旅馆建筑□第 635 条 医院建筑□第 636 条

学校建筑□第 637 条 美术馆科技馆博物馆□第 638 条

会展建筑□第 639 条 交通建筑□第 6310 条

金融建筑□第 6311 条 图书馆建筑□第 632 条

（注：应项目建筑类述方框中√表示）

□

否□

镇流器 应选配电子镇流器节型电感镇流器设计选镇流器效应

低相应效标准节评价值

□

否□
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明光源

1 充分利然光

2 应采细径荧光灯高效气体放电灯应选配电子镇流器

节型电感镇流器设计选光源镇流器效应低相应

效标准节评价值

3 国家机关办公建筑严禁门厅工作厅会议室会议厅等场

普通明中采白炽灯卤钨灯特殊求场采白

炽灯等光源时必须设计节控制方式

4 般明（包括卫生间走道等公场）白炽灯

5 公建筑中确实需采白炽灯卤钨灯场应设计中注明

原

6 公建筑功场宜采稀土三基色荧光灯陶瓷金卤灯等节

型光源走道楼梯间卫生间车库等长期逗留场宜

选发光二极（LED）灯疏散指示灯出口标志灯室指性

装饰明等宜选发光二极（LED）灯高空间室外作业场

宜选金属卤化物灯高压钠灯

7 功率 100W 室外光源光效应低 60LmW

8 室外景观道路明应选择安全高效寿命长稳定光源避

免光污染景观明设施宜控制外溢光杂散光

9 室外明水明等特殊需外应采高效气体放电灯

□

否□

8

节措

施

规划建筑

（然通风等）

空调通风

电气系统

排水系统

生源利

监测控制



设计单位

节专项设计

建筑

年 月

日暖通

电气

节专项校审

建筑

年 月

日暖通

电气

节审查意见

符合标准□

符合标准□存列问题：

节审查单位 节专项审查

建筑

年 月

日暖通

电气
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表 A022 公建筑节设计报审表（性性指标）

工程名称： 层数：（）（） 总建筑面积：

序

号 审查容 参建筑指标 设计建筑

指标

节措

施

否符合

标准

1

外窗玻璃

见光透射

东 

建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积 040 时该玻璃（透光材

料）见光透射应 060

建筑某窗（包括透光幕墙）墙面积等 040 时透光材料见光透射

应 040

□

否□

南 

西 

北 

2

外窗（包括透

光幕墙）综

合太阳热系

数 SHGCW

东 

窗墙面积 C

综合遮阳系数

SHGCW

（东南西

北）

C≤02 ≤052—

02＜C≤03 ≤039047

03＜C≤04 ≤035043

04＜C≤05 ≤031039

05＜C≤06 ≤026035

06＜C≤07 ≤024030

07＜C≤08 ≤018024

C＞08 ≤018024

□

否□

南  □

否□

西  □

否□

北  □

否□

3

屋顶透光部分综合太阳热系数

SHGCW

SHGCW≤027

□

否□

4

外窗（包括透

光幕墙）

开启面积

外窗 办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 部分房间外窗

效通风换气面积应该房间外窗面积 30

□

否□

透光幕墙 办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 部分透光幕墙应具

房间外墙透光面积 10％效通风换气面积

□

否□

5

外窗（包括透

光幕墙）气

密性

外窗

1 10 层建筑外窗气密性应低 7 级

2 10 层建筑应低 6 级

3 外窗确需选推拉窗时外窗气密性应达 GBT 7106 规定 3 级

□

否□

透光幕墙 幕墙气密性应符合国家标准建筑幕墙GBT 210862007 中第 513 条规定应低

 3 级

□

否□

6

围

护

结

构

热

工

性



权

衡

判

断

屋顶 均传热系数 Km

（Wm2·K）

Dm≥25Km 08Dm 筑热工设计规范GB50176 规定隔热求）

Km

Dm

□

否□

外墙

（包括

非透光

幕墙）

均传热系数 Km

（Wm2·K）Dm≥25Km15 DmKm

Dm

底部架

空楼板

外挑

楼板

传热系数 K

（Wm2·K）K＝15 K＝

外窗

（包括

透光幕

墙）

窗墙面积

东

≤070

南

西

北

传热系数 K

（Wm2·K）

东

窗墙面积 C

传热系数 K

（Wm2·K）

综合太阳热系

数 SHGCW

（东南西

北）

C≤02 K52 SHGC052—

02＜C≤03 K40 SHGC039047

03＜C≤04 K30 SHGC035043

04＜C≤05 K27 SHGC031039

05＜C≤06 K25 SHGC026035

06＜C≤07 K25 SHGC024030

07＜C≤08 K25 SHGC018024

K＝

南 K＝

西 K＝

北 K＝

综合太阳

热 系 数

SHGCW

东 SHGC＝

南 SHGC＝

西 SHGC＝
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C＞08 K20 SHGC018024北 SHGC＝

屋顶透

光部分

屋顶透光部分面积

屋顶总面积 ≤20

传 热 系 数 K

（Wm2·K）K＝30 K＝

综 合 太 阳  热 系数

SHGCW

SHGCW＝027 SW＝

空调年耗电量（kWhm2）Ecref Ec 

7 空调通风

空间空调设计

新风量

□

否□

冷热负荷计算 必须进行热负荷逐项逐时冷负荷计算 □

否□

冷量计量 1 采区域性冷源时栋公建筑冷源入口处应设置冷量计量装置

2 公建筑部属单位时应分设置冷量计量装置

□

否□

电热源

符合列情况外采电热锅炉电热水器作直接供暖空调系统热源：

1 供冷供暖供暖负荷较法利热泵提供热源建筑

2 集中供热燃气源煤油等燃料受环保消防严格限制建筑

3 夜间利低谷电进行蓄热蓄热式电锅炉昼间电高峰时段启建筑

4 利生源发电区建筑发电量满足身电加热电量需求建筑

5 外区合变风量系统中需局部外区进行加热建筑

□

否□

锅炉额定热效率

锅炉类型

燃料种类

锅炉额定蒸发量 D（th）额定热功率 Q（MW）

D

＜1



Q

＜

07

1≤D≤2



07 ≤Q

≤14

2＜

D＜

6

14

＜Q

＜

42

6≤D≤8

42 ≤ Q

≤56

8＜D≤20

56＜

Q≤140

D＞

20 

Q＞

140

燃油

燃气

锅炉

重

油

86 88

轻

油

88 90

燃

气

88 90

层状

燃烧

锅炉

Ⅲ

类

烟

煤

75 78 80 81 82

抛煤

机链

条炉

排锅

炉

——— 82 83

流化

床燃

烧锅

炉

——— 84

□

否□

电机驱动压缩机蒸

气压缩循环冷水（热

泵）机组额定制

冷工况规定条件

性系数（COP）

类型 名义制冷量 CC（kW） 性系数 COP(WW)

水冷

活塞式涡旋式 CC≤528 440

螺杆式 CC≤528 490

528＜CC≤1163 530

CC＞1163 560

离心式 CC≤1163 540

1163＜CC≤2110 570

CC＞2110 590

风冷蒸发冷

活塞式涡旋式 CC≤50 280

CC＞50 290

螺杆式 CC≤50 290

CC＞50 300

□

否□
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名 义 制 冷 量  

71KW  电 驱 动 单

元式空调机名义

制冷工况规定条件

效（EER）

类型 名义制冷量

CC（kW） 效 EER（WW）

风冷

接风

71＜C≤140 285

CC＞140 275

接风

71＜CC≤140 260

CC＞140 255

水冷

接风

71＜CC≤140 355

CC＞140 345

接风

71＜CC≤140 325

CC＞140 320

□

否□

溴化锂吸收式冷（温）

水机组性系数

机

型

名义工况 性参数

冷（温）

水进

出口温

度（°C）

冷水

进出

口温度

（°C）

蒸汽压

力（MPa）

单位制冷

量蒸汽耗

量

[kg

（kW·h）]

性系数

（WW）

制冷 供热

蒸

汽

双

效

1813

3035

025 ≤119

127

040

060 ≤111

080 ≤109

直

燃

供冷

127 3035 ≥130

供热出

口 60 ≥090

注：直燃机性系数：制冷量（供热量）[加热源消耗量（

低位热值计）+ 电力消耗量(折算成次)]

□

否□

风道系统单位风量

耗功率

系统形式 Ws 限值

机械通风系统 027

新风系统 024

办公建筑定风量系统 027

办公建筑变风量系统 029

商业酒店建筑全空气系统 030

□

否□

冷冻水冷水循环

泵流量扬程

应通详细水力计算确定合理空调冷冻水冷水循环泵流量扬程确保水

泵设计工作点高效区应计算空调冷热水系统耗电输冷（热）[EC(H)Ra]

□

否□

集中空调系统热回收 采集中空调系统稳定热水需求建筑面积 10000m2 公建筑应安装空

调废热回收装置

□

否□

8 明

分项耗数计量 低压配电系统应空调系统明系统电梯系统信息中心系统厨房相关系统出

线回路设置具标准通讯接口分项耗数计量仪表

□

否□

明功率密度值

应度值

应符合建筑明设计标准GB50034 第 6 章规定：

办公建筑□第 633 条 商业建筑□第 634 条

旅馆建筑□第 635 条 医院建筑□第 636 条

学校建筑□第 637 条 美术馆科技馆博物馆□第 638 条

会展建筑□第 639 条 交通建筑□第 6310 条

金融建筑□第 6311 条 图书馆建筑□第 632 条

（注：应项目建筑类述方框中√表示）

□

否□

镇流器 应选配电子镇流器节型电感镇流器设计选镇流器效应低相应效标准

节评价值

□

否□
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明光源

1 充分利然光

2 应采细径荧光灯高效气体放电灯应选配电子镇流器节型电感镇流器设

计选光源镇流器效应低相应效标准节评价值

3 国家机关办公建筑严禁门厅工作厅会议室会议厅等场普通明中采白

炽灯卤钨灯特殊求场采白炽灯等光源时必须设计节控制方式

4 般明（包括卫生间走道等公场）白炽灯

5 公建筑中确实需采白炽灯卤钨灯场应设计中注明原

6 公建筑功场宜采稀土三基色荧光灯陶瓷金卤灯等节型光源走道楼

梯间卫生间车库等长期逗留场宜选发光二极（LED）灯疏散指示灯

出口标志灯室指性装饰明等宜选发光二极（LED）灯高空间室外作业

场宜选金属卤化物灯高压钠灯

7 功率 100W 室外光源光效应低 60LmW

8 室外景观道路明应选择安全高效寿命长稳定光源避免光污染景观明

设施宜控制外溢光杂散光

9 室外明水明等特殊需外应采高效气体放电灯

□

否□

9 节措施

规划建筑

（然通风等）

空调通风

电气系统

生源利

排水系统

监测控制



设计单位

节专项设计

建筑

年 月

日

暖通

电气

节专项校审

建筑

年 月

日

暖通

电气

节审查意见

符合标准□

符合标准□存列问题：

节审查单位 节专项审查

建筑

年 月

日

暖通

电气
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表 A023 民建筑节设计审查备案登记表

年 月 日

建设单位名称

建设项目名称

设计建筑面积 (m2) 实际竣工面积 (m2)

施工图设计执行

民建筑节设

计标准实

施细情况

建筑物体型系数

外围护结构传热系

数 K 值（W m2·℃）

 D 值

墙体 Km Dm

门窗 K

屋面 Km Dm

供热供暖（制冷）系统节

方式

空调年耗电量 （kWhm2）

节设计

审查意见

设计选新型墙

体材料建筑节

产品情况

墙材种类 例 产品出厂合格证

 质 量 检 测 报

告投产鉴定合

格证书号

屋面（墙体）保温材

料构造做法

节门窗种类 否安装热计量

表预留热表安

装位置

供热供暖系统选

设备产品

检查施工程

竣工新型

墙体材料建筑

节产品情况

建筑节办公室

备案意见

注：表引建设部建科[2004]174 号文件
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附 录 B 建筑节施工图设计审查

B01 规定性指标进行围护结构节设计审查

1 审查建筑总面规划布局建筑建筑面布置否符合规范第 411 条 412 条

求审查报告中提出意见

2 审查窗墙面积否符合规范第 414 条求

3 审查外窗透光幕墙开启面积否符合规范第 416 条求

4 审查屋顶透光部分面积否符合规范第 418 条求

5 审查建筑围护结构传热系数否符合规范第 421 条求

6 审查选外窗（包括透光幕墙）太阳热系数见光透射否符合规范第 422 条

415 条求

7 审查屋顶透光部分太阳热系数否符合规范第 422 条求

8 审查外窗透光幕墙气密性否符合规范第 423 条求

9 审查项目全部合格围护结构节设计审查通非强制性审查容符合项应

审查报告中说明提出相应建议

B02 性性指标进行围护结构节设计审查

1 先规范第 B011 条B013 条B016 条～B019 条规定进行审查屋面外墙

热惰性指标 25 时审查传热系数否符合规范第 421 条求

2 审查参建筑设计建筑全年空调耗计算书判定否符合性性指标求

3 审查项目全部合格围护结构节设计审查通非强制性审查容符合项应

审查报告中说明提出相应建议

B03 空调通风节设计审查

1 审查公建筑空间空调设计新风量否符合规范第 303 条求

2 审查空调工程冷热负荷计算书核查末端设备道直径冷热源设备容量判定否符合规

范第 511 条规定

3 审查供暖空调系统热源判定否符合规范第 522 条规定

4 果设计蒸汽热水锅炉审查锅炉额定热效率否符合规范第 525 条规定

5 果采电机驱动压缩机蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组审查机组性系数（COP）否

符合规范第 5210 条规定

6 果采电机驱动压缩机单元式空调机风送风式屋顶式空调机组时审查机组效

（EER）否符合规范第 5214 条规定

7 果采蒸汽热水型溴化锂吸收式冷水机组直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时审查

性参数否符合规范第 5217 条规定

8 审查空调风系统机械通风系统中风机单位风量耗功率计算书判定否符合规范第 5313

条规定

9 审查空调冷冻水系统冷水系统水力计算书判定否符合规范第 534 条规定

10 审查集中空调系统否安装空调废热回收装置判定否符合规范第 5221 条规定

11 审查空调系统冷量计量判定否符合规范第 553 条规定

12 审查空调系统采项节措施判定否符合规范相应条款规定符合规范相应

条款规定项目应审查报告中说明审查项目包括：

（1）空调系统电冷源综合制冷性系数否符合规范第 5212 条规定
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（2）空调系统分区否符合规范第 535 条规定

（3） 新风系统设计否符合规范第 537538 条规定

（4） 输配系统设计否符合规范第 53 节规定

（5）冷热源设计否符合规范第 52 节规定

（6）监测控制设计否符合规范第 55 节规定

13 审查项目全部合格空调通风节设计审查通非强制性审查容符合

项应审查报告中说明

B04 明配电节设计审查

1 审查低压配电系统分项耗数计量否符合规范第第 631 条632633 条规定

2 审查明功率密度值应度值否符合规范第第 641 条第 642 条规定

3 审查明光源采镇流器否符合规范第 645 条规定

4 审查选明光源否符合规范第 845 条规定

5 审查选明灯具否符合规范第 846 条规定

6 审查电力设计然采光设计明控制设计否符合规范第 62 节64 节规定

7 审查项目全部合格建筑明节设计审查通非强制性审查容符合项应

审查报告中说明
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附 录 C 建筑外遮阳系数简化计算方法

表 C1 深圳市公建筑外遮阳系数简化计算公式表

遮阳形式  外遮阳系数计算公式

水遮阳

东 SDh035(AB)2073(AB)+1

注 ：  计 算 出

AB>1 时  取

AB1

南 SDh041(AB)2072(AB)+1

西 SDh036(AB)2072(AB)+1

北 SDh032(AB)2061(AB)+1

垂直遮阳

东 SDv034(AB)2068(AB)+1

南 SDv041(AB)2072(AB)+1

西 SDv036(AB)2072(AB)+1

北 SDv032(AB)2061(AB)+1

综合遮阳  SD 综水遮阳板遮阳系数×垂直遮阳板遮阳系数

 SDh×SDv

挡

板

遮

阳

计算公式 SD 1(1η)(1η*)

η挡板轮廓

透光

南 η1CH+05(A·C)(H·L)

东西 η1CH+0135(A·C)(H·L)

北 η1CH+05(A·C)(H·L)

η*挡板构

造透射

挡板材料 η*值

织物面料 05 实测太阳

光透射

玻璃钢板 05 实测太阳

光透射

深色玻璃机玻璃卡布隆类挡板（0浅色玻璃机玻璃卡布隆类挡板（06金属穿孔板

穿孔率： 0穿孔率：02穿孔率：04穿孔率：06混凝土陶土釉彩窗外花格 06 实际镂空

例厚度

木质金属窗外花格 07 实际镂空

例厚度

木质竹质窗外帘 04 实际镂空

例

幕墙遮阳

水百叶 转换成水遮阳加挡板遮阳 注：挡板遮阳轮

廓透光η

似取１垂直百叶 转换成垂直遮阳加挡板遮阳

外窗综合遮

阳系数（SW）

SW SC×SD

外窗身遮阳系数 SC×窗口建筑外遮阳系数 SD

ege SAASSC)70~80()( 
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Se 窗玻璃遮蔽系数Ag 窗玻璃面积A 窗洞口面积计算时铝合金窗取

80 AAg 塑钢窗取 70 AAg 铝塑挤门窗取 70 AAg 

常外窗遮阳系数 SC 参规范附录表 H2核查企业产品资料

H

A

A

L

C
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附 录 D 围护结构热工性权衡计算

D01 建筑围护结构热工性权衡判断应采规范求动生成参建筑计算模型专

计算软件软件应具功：

1 全年 8760 时逐时负荷计算

2 分逐时设置工作日节假日室员数量明功率设备功率室温度供暖空

调系统运行时间

3 考虑建筑围护结构蓄热性

4 直接生成建筑围护结构热工性权衡判断计算报告

D02 建筑围护结构热工性权衡判断应参建筑设计建筑供暖空气调节总耗电量作判

断参建筑设计建筑供暖耗煤量耗气量应折算耗电量

D03 参建筑设计建筑空气调节供暖耗应采计算软件计算气象参数均应采典型

气象年数

D04 计算设计建筑全年累计耗冷量累计耗热量时应符合求：

1 建筑形状部空间划分功建筑构造尺寸建筑围护结构传

热系数做法外窗（包括透光幕墙）太阳热系数窗墙面积屋面开窗面积应建筑设计文

件致

2 建筑空气调节供暖应全年运行两制风机盘系统设置建筑功区设计文件明

确非空调区外均应设置供暖空气调节计算

3 建筑空气调节供暖系统运行时间室温度明功率密度值开关时间房间均

占面积室率员新风量新风机组运行时间表电器设备功率密度率应表

D041~表 D0410 设置

表 D041 风机盘系统日运行时间表

类  系统工作时间

办公建筑

工作日 7：00 —18：00

节假日 —

宾馆建筑 全年 100—2400

商场建筑 全年 800—2100

医疗建筑门诊楼 全年 800—2100

学校建筑教学楼

工作日 7：00 —18：00

节假日 —

表 D042 空调房间温度（℃）

列计算时刻（h）供暖空调区室温度（℃）

建筑类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公建筑教学楼 工作日 空调 37 37 37 37 37 37 28 26 26 26 26 26
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供暖 5 5 5 5 5 12 18 20 20 20 20 20

节假日

空调 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

供暖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

宾馆建筑住院部 全年

空调 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

供暖 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

商场建筑门诊楼 全年

空调 37 37 37 37 37 37 37 28 25 25 25 25

供暖 12 12 12 12 12 12 12 16 18 18 18 18

列计算时刻（h）供暖空调区室温度（℃）

建筑类 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公建筑教学楼

工作日

空调 26 26 26 26 26 26 37 37 37 37 37 37

供暖 20 20 20 20 20 20 18 12 5 5 5 5

节假日

空调 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

供暖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

宾馆建筑住院部 全年

空调 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

供暖 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

商场建筑门诊楼 全年

空调 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37 37 37

供暖 18 18 18 18 18 18 18 18 12 5 5 5

表 D043 明功率密度值（Wm2）

建筑类 明功率密度

办公建筑 90

宾馆建筑 70

商场建筑 100

医院建筑门诊部 90

学校建筑教学楼 90

表 D044 明开关时间表（％）

列计算时刻（h）明开关时间（）

建筑类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公建筑教学楼 工作日 0 0 0 0 0 0 10 50 95 95 95 80
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节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑住院部 全 年 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30

商场建筑门诊楼 全 年 10 10 10 10 10 10 10 50 60 60 60 60

列计算时刻（h）明开关时间（）

建筑类 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公建筑教学楼

工作日 80 95 95 95 95 30 30 0 0 0 0 0

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑住院部 全 年 30 30 50 50 60 90 90 90 90 80 10 10

商场建筑门诊楼 全 年 60 60 60 60 80 90 100 100 100 10 10 10

表 D045 类型房间均占面积（m2）

建筑类 均占面积

办公建筑 10

宾馆建筑 25

商场建筑 8

医院建筑门诊部 8

学校建筑教学楼 6

表 D046 房间员逐时室率（）

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）房间员逐时室率（）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公建筑教学楼

工作日 0 0 0 0 0 0 10 50 95 95 95 80

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 70 70 70 70 70 70 70 70 50 50 50 50

住院部 全 年 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

商场建筑 全 年 0 0 0 0 0 0 0 20 20 80 80 80

门诊楼 全 年 0 0 0 0 0 0 0 20 50 95 80 40

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）房间员逐时室率（）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公建筑教学楼 工作日 80 95 95 95 95 30 30 0 0 0 0 0
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节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70

住院部 全 年 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

商场建筑 全 年 80 80 80 80 80 80 80 70 50 0 0 0

门诊楼 全 年 20 50 60 60 20 20 0 0 0 0 0 0

表 D047 类型房间均新风量（m3（h·）

建筑类 新风量

办公建筑 30

宾馆建筑 30

商场建筑 30

医院建筑门诊部 30

学校建筑教学楼 30

表 D048 新风运行情况（1 表示新风开启0 表示新风关闭）

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）新风运行情况

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公建筑教学楼

工作日 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

住院部 全 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

商场建筑 全 年 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

门诊楼 全 年 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）新风运行情况

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公建筑教学楼

工作日 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

住院部 全 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

商场建筑 全 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
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门诊楼 全 年 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

表 D049 类型房间电器设备功率（Wm2）

建筑类 电器设备功率

办公建筑 15

宾馆建筑 15

商场建筑 13

医院建筑门诊部 20

学校建筑教学楼 5

表 D0410 电器设备逐时率（）

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）电器设备逐时率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

办公建筑教学楼

工作日 0 0 0 0 0 0 10 50 95 95 95 50

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住院部 全 年 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

商场建筑 全 年 0 0 0 0 0 0 0 30 50 80 80 80

门诊楼 全 年 0 0 0 0 0 0 0 20 50 95 80 40

建筑类 运行时段

列计算时刻（h）电器设备逐时率

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

办公建筑教学楼

工作日 50 95 95 95 95 30 30 0 0 0 0 0

节假日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宾馆建筑 全 年 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 0 0

住院部 全 年 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

商场建筑 ·全 年 80 80 80 80 80 80 80 70 50 0 0 0

门诊楼 全 年 20 50 60 60 20 20 0 0 0 0 0 0

D05 计算参建筑全年累计耗冷量累计耗热量时应符合求：

1 建筑形状部空间划分功建筑构造尺寸应设计建筑致

2 建筑围护结构做法应建筑设计文件致围护结构热工性参数取值应符合规范 62

节求
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3 建筑空气调节系统运行时间室温度明功率密度开关时间房间均占

面积室率员新风量新风机组运行时间表电气设备功率密度率应设计建筑

致

4 建筑空气调节应采全年运行两制风机盘系统空气调节区设置应设计建筑

致

D06 计算设计建筑参建筑全年供暖空调总耗电量时空气调节系统冷源应采电驱动冷水机

组供暖系统热源应采燃气锅炉应符合列规定：

1 全年供暖空调总耗电量应式计算：

EEH+EC（D061）

式中：E——全年供暖空调总耗电量(kWhm2)

EC——全年空调耗电量（kWhm2）

EH——全年供暖耗电量（kWhm2）

2 全年空调耗电量应式计算：

T

C

c SCOPA

QE

 （D062）

式中：QC——全年累计耗冷量（通动态模拟软件计算）（kWh）

A——总建筑面积（m2）

SCOPT——供冷系统综合性系数取250

3 全年供暖耗电量应式计算：

 232 qqA

QEH

H  （D063）

式中： 2 ——热源燃气锅炉供暖系统综合效率取075

q2——发电煤耗（kgce kWh）取0360kgcekWh

q3 ——标准天然气热值取987 kWhm3

 ——天然气标煤折算系数取121 kgce m3
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附 录 E 道设备保温保冷厚度

E01 热道济绝热厚度表E011~表E013选热设备绝热厚度口径道绝热层

厚度增加5mm选

表 E011 室热道柔性泡沫橡塑济绝热层厚度（热价 85 元GJ）

高介质温度

（℃）

绝热层厚度（mm）

25 28 32 36 40 45 50

60 ≤DN20 DN25～

DN40

DN50～

DN125

DN150～

DN400

≥DN450 ——

80 —— ≤DN32 DN40～

DN70

DN80～

DN125

DN150～

DN450

≥DN500

表 E012 热道离心玻璃棉济绝热层厚度（热价 35 元GJ）

高介

质温度

（℃）

绝热层厚度（mm）

25 30 35 40 50 60 70 80 90

室



60 ≤DN40 DN50～

DN125

DN150～

DN1000

≥DN1100 —————

80 — ≤DN32 DN40～

DN80

DN100～

DN250

≥DN300 ————

95 —— ≤DN40 DN50～

DN100

DN125～

DN1000

≥DN1100 ———

140 ——— ≤DN25 DN32～

DN80

DN100～

DN300

≥DN350 ——

190 ———— ≤DN32 DN40～ DN100～ DN250～ ≥DN1000
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DN80 DN200 DN900

室

外

60 ≤DN40 DN50～

DN100

DN125～

DN450

≥DN500 ————

80 —— ≤DN40 DN50～

DN100

DN125～

DN1700

≥DN1800 ———

95 —— ≤DN25 DN32～

DN50

DN70～

DN250

≥DN300 ———

140 ——— ≤DN20 DN25～

DN70

DN80～

DN200

DN250～

DN1000

≥DN1100 —

190 ———— ≤DN25 DN32～

DN70

DN80～

DN150

DN200～

DN500

≥DN600

表 E013 热道离心玻璃棉济绝热层厚度（热价 85 元GJ）

高介

质温度

（℃）

绝热层厚度（mm）

40 50 60 70 80 90 100 120 140

室



60 ≤DN50 DN70～

DN300

≥DN350 ——————

80 ≤DN20 DN25～

DN70

DN80～

DN200

≥DN250 —————

95 — ≤DN40 DN50～

DN100

DN125～

DN300

DN350～

DN2500

≥DN3000 ———

140 —— ≤DN32 DN40～

DN70

DN80～

DN150

DN200～

DN300

DN350～

DN900

≥DN1000 —
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190 ——— ≤DN32 DN40～

DN50

DN70～

DN100

DN125～

DN150

DN200～

DN700

≥DN800

室

外

60 — ≤DN80 DN100～

DN250

≥DN300 —————

80 — ≤DN40 DN50～

DN100

DN125～

DN250

DN300～

DN1500

≥DN2000 ———

95 — ≤DN25 DN32～

DN70

DN80～

DN150

DN200～

DN400

DN500～

DN2000

≥DN2500 ——

140 —— ≤DN25 DN32～

DN50

DN70～

DN100

DN125～

DN200

DN250～

DN450

≥DN500 —

190 ——— ≤DN25 DN32～

DN50

DN70～

DN80

DN100～

DN150

DN200～

DN450

≥DN500

E02 建筑物空调冷水道绝热层厚度表E021~E022选蓄冷设备保冷

厚度应介质温度口径道保冷厚度增加5mm～10mm选

表 E021 室空调冷水道绝热层厚度（介质温度≥5℃）(mm)

区 柔性泡沫橡塑 玻璃棉壳

径 厚度（mm） 径 厚度（mm）

较干燥区 ≤DN40 19 ≤DN32 25

DN50~DN150 22 DN40~DN100 30

≥DN200 25 DN125~DN900 35

较潮湿区 ≤DN25 25 ≤DN25 25

DN32~DN50 28 DN32~DN80 30

DN70~DN150 32 DN100~DN400 35

≥DN200 36 ≥DN450 40

表 E022 室空调冷水道绝热层厚度（介质温度≥10℃）(mm)
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区 柔性泡沫橡塑 聚氨酯发泡

径 厚度（mm） 径 厚度（mm）

较干燥区 ≤DN32 28 ≤DN32 25

DN40~DN80 32 DN40~DN150 30

DN100~DN200 36 ≥DN200 35

≥DN250 40 ——

较潮湿区 ≤DN50 40 ≤DN50 35

DN70~DN100 45 DN70~DN125 40

DN125~DN250 50 DN150~DN500 45

DN300~DN2000 55 ≥DN600 50

≥DN2100 60 ——

E03 建筑物生活热水济绝热厚度表E031~ E032选

表 E031 生活热水道绝热厚度 (室 5℃全年≤105 天)

绝热材料

介质温度

离心玻璃棉 柔性泡沫橡塑

公称径（mm） 厚度（mm） 公称径（mm） 厚度（mm）

≤70℃

≤DN25 40 ≤DN40 32

DN32~DN80 50 DN50~DN80 36

DN100~DN350 60 DN100~DN150 40

≥DN400 70 ≥DN200 45

表 E032 生活热水道绝热厚度 (室 5℃全年≤150 天)

绝热材料

介质温度

离心玻璃棉 柔性泡沫橡塑

公称径（mm） 厚度（mm） 公称径（mm） 厚度（mm）

≤70℃

≤DN40 50 ≤DN50 40

DN50~DN100 60 DN70~DN125 45

DN125~DN300 70 DN150~DN300 50

≥DN350 80 ≥DN350 55

E04 建筑物空调风绝热层热阻表E04选
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表 E04 室空调风绝热层热阻

风类型 适介质温度（℃） 热阻 R[m2·EW]

冷介质低温度 热介质高温度

般空调风 15 30 081

低温风 6 39 114
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附 录 F 围护结构外表面太阳辐射吸收系数

表 F1 典型围护结构外表面太阳辐射吸收系数ρ值

面层类型 表面性质 表面颜色 吸收系数ρ

值 面层类型 表面性质 表面颜色 吸收系数ρ

值

石灰粉刷墙

面 光滑新 白色 048 绿豆砂保护

层屋面 浅黑色 065

抛光铝反射

板 浅色 012 白石子屋面 粗糙 灰白色 062

水泥拉毛墙 粗糙旧 米黄色 065 浅色油毛毡

屋面 光滑新 浅黑色 072

白水泥粉刷

墙面 光滑新 白色 048 黑色油毛毡

屋面 光滑新 深黑色 085

水刷石墙面 旧粗糙 灰白色 070 绿色草 080

水泥粉刷墙

面 光滑新 浅黄 056 水（开阔湖

海面） 096

砂石粉刷面 深色 057 黑色漆 光滑 深黑色 092

浅色饰面砖

浅色涂料

浅黄褐绿

色 050 灰色漆 光滑 深灰色 091

硅酸盐砖墙 光滑 黄灰色 050 褐色漆 光滑 淡褐色 089

混凝土砌块 灰色 065 绿色漆 光滑 深绿色 089

混凝土墙 滑 深灰 073 棕色漆 光滑 深棕色 088

理石墙面 磨光 白色深色 白 044

深 065

蓝色漆

天蓝色漆 光滑 深蓝色 088

花岗石墙面 磨光 红色 055 中棕色 光滑 中棕色 084

红瓦屋面 旧 红褐色 070 浅棕色漆 光滑 浅棕色 080

灰瓦屋面 旧 浅灰 052 棕色绿色

喷泉漆 光亮 中棕中绿

色 079

水泥屋面 旧 青灰色 070 红油漆 光亮 红 074

水泥瓦屋面 深灰 069 浅色涂料 光 浅黄浅红 050

石棉水泥瓦

屋面 浅灰色 075 银色漆 光亮 银色 025
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附 录 G 建筑材料热物理性计算参数

表 G1 建筑材料热物理性计算参数

序号 材料名称 干密度ρ0

(kgm3)

计算参数

导热系数λ

[W(m·K)]

蓄热系数 S

（周期 24h）

[W(m2·K)]

1 混凝土

11 普通混凝土

钢筋混凝土 2500 174 1720

碎石卵石混凝土 2300

2100

151

128

1536

1357

12 轻骨料混凝土

膨胀矿渣珠混凝土 2000

1800

1600

077

063

053

1049

905

787

燃煤矸石炉渣混凝土 1700

1500

1300

100

076

056

1168

954

763

粉煤灰陶粒混凝土 1700

1500

1300

1100

095

070

057

044

1140

916

778

630

粘土陶粒混凝土 1600

1400

1200

084

070

053

1036

893

725

页岩渣石灰水泥混凝土 1300 052 739

页岩陶粒混凝土 1500

1300

1100

077

063

050

965

816

670

火山灰渣砂水泥混凝土 1700 057 630

浮石混凝土 1500

1300

1100

067

053

042

909

754

613

13 轻混凝土

加气混凝土泡沫混凝土 700

500

022

019

359

281

2 砂浆砌体

21 砂浆

水泥砂浆

石灰水泥砂浆

1800

1700

093

087

1137

1075

石灰砂浆

石灰石膏砂浆

机保温砂浆

玻化微珠保温浆料

胶粉聚苯颗粒保温砂浆

1600

1500

600

400

350

400

300

081

076

018

014

008

009

007

1007

944

287

095

22 砌体
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重砂浆砌筑粘土砖砌体

轻砂浆砌筑粘土砖砌体

灰砂砖砌体

硅酸盐砖砌体

炉渣砖砌体

重砂浆砌筑 2633  36 孔粘土

空心砖砌体

1800

1700

1900

1800

1700

1400

081

076

110

087

081

058

1063

996

1272

1111

1043

792

3 热绝缘材料

31 纤维材料

矿棉岩棉玻璃棉板 80 

80～200

0050

0045

059

075

矿棉岩棉玻璃棉毡 70 

70～200

0050

0045

058

077

矿棉岩棉玻璃棉松散料 70 

70～120

0050

0045

046

051

麻刀 150 0070 134

32 膨胀珍珠岩蛭石制品

水泥膨胀珍珠岩 800

600

400

026

021

016

437

344

249

沥青乳化沥青膨胀珍珠岩 400

300

012

0093

228

177

水泥膨胀蛭石 350 014 199

33 泡沫材料孔聚合物

聚乙烯泡沫塑料

聚苯乙烯泡沫塑料

聚氨酯硬泡沫塑料

聚氯乙烯硬泡沫塑料

钙塑

泡沫玻璃

泡沫石灰

碳化泡沫石灰

泡沫石膏

100

30

30

130

120

140

300

400

500

0047

0042

0033

0048

0049

0058

0116

014

019

070

036

036

079

083

070

170

233

278

4 木材建筑板材

41 木材

橡木枫树(热流方垂直木纹)

橡木枫树(热流方木纹)

松木云杉(热流方垂直木纹)

松木云杉(热流方木纹)

700

700

500

500

071

035

014

029

490

693

385

555

42 建筑板材

胶合板

软木板

600

300

150

017

0093

0058

457

195

109

纤维板 1000

600

034

023

813

528

石棉水泥板

石棉水泥隔热板

石膏板

水泥刨花板

1800

500

1050

1000

700

052

016

033

034

019

852

258

528

727

456

稻草板 300 013 233

木屑板 200 0065 154
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5 松散材料

51 机材料

锅炉渣

粉煤灰

高炉炉渣

浮石凝灰岩

1000

1000

900

600

029

023

026

023

440

393

392

305

膨胀蛭石 300

200

014

010

179

124

硅藻土 200 0076 100

膨胀珍珠岩 120

80

007

0058

084

063

52 机材料

木屑

稻壳

干草

250

120

100

0093

006

0047

184

102

083

6 材料

61 土壤

夯实粘土 2000

1800

116

093

1299

1103

加草粘土 1600

1400

076

058

937

769

轻质粘土 1200 047 636

建筑砂 1600 058 826

62 石材

花岗岩玄武岩

理石

砾石石灰岩

石灰石

2800

2800

2400

2000

349

291

204

116

2549

2327

1803

1256

63 卷材沥青材料

沥青油毡油毡纸 600 017 333

沥青混凝土 2100 105 1639

石油沥青 1400

1050

027

017

673

471

64 玻璃

板玻璃

玻璃钢

2500

1800

076

052

1069

925

65 金属

紫铜

青铜

建筑钢材

铝

铸铁

8500

8000

7850

2700

7250

407

640

582

203

499

324

118

126

191

112

注：1 围护结构正确设计正常条件材料热物理性计算参数表直接采



2 表 G2 列情况者材料导热系数蓄热系数计算值应分列两式修正：

λc  λ·a

Sc  S·a

式中 λS――材料导热系数蓄热系数应表采

a ――修正系数应表 G2 采
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表 G2 导热系数λ蓄热系数 S 修正系数 a 值

序号 材料 构造施工区情况 a

1

作夹蕊层浇筑混凝土墙体屋面构件中块状孔保温

材料（加气混凝土泡沫混凝土水泥膨胀珍珠岩等）

干燥缓慢灰缝影响

160

2 铺设密闭屋面中孔保温材料（加气混凝土泡沫混

凝土水泥膨胀珍珠岩石灰炉渣等）干燥缓慢 150

3

铺设密闭屋面中作夹芯层浇筑混凝土构件中半硬

质矿棉岩棉玻璃棉板等压缩吸湿 120

4 作夹芯层浇筑混凝土构件中泡沫塑料等压缩 120

5

开孔型保温材料（水泥刨花板木丝板稻草板等）表面

抹灰混凝土浇筑起灰浆渗入 130

6 加气混凝土泡沫混凝土砌块墙体加气混凝土条板墙体

屋面灰缝影响 125

7 填充空心墙体屋面构件中松散保温材料（稻壳木

屑矿棉岩棉等）沉 120
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附 录 H 常外窗热工性参数

表 H1 典型玻璃光学热工性参数（参考）

玻璃品种 见光透

射τv

太阳

总透射

gg

遮蔽系数

Se

传热系数

K

[W(m2·K)]

透光

玻璃

3mm 透光玻璃 083 087 100 58

6mm 透光玻璃 077 082 093 57

12mm 透光玻璃 065 074 084 55

吸热

玻璃

5mm 绿色吸热玻璃 077 064 076 57

6mm 蓝色吸热玻璃 054 062 072 57

5mm 茶色吸热玻璃 050 062 072 57

5mm 灰色吸热玻璃 042 060 069 57

热反

射玻

璃

6mm 高透光热反射玻璃 056 056 064 57

6mm 中等透光热反射玻璃 040 043 049 54

6mm 低透光热反射玻璃 015 026 030 46

6mm 特低透光热反射玻璃 011 025 029 46

单片

LowE

6mm 高透光 LowE 玻璃 061 051 058 36

6mm 中等透光型 LowE 玻璃 055 044 051 35

中空

玻璃

6 透光+12 空气+6 透光 071 075 086 28

6 绿色吸热+12 空气+6 透光 066 047 054 28

6 灰色吸热+12 空气+6 透光 038 045 051 28

6 中等透光热反射+12 空气+6 透

光 028 029 034 24

6 低透光热反射+12 空气+6 透光 016 016 018 23

6 高透光 LowE+12 空气+6 透光 072 047 062 19

6 中透光 LowE+12 空气+6 透光 062 037 050 18

6 较低透光 LowE+12 空气+6 透

光 048 028 038 18

6 低透光 LowE+12 空气+6 透光 035 020 030 18

6 高透光 LowE+12 氩气+6 透光 072 047 062 15

6 中透光 LowE+12 氩气+6 透光 062 037 050 14
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表 H2 常外窗热工性参数（参考）

玻璃

普通铝合金窗 断热铝合金窗 铝塑挤窗 PVC 塑料窗

传热系数 K

W(m2·K)

遮阳系数

SC

传热系数 K

W(m2·K)

遮阳系数

SC

传热系数 K

W(m2·K) 遮阳系数 SC 传热系数 K

W(m2·K) 遮阳系数 SC

透光玻璃

（5～6mm） 60 09~08 55 085 43~47 064~062 47 08

吸热玻璃 60 07～065 55 065 43~48 048~046 47 065

热反射镀膜玻

璃 55 055～025 50 05～025 41~46 044~032 45 050～025

遮阳型线

LowE 玻璃 50 055～045 45 05～04 31~36 031~019 45 050～04

色透光中空

玻璃 40 075 35～30 07 27~31 056~055 30～25 07

LowE 中空玻

璃 35 055～03 30～20 05～025 21~25 041~032 25～20 05～025

注：1 仅部分玻璃型材组合数

2 表中热工参数种窗型中较代表性数值厂家玻璃种类型材系列品种较浮动具体数值应法定检测

机构实际检测值准

3 窗身遮阳系数 SC 似取窗玻璃遮蔽系数窗玻璃面积整窗面积 AASSC ge  Ag 窗玻璃面积A 窗洞口

面积计算时铝合金窗取 80A

Ag



铝塑挤门窗取 70A

Ag 塑钢窗取 70A

Ag 
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附 录 I 常空调产品源效率等级节评价值

I1 国现行国家标准房间空气调节器效限定值源效率等级GB120213－2010 规定采

空气冷冷凝器全封闭型电动机－压缩机制冷量 14000W 气候类型 T1 空调器

源效率等级指标见表 I1房间空调器节评价值表 I1 中效等级 2 级

表 I1 房间空调器源效率等级指标

类型 额定制冷量（CC）W

效等级

1 2 3

整体式 330 331 290

分体式

CC≤4500 360 340 320

45007100注：空调器气候类型分 T1T2T3 型T1 热泵型空调器工作环境温度－7℃～43℃

I2 国现行国家标准单元式空气调节机效限定值源效率等级GB19576－2004 规定名

义制冷量 7100W采电机驱动压缩机单元式空气调节机风送风式屋顶式空调机组

源效率等级指标见表 I2单元式空调机节评价值表 I2 中效等级 2 级

表 I2 单元式空调机源效率等级指标

类型

效等级（EER）（WW）

1 2 3 4 5

风冷式

接风 320 300 280 260 240

接风 290 270 250 230 210

水冷式

接风 360 340 320 300 280

接风 330 310 290 270 250

I3 国现行国家标准冷水机组效限定值源效率等级GB19577－2015 规定电机驱动压

缩机蒸气压缩循环冷水（热泵）机组源效率等级指标见表 I3电机驱动压缩机蒸气压缩循

环冷水（热泵）机组节评价值表 I3 中效等级 2 级

表 I3 冷水机组源效率等级指标

类型 额定制冷量

（CC）kW

效等级 （COP）（WW）

1 2 3 4 5

风冷式

蒸发冷式

CC≤50 320 300 280 260 240

CC>50 340 320 300 280 260

水冷式

CC≤528 500 470 440 410 380

528CC>1163 610 560 510 460 420
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附 录 J 深圳市公建筑节设计计算书参考模板

深圳市公建筑节设计计算书

项目名称

建筑名称

建设单位

设计单位

节计算单位

计 算 

校  

审 核 

计算日期 年 月 日

说明：深圳市工业厂房办公房节设计计算书深圳市采集中空调系统工业建筑节设

计计算书格式参计算书格式

软件名称版

软件开发单位
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深圳市公建筑节设计计算书

 项 目 判 定     设 计 标 准 (标 准 号 )

规 范标 准  ：

1公建筑节设计标准(GB501892015)

2深圳市公建筑节设计规范（SJG 44—2018）

3民建筑热工设计规范(GB50176)

4建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法（GBT71062008）

5建筑幕墙(GBT210862007)

6建筑明设计标准（GB500342013）

7深圳济特区建筑节条例

8 国家广东省深圳市现行关节标准规范建筑节法律法规

建筑材料热工参数参考：

材料名称 干密度

Kgm3

导热系数

W(mK)

蓄热系数

W(㎡K)

修正系数α 选

部位 α

外 窗（包 括 透 明 幕 墙屋 顶 透 明 部 分 ）材 料 参 数 参 考  ：

外窗材料 传热系数

K(w(m2K))

玻璃遮

蔽系数

se

外窗身

太阳

热系数

SHGC

见光

透射

Tr

气密性 选

玻璃 型材

注：玻璃效面积：铝塑挤门窗取 07塑钢门窗取 07铝合门窗取 08幕墙图纸计算

建筑概况

表 1 建筑概况表

城市 深 圳 （ 北 纬 2261 东  11406 海 拔 18）

属区 夏热冬暖区南区

建筑功

建筑面积（m2）
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建筑层数 ： 层： 层

建筑高度（m）

建筑

属结构体系

注：1建筑功包括：办公建筑商业服务建筑宾馆饭店建筑文化场馆建筑科研教育建筑医疗

卫生建筑体育建筑通信建筑交通建筑影剧院建筑功综合建筑等

2结构体系包括：框架结构剪力墙结构框架剪力墙结构等

建 筑 模 型

二围护结构热工设计

1围护结构构造

屋 面 类 型 （     ）： 材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ） +……+材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ） 屋 面  外 层

材料太阳辐射吸收系数 xx

外 墙 类 型 （  外   ）： 材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ） +……+材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ） 屋 面  外 层

材料太阳辐射吸收系数 xx

凸 窗  透 明  顶 板 底 板  侧 板 类 型 ：材 料 名 称（ 材 料 厚 度 ）+……+材 料 名 称（ 材 料 厚 度 ）

底部架空楼板外挑楼板类型 ： 材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ） +……+材 料 名 称 （ 材 料 厚 度 ）

2屋顶
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表 2 屋顶热工参数计算表

构

造

材料名称

（外）

厚度

mm

导热系数λ

W(m·K)

蓄热系数 S

W(m2·K)

修正

系数

热阻 R

(m2·K)W

热惰性

指标

DR·S

面积

(m2)

占屋顶总

面积

例（）

屋

顶

构

造

1

外 表 面 换 热 阻

Re —— —— —— —— 005 ——

第 1 层

第 2 层

第 3 层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

外

凸

窗

顶

部

构

造

1

外 表 面 换 热 阻

Re —— —— —— —— 005 ——

第 1 层

第 2 层

第 3 层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

屋顶均传热系数

Km [W(m2·K)]热惰

性指标 Dm

标准求 Dm≥25Km≤08 Dm结 屋顶均传热系数 求

注：1 根实际情况增减表中容

2 外凸≤600mm 凸窗顶部非透光部分考虑传热系数限制参屋顶均传热系数计算

3 D＜25 轻质屋顶应满足现行国家标准建筑热工设计规范GB50176 规定隔热求

表 3 屋顶隔热验算表

传 热 系 数

K[W(m2K)]

热惰性指标 D 太阳辐射吸收系数 P 表面温度限值

℃

表面高温度

℃

356

结 屋顶隔热验算____________求

3外墙
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表 4 外墙热工参数计算表

构

造

材料名称

（外）

厚度

mm

导热系数λ

W(m·K)

蓄热系数 S

W(m2·K)

修正系

数

热阻 R

(m2·K)W

热惰性指

标 DR·S

面积

(m2)

占外墙总

面积

例（）

剪

力

墙

1

外表面换热阻 Re —— —— —— —— 005 ——

第1层

第2层

第3层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

梁

柱

1

外表面换热阻 Re —— —— —— —— 005 ——

第1层

第2层

第3层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

填

充

墙

1

外表面换热阻 Re —— —— —— —— 005 ——

第1层

第2层

第3层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

外

凸

窗

侧

墙

1

外表面换热阻 Re —— —— —— —— 005 ——

第1层

第2层

第3层

表面换热阻 Ri —— —— —— —— 011 ——

附加热阻 措施：——

层 —— —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

外墙均传热系数 Km

[W(m2·K)] 均热
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惰性指标 Dm

标准求 Dm≥25Km≤15 Dm结 外墙均传热系数 求

注：1 根实际情况增减表中容

2 外凸≤600mm 凸窗侧墙考虑传热系数限制参外墙均传热系数计算

4底部架空楼板

表 5 底部架空楼板热工参数计算表

构

造 材料名称

（外）

厚度

mm

导热系数λ

W(m·K)

修正

系数

热阻 R

(m2·K)W

面积

(m2)

占底部架空

楼板总面积

例（）

架

空

楼

板

1

外表面换热阻 Re —— —— —— 005

第 1 层

第 2 层

第 3 层

表面换热阻 Ri —— —— —— 011

附加热阻 措施：

层 —— —— ——

传热系数 K

[W(m2·K)]

底部架空楼板均传热

系数 Km [W(m2·K)]

标准求 Km≤15

结 底部架空楼板均传热系数 求

注：1 根实际情况增减表中容

2 凸窗底部非透光部分考虑传热系数限制参底部架空楼板均传热系数计算

5屋顶透光部分

表 6 屋顶透光部分热工参数表

编

号

屋顶透光部分材料 窗传热系

数 K

[W(m2·K)]

窗太阳

热系数

SHGC

遮阳装

置遮阳

系数 SD

综合太

阳热

系数

SHGCW

面积

(m2)

占屋顶透光

部分总面积

例（）玻璃 型材

1

2

3

总计 —— —— —— —— ——

屋顶透光部分均传热系数 Km [W(m2·K)]
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屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW

屋顶面积(m2)

屋顶透光部分面积占屋顶总面积例（）

标准求 Km ≤30SHGCW≤027

屋顶透光部分面积占屋顶总面积例≤20

结

屋顶透光部分面积占屋顶总面积例 求

屋顶透光部分均传热系数 求

屋顶透光部分太阳热系数 求

注：1 根实际情况增减表中容

2 采规定性指标性性指标屋顶透光部分综合太阳热系数均须满足 SHGCW≤027

6窗墙面积

表 7 窗墙面积计算表

 外窗面积

（m2）

外墙面积

（m2）

外立面面积

（m2） 窗墙面积 C

东

南

西

北

总计 ——

标准求 东西南北 C≤070

结

东窗墙面积 求

南窗墙面积 求

西窗墙面积 求

北窗墙面积 求

注：外立面面积指外窗面积外墙面积总

7外窗

表 8 外窗材料参数表

外窗

编号

外窗材料

传热系数 K

[W(m2·K)]

玻璃遮蔽

系数 Se

开启方式

外窗身

太阳

热系数

SHGC

见光透

射 Tr

气密性

玻璃 型材

1

2

3

标准求

1窗墙面积＜04见光透射应≥06窗墙面积≥04见光透射应≥04

2建筑外门外窗气密性分级应满足列求：

（1）10 层建筑外窗气密性应低 7 级

（2）10 层建筑应低 6 级

（3）外窗确需选推拉窗时外窗气密性应达 GBT 7106 规定 3 级
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3幕墙气密性应符合国家标准建筑幕墙GBT 210862007 中第 513 条规定

应低 3 级

结

外窗见光透射 求

外窗气密性 求

透光幕墙气密性 求

注：1根实际情况增减表中容

2开启方式包括开推拉等

表 9 外窗传热系数计算表

 楼层 窗号 外窗编号 单外窗

面积（m2）

数量

（）

外窗面

积（m2）

外窗传热系数

K[W(m2·K)]

外

窗总面积

（m2）

外窗

传热系数

[W(m2·K)]

东

南

西

北

标准求

窗墙面积≤02K≤52 02＜窗墙面积≤03K≤40

 03＜窗墙面积≤04K≤30 04＜窗墙面积≤05K≤27

 05＜窗墙面积≤06K≤25 06＜窗墙面积≤08K≤25

窗墙面积＞08K≤20

结

东外窗传热系数 求

南外窗传热系数 求

西外窗传热系数 求

北外窗传热系数 求

注：1外窗编号表 7 应

2外窗传热系数指单外窗传热系数窗面积加权均数值

表 10 外窗综合太阳热系数计算表





楼

层 窗号 外窗

编号

单外

窗面积

（m2）

数量

（）

外窗

身太

阳热

系数

SHGC

外遮阳系数 SD 外窗综

合太阳

热系

数

SHGCW

外

窗总面

积

（m2）

外

窗综合太

阳热系

数

水

遮阳

垂直

遮阳

挡板

遮阳

东



南
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西



北



标准求

窗墙面积 C

传热系数 K

（Wm2·K）

外窗综合太阳

热系数 SHGCW

（东南西

北）

C≤02 ≤52 ≤052—

02＜C≤03 ≤40 ≤039047

03＜C≤04 ≤30 ≤035043

04＜C≤05 ≤27 ≤031039

05＜C≤06 ≤25 ≤026035

06＜C≤07 ≤25 ≤024030

07＜C≤08 ≤25 ≤018024

C＞08 ≤20 ≤018 024

结

东外窗综合太阳热系数 求

南外窗综合太阳热系数 求

西外窗综合太阳热系数 求

北外窗综合太阳热系数 求

注：1外窗编号表 7 应

2外窗综合太阳热系数指单外窗太阳热系数窗面积加权均

数值

3挡板包括膜板类材料挡板金属非透光材料制作花格百叶类等

4规定性指标进行节设计时外窗综合太阳热系数必须满足窗墙面积 C≤07

时应参数求性性指标进行节设计时外窗综合太阳热系数必须满足窗墙面积

 C≤10 时应参数求

8外窗效通风换气面积

表 11 外窗开启面积统计表

楼层 房间 窗号

外窗面积 外窗开启面积

外窗面积

(m2)

外窗

效通风

换气面

积(m2)

外窗效通风

换气面积占外

窗面积例

（）

宽(m) 高(m)

面积

（m2） 宽(m) 高(m)

面积

（m2）
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标准求

办公建筑酒店建筑学校建筑医疗建筑公寓建筑 100m 部分房

间外窗效通风换气面积应该房间外窗面积 30透光幕墙应具

房间外墙透光面积 10％效通风换气面积

结 外窗开启面积 求

注：1外窗（包括透光幕墙）效通风换气面积应开启扇面积窗开启空气流通界面面积

较值

2外窗效通风换气面积占外窗面积例应房间中外窗计算

3外窗面积指外窗洞口面积

4公空间相连入户门计入开启面积

三建筑节设计权衡判断

（说明：果设计建筑规定性指标达标进行该项计算果设计建筑性性指标达标

应进行该项计算）

表 12 权衡判断计算

参建筑 设计建筑

屋顶均传热系数 Km [W(m2·K)] Dm≥25Km08

DmKm

Dm

外墙均传热系数 Km [W(m2·K)] Dm≥25Km15

DmKm

Dm

屋顶透光部分传热系数 K[W(m2·K)] 30

屋顶透光部分综合太阳热系数 SHGCW 027

底面接触室外架空外挑楼板 15

外墙表面吸收系数ρ 07

屋顶透光部分面积占屋顶总面积例

窗墙

东

南

西

北

外窗传热系数

东

南

西

北

外窗综合太阳热系数

SHGCw

东

南

西
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北

室参数气象条件设置 深圳市公建筑节设计规范附录 D 设置

权衡判断计算结果 空调年耗电量

（kWhm2）

结 权衡判断计算结果 求

四结

□ 建筑规定性指标进行建筑节设计满足深圳市公建筑节设计规范求

□ 建筑性性指标进行建筑节设计满足深圳市公建筑节设计规范求

五节措施

空调系统热负荷逐项逐时冷负荷计算书：

空调系统机械通风系统中风机单位风量耗功率计算书：

空调冷冻水系统冷水系统水力计算书：

空调系统设计效计算书：

空调设备：效：

明设备：

冷量计量装置末端温控装置：

然通风：：

生源利：

空调废热回收：

监测控制：

注：根实际情况选填
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附 录 K 关面积体积计算

K1 建筑面积应层外墙外包线围成面积总计算包括半室面积包括室面

积

K2 建筑体积应建筑物外表面底层面围成体积计算

K3 屋顶面积应支承屋顶外墙外包线围成面积计算

K4 外墙面积应外表面积减外窗面积计算

K5 外窗外门面积应洞口面积计算

K6 透光幕墙应外窗考虑非透光幕墙应外墙考虑取洞口面积

K7 面面积板面积应外墙侧围成面积计算

SJG 442018 公建筑节设计规范77

附 录 L 关悬窗效通风换气面积计算

窗宽 1000mm高度分 500mm800mm1000mm1200mm1500mm1800mm2000mm

2500mm 悬窗例计算开启角度空气流通界面面积表 L1 示

表 L1 悬窗效开启面积

开启扇面

积

（m2）

扇高

（mm）

15°开启角度 30°开启角度 45°开启角度

空气界面

（m2）

缘框扇

间距

（mm）

空气界面

（m2）

缘框扇

间距

（mm）

空气界面

（m2）

缘框扇

间距

（mm）

05 500 020 131 038 259 056 383

08 800 037 209 073 414 106 612

10 1000 052 261 102 518 147 765

12 1200 069 313 134 621 194 918

15 1500 097 392 190 776 274 1148

18 1800 131 470 255 932 367 1378

20 2000 156 522 304 1035 436 1531

25 2500 227 653 442 1294 633 1913

注：空气界面面积开启扇面积取窗扇面积效通风换气面积
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引标准名录

列文件中条款通规范引成规范条款注日期引文件

修改单（包括勘误容）修订版均适规范然鼓励根规范达成协议

方研究文件新版注日期引文件新版适规范

1 建筑玻璃见光透射太阳光直接透射太阳总透射紫外线透射关窗

玻璃参数测定 GBT 26801994

2 建筑外门窗气密水密抗风压性分级检测方法 GBT 71062008

3 设备道绝热设计导 GBT 81752008

4 建筑幕墙 GBT 210862007

5 建筑采光设计标准 GBT 500332013

6 民建筑热工设计规范 GB 501762015

7 公建筑节设计标准 GB 501892015

8 公建筑节设计标准广东省实施细 DBJ 15512007

9 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJT 1512008

10 建筑明设计标准 GB 500342013

11 建筑水排水设计规范 GB500152003（2009 年版）
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