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前 言

    标准现企业标准ASZ I型矿井火灾预报监测系统技术条件(1989年)公采空区然发

火六参数实时预报系统(KJF 型煤矿安全监测系统)KJFT 面通讯接口装置技术条件KJF15 型监测

分站技术条件SZ 型束取样控制装置技术条件(1995年)(K GJ7 型甲烷传感器技术条件(K G A 2

型氧化碳传感器技术条件(1995年) MGQ 11 型二氧化碳传感器技术条件(1995年)A KG Q 2 型氧

气传感器技术条件)(1995 年)CK GQ I型乙始传感器技术条件(1995 年)等标准基础参关国

家标准行业标准制定

    煤矿 然发火束监测系统气体监测点分面监测型井监测型面监测型系统

监测点气体通束取样面分析监测然发火系统井监测型监测点气体通束取样

附井炯室分析监测数传输面进行集中监视然发火系统标准适述两种

型式煤矿然发火束监测系统

    标准煤炭工业部科技教育司提出

标准煤炭工业部煤矿安全标准化技术委员会口

标准起草单位煤炭科学研究总院抚分院

标准起草尹芳雄杜鸿

标准委托煤炭科学研究总院抚分院负责解释
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中华民国煤炭行业标准

煤矿然发火束监测系统

    通 技 术 条 件

M T T 757  1997

G eneral technical conditions of the tube bundle monitoring

      system for coal mine spontaneous com bustion

1 范围

    标准规定煤矿然发火束监测 系统分类墓技术求试验方法检验规等

    标准适通束取样采样测定矿井采空区密闭区巷道空气中气体浓度根气体变

化趋势判断然发火程度煤矿然发火束监测系统(简称系统)

2 引标准

    列标准包含条文 通标准中引构成标准条文标准出版时示版均

效 标准会修订标准方应探讨列标准新版性

    GB 191 90 包装储运图示标志

    GBT 24231 89 电工 电子产品基环境试验规程 试验A 低温试验方法

    GBT 2423 2 89 电工电子产品基环境试验规程 试验B 高温试验方法

    GBT 24234 93 电工 电子产品基环境试验规程 试验D b交变湿热试验方法

    GBT 24235 1995 电工电子产品基环境试验 第2 部分试验方法 试验Ea 导 击

    GBT 242310 1995 电工电子产品墓环境试验 第 2 部分试验方法 试验Fc 导振动

                            (正弦)

    GB 38361 83 姗炸性环境防爆电气设备 通求

    GB 3836 2 83 爆炸性环境防爆 电气设备 隔爆型电气设备d

    GB 38363 83 爆炸性环境防爆电气设备 增安型电气设备

    GB 38364 83 爆炸性环境防爆 电气设备 质安全型电路电气设备ill

    GB 4208 93 外壳 防护等级(IP 代码)

    GBT 6388 86 运输包装收发货标志

    GBT 10111 88 利机数般子进行机抽样方法

    GB 11166 89 热磁式氧分析器技术条件

    MT 210 90 煤矿通信检测控制 电工电子产品基试验方法

    MT 382 1995 矿烟雾传感器通技术条件

    MT T 408 1995 煤矿直流稳压电源

    MT 443 1995 煤矿井环境监测传感器通技术条件

    MT 444 1995 煤矿低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件

    MT 445 1995 煤矿高浓度热导式甲烷传感器技术条件

    MT 446 1995 煤矿电化学式氧化碳传感器技术条件

中华民国煤炭工业部19971230 批准 1998 06 01 实施
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M T 447 1995 煤矿电化学式氧气传感器技术条件

ZB N52 003 88 红外线气体分析器技术条件

ZB Y324 85 红 外线气体分析器试验方法

3 分类组成

系统设置取样控制装置气体分析装置数处理装置点分

— 面监测型

— 井监测型

a) 面监测型系统部分组成

井

— 束缆

井

— 面取样控制装置

— 气体分析装置

— 数处理装置

b) 井监测型系统部分组成

井

— 束缆 

— 取样控制装置

 气体监测装置

— 井分站

 数传输装置

井

— 面中心站 

4 技术求

41 总体求

411 工作环境条件

    温度 400C

    —相 湿度

        井镇95 (+ 25＇C)

        井室成90 (十250C)

    —周 围腐蚀性气体

    —显著震动击场合 

    —气压力80^ 106 kPa

4 2 贮存ig度范围40^600C a

413 系统气体测定范围(体积浓度)测定原理

    a) 甲烷

    低浓度0 4Y井采载体催化燃烧原理井采红外吸收原理 

    高浓度0^ 100 井采热导原理井采红外吸收原理

    b) 氧化碳

    0  100 X 100井 采电化学原理井采红外吸收原理

    c) 二氧化碳
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0 5 井采电化学原理井采红外吸收原理

d ) 氧气

    0 25 井采电化学原理井采热磁原理

    e) 乙烯

    0^20X 10__6井采电化学原理

    述测定原理外采原理

42 般求

42 井监测型系统中传感器分站传输部分应采质安全型隔爆兼质安全型结构应符

合G B 3836 1GB 3836 2G8 3836 3G B 3836 4关规定

422 井监测型系统中取样控制装置应采隔爆兼安全型结构应符合GB 3836 1GB 38362

G B 38363  G B 38364 关规定 

423 系统部件表面应明显划痕外壳表面涂镀层应牢固应锈蚀变形

424 系统组成部分应保证调试维护安装方便

425 井系统组成部分外壳防护性应符合G B 4208 中IP 54 规定

426 子井系统组成部分应采锈材料进行防锈处理

427 系统中件连接件接插件紧固件连接应牢固

428 系统中观察窗玻璃透光应良油垢擦痕等缺陷

429 系统中钮应灵活指示灯显示装置应清晰

43 气体传感器气体分析器

431 系统气体浓度测定基误差

4311 甲烷浓度测定误差

    低浓度时应符合M T 444 中 431 规定高浓度时应符合M T 445 中313 规定

4312 氧化碳浓度测定误差

    应符合M T 446 中431 规定 

4313 二氧化碳浓度测定误差

      士5写F S

4314 氧气浓度测定误差

    应符合M T 447 中313 规定

435 乙烯浓度测定误差

    应符合表1 规定

                                                表 1                                         10s

测量范围 0  2 > 2~ 5 > 5  10 > 10  20

塞误差 士 0 5 士 1 士 2 士 3

4316 气体浓度测定误差

    应符合相应产品标准规定

432 工作稳定性

    井气体传感器工作稳定性试验期间零位漂移量量程漂移量应超431 规定基

误差 

433 响应时间

    井气体传感器示值达气样稳定示值90 时间应超60 s

434 井传感器工作电压

    干气体传感器 电源应符合M T T 408 规定 
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435 井传感器输出信号制

    井气体传感器输出信号制应符合 M T 443 中425 规定

436 环境适应力

4361 井气体传感器工作温度范围误差应符合 423 求电化学电池作敏感

元件产品变化 10 C 时引起附加误差应符合 431 规定

4 36 2井气体 传感器非工作状态高温低温贮存运输环境温度试验应符合 431

规定

4363 井气体传感器击试验应符合 431 规定

4364 井气体传感器振动试验应符合 431 规定

4365 气体传感器非工作状态交变湿热试验 应符合列规定 

八

产 q 口

44

44

44

44 

a) 带电回路外壳间绝缘电阻应1 Mdl

b) 带电回路外壳间应承受频率50 Hz电压500 V1 min耐压试验

c) 应符合431 规定

  气 体取样路

  抽取气样聚乙烯塑料 径应8 mm 

  井监测型系统达取样距离应2 0 km 

  取样 间联接应做阻力密封

  井取样 点空气入口处传感器分析器气样入口处应设粉尘滤器

  取样控制装置入口处应设火焰 消焰器

  井 取样路中应时效排路中冷凝水宜路中设贮水器

取样控制装t

44444544645

451 点集中监测中动巡回采样装置路运行短时间2 min长时间20 min

452 控制装置中抽气泵应保证长时连续工作应设备抽气泵

453 控制装置中取样泵应保证长时连续工作应设备取样泵

4 54 正常取样时负压应04 MPa

4 5 5 井取样控制装置供 电电压 A C 660  380127 V kk 电压 波动试验应符合

4 51 45 4规 定

4 56 井取样控制装置工作状态高温低温环境温度试验时应符合4 5 1 4 5 4规

定 

4 5 井取样控制装置非工作状态高温低温贮存运翰环境温度试验应符合

4 5 1 4 5 4规 定

458 井取样控制装置击试验应符合4 51 4 5 4规定 

459 井取样控制装置振动试验应符合4 51 4 5 4规定 

4510 井取样控制装置非工作状态交变湿热试验应符合列规定

    a) 电气绝缘电阻应低20 Mfg

    b) 承受频率50 Hz电压2 500 V l min耐压试验

    )应符合451^ 454 规定 

46 井监测分站信号传物装2

461 功

4611 分站系统中心站送测点配置表动循环采集传感器信息

4612 分站动控制取样电控箱中路取样泵电磁阀转换抽气泵转换

4 613 分站 输入端输开关量模拟量

462 分站容量
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    输入 8 路开关量模拟量控制输 出 16 路安输出容量D C 5V 50 mA 

463 分站中心站面接口距离参数

    分站中心站 传输距离 10 km 传输线分布参数 

    —分布电容G 01 pFkm 

    —分布电感< 0 5 mH km 

464 分站传感器间距离

    分站传感器间距离10 m

465 分站井束取样控制箱间距离

    分站井束取样控制箱间距离5 m

466 分站采集精度

    分站模拟量采集精度量程10u

4 67 传输方式速率

    分站中心站间双工传输信息采时分制基带传输方式传输速率应符合M T 443 中规定

468 分站工作状态高温低温环境温度试验时应符合461 规定

469 分站非工作状态高温低温贮存运输环境温度试验应符合461 规定

4610 分站击试验应符合 461 规定

4611 分站振动试验应符合 461 规定

4612 分站非工作状态交变湿热试验应符合列规定

    a) 电气绝缘电阻应低20 MCI t

    b) 承受濒率50 Hz电压2 500 V 耐压试验

    )应符合461 规定

4面中心站

471 中心站应具备数发送接收功

42 中心站应具备数码检验信道检测误码重发初始化分站等功

473 中心站应具备误码率统计功

474 中心站应具备模拟量分均值时均值日月值计算功

47 5中心站应具备数贮存功 

    a) 实时数分钟均值 值值贮存 1 h

    b) 历史数 时均值值值贮存时间应少 30 d

476 中心站应具备显示功

    a) 分站检索显示 分站测试时间通道点传感器测定参数测定值等全部信息

    b) 传感器分类信息显示

    c) 图形显示时间间隔表明安全性柱状图日趋势曲线月趋势曲线值值表

示表明传感器分站位置参数数等信息巷道布置示意图显示报警信息报警期间值

均值

47 中心站应具备监测数报表印功趋势图柱状图屏幕拷贝印功

48 面中心站通信接口发射信号

    发射端接安全栅 发射井分站驱动电应超 巧 V 

5 试驻方法

423424426427428429 采感官操作检查法

425G B 4208 中58 规定进行

基误差测定

5  1

5 2 5 3
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531 甲烷浓度基误差测定 

    a) 井 甲烷传感器4 CH 量程M T 444 中 52 规定方法进行100

CH 量程M T 445 1995 中 43 规定方法进行

    b) 井红外线 甲烷分析仪器ZB Y 324 中 42 规定方法进行

5 32 氧化碳浓度基误差测定

    a) 井氧化碳传感器应M T 446 中52 规定方法进行

    b) 井红外线氧化碳分析器ZB Y 324 中42 规定方法进行 

533 二氧化碳浓度基误差测定

    a) 井二氧化碳传感器先通 电12 h浓度05 150025 45 标准气样 

200^ 300 mLm in流量通气3 min低浓度高浓度次通传感器种气样通3 次记录指

示输出电流取3 次算术均值分计算指示值输出信号值标准气样差值取绝值者

基误差次通气测试结束清洁空气清洗零点稳定进行次试验环境条件应符合M T

210 中41 规定

    b) 井红外线二氧化碳分析器ZB Y 324 中42 规定方法进行 

534 氧气浓度基误差测定

    井氧气传感器M T 447 中4243 规定方法进行

535 乙烯浓度基误差测定

    井乙烯传感器浓度5x 10010x 10615x 10标准气样 测试方法数处理方

法 5 4 3a)规定方法进行 环境条件应符合M T 210 中41 规定 

54 稳定性试验

541 甲烷浓度测定稳定性

    a) 井甲烷传感器 4 CH 量程M T 444 中53 规定方法进行100

CH 4量程M T 445 中45 规定方法进行

    b) 井红外线 甲烷分析器ZB Y 324 中 510 规定方法进行 

542 氧化碳浓度测定稳定性

    a) 井氧化碳传感器 M T 446 中 53 规定方法进行

    b) 井红外线 氧化碳分析器 ZB Y 324 中 510 规定 方法进行

543 二氧化碳浓度测定稳定性

    a) 井二氧化碳传感器零点漂移量程漂移试验计算方法5 5 2a)规定方法进

行试验标准气样2 C0 2环境条件应符合M T 210 中 41规定

    b) 井红外线二氧化碳分析器ZB Y 324 中510 规定方法进行 

544 氧气浓度测定稳定性

    a) 井氧气 传感器 M T 447 中 45 规 定方法进行

    b) 井 热磁式氧分析器 G B  11166 中 46 规定方法 进行

545 乙烯浓度测定稳定性

    井乙烯传感器零点漂移量程漂移试验计算方法552 规定进行 试验标

准气样8 X 100CH4环境条件应符合M T 210 中41 规定

55 响应时间测定

    井气体传感器先通 电2 h 稳定调校通零点气体稳定立通入浓度量

程80 气样记录传感器指示值达90 稳定值需时间重复测量3 次取算术均值

56 温度试验

561 井甲烷传感器 M T 443 中 58 规定方 法进行

562 井氧化碳二氧化碳氧气乙烯传感器M T 446 中54 规定方法进行
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57 非工作状态高温低温贮存运输环境温度试验

51 低温贮存试验

    G BT 2423 1中试验A b 方法进行温度40土3＇C(电化学式气体传感器10士3C )条

件持续 16 h 传感器非包装通电进行中间检测试验室温中恢复 4 ho

5 72 高温贮存试验

    G BT 24232 中试验 Bb 方法进行 温度 60士2 C (电化学式气体传感器 45士2C )条件

持续 16 h传感器非包装通电进行中间检测试验室温中恢复 4 ha

58 击试验

    G BT 24235 方法进行严酷等级 峰值加速度500 ms＇脉持续时间11士1 ms3轴

线方连续击3 次(18 次)包装通电进行中间检测

59 振动试验

    G BT 2423 10 方法进行严酷等级扫频频率范围10^150 Hz加速度幅值50 ms＇扫频

循环次数5 次

510 交变湿热试验

    G BT 24234 方法进行 高温度 40士2＇C持续时间 12 d试验恢复 2 h

511 试验

    a) 434435441442451454455462465466^ 468 采 实际操作

测试相结合方法

    b) 443^ 446 采感官检查方法

    c) 4

合方法

52453461471^ 478成套联机通电条件采实际操作感官检查相结

512  463 分 布参数计算方法应 M T 382 附录 A 电缆仿 真电路求进行

6 检验规

61 鉴定检验

61门 检验实施

    国家指定质量监督检验部门制造厂质量检验部门进行 

612 检验项目

    表 2 规定项目进行 

                                        表 2 检验项目

项 目序号 检验项 目 鉴定检验 出厂检验 型式检验

1 4 2 1 4 2 2 O △

2 4 2 34 2 4 O O 心乡

3 4  2 5 O △

4 4 2 6 4 2 9 O O 口

5 4  3  1 O O 交〕

6 4  3  2 O 〔十 r飞

7 4  3 3 4  3 5 O 口 少

8 4  3 6 O f乡

9 4  4 1 4  4 6 O O 夕

准标网 wwwzhunbiaocom 免费载
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表 2(完)

项 目序号 检验项 目 鉴定检验 出厂检验 型式检验

1 0 4 5 1 4  5 5 U 仁_夕 仁

11 4  5 6^ 4 5 10 O 0

12 4  6 1 4 6 B O 厂_飞 

13 4 6 9^ 4 6 12 O (_

14 4  7 1 4  7 9 U U (〕

注

1 0 表示必须进行检验项目

2 △表示根具体情况选择确定项目

3 表示进行检验项目

6卜3 抽样方法

    GBT 10111 规定出厂合格产品中抽取 抽样数量应少2 套抽样基数少3 套

614 检验规

    a) 表 2 中出厂合格检验 项目套均需进行

    b) 4 2 14 2 2应G B 3836 1GB 3836 2GB 38363G B 3836 4关规定 

    c) 表中项目 出厂检验项目合格产品中抽取 I 套进行

615 判定规

    a) 421423 检 验结果G B 3836 1G B 3836 2G B 38363  G B 38364  关规

定 

    b) 项 目检验结果应符合产品标准求

    c) 鉴定检验中项合格判定该检验合格

62 出厂检验

621 检验实施

    制造厂质量检 验部门负责进行

622 检验项 目

    表 2 规定项目进行

623 检验规

    出厂检验 中项合格必须查明原消弊病产品进行修改重新进行检验

63 型式检验

63门 检验周期

    列情况进行型式检验

    a) 正式生产结构 材料工艺较改变影响产品性时

    b) 正式 生产产品 5 年 1 次

    c) 停产 2 年次恢复生产时 

    d) 出厂检验结果次型式检验较差异时 

      e) 产品转厂时

    f) 国家质量监督机构提出检验求时 

632 检验实施

      国家指定质量检验部门进行

  633 检验项 目

准标网 wwwzhunbiaocom 免费载
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    表 2 规 定项 目进行

634 检验规

6341 应出厂检验合格产品中抽取 1 2 套进行试验

6342 试验中某项合格应取加倍数量该项目进行复试台合格型式检验

合格必须产品零部件停止生产消缺陷检验合格继续生产

7 标志包装

1 标志

7 传感器标志应符合 M T 443 中关 求

712 井取样控制装置井分站外壳明显处应设ExMA 标志

13 井取样控制装置井分站名牌应列容

    —产 品型号名称

    —防爆标志 应符合G B 3836 1中30 规定

    —防爆 检验合格证编号

    —煤矿安全仪表检验合格证编号(MY J代表)

    —煤矿安全标 志编号

    —计 量器具许证编号

    —关联 设备型号

    —测量参数 电气参数

714 包装箱标志应符合

    —发货标志应符合GBT 6388 规定

    —作业标志应符合GB 191 规定

2 包装

72 包装应采复合防护包装类型具防雨防潮力

722 包装箱应列文件

    —产品合格证 

    —产品说明书 (应包括电气原理图印制电路板图)

    —装箱 单 
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