


    
          
            登录  注册

      

        



    



    
  
    
      

    
        	 文档



	 PPT
	 PDF
	
                 搜索  

                热门搜索：  演讲稿   租赁合同   个人简历   事迹材料   工作总结  

            


        	 分享赚香币


    
  



        
        
            
                
                    
                        	 首页
	pdf
	技术资料


                    

                    北大青鸟接线图册V1.0

                    
                    

                

                
                    
                        
                        
                        
                        
                    

                    

                    
                         0 推荐
                         0 收藏
                    

                

            

        

    

    
        
            
            
                
                     

 

 

 

 

河北北青鸟环宇消防设备限公司 

 

JBF11S 火灾动报警联动控制系统 

 

常设备接线图册 

（V10 版）   河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 

 

第  2 页   29 页 

目   录 

 

第章 火灾报警探测器类 4 

1JTYGDJBF3100 点型光电感烟火灾探测器  4 

2JTWZDLN2110C 点型感温火灾探测器（A2）(非编址型）  4 

3JTYGDJBF3100Ex 点型光电感烟火灾探测器（防爆型）  5 

4JQBHX2132B 编址型燃气体探测器 5 

5JQBHX2131B 编址型燃气体探测器(防爆型) 6 

6JTYHVDC1382A 线型光束感烟探测器  6 

第二章 手动火灾报警钮类 7 

1JSAPJBF301 编码型手动报警钮  7 

2JSAPJBF301P 手动火灾报警钮（带电话插孔）  7 

3JSAPJBF301EX 手动火灾报警钮（防爆型）  8 

4JSAPMVM3332A 消火栓钮  8 

第三章 模块类 9 

1JBF131FN 输入模块  9 

2JBF141FN 输入输出模块  9 

3JBF143F 输出模块（广播切换模块）  11 

4JBF151FD 双切换接口盒 12 

5JBF155F 线切换接口盒  13 

6JBF137D 中继模块  14 

7JBF171K 总线隔离模块  15 

8JBFVM3372B 火灾声光报警器（编址型） 15 

9JBFVM1372B 火灾声光报警器（非编址型） 16 

第四章 气体灭火系统类 17 

1VM3365A 输入输出模块  17 

第五章 火灾报警控制器类 18 

1JBQBLN1010 火灾报警控制器  18 

2JBQB21SVFC3010A（Q）火灾报警控制器（纯报警型） 18 

3JBQB21SVFC3010ACE2 火灾报警控制器（带 2 路气体灭火控制）  19 

4JBQB21SVFC3010A 火灾报警控制器（带 5 路专线联动控制）  19 

5JBF11S 火灾报警控制器  19 

第六章 设备类 20 

1JBFVDP3060A 火灾显示盘（数码显示）  20 

2JBFVDP3061A 火灾显示盘（液晶中文显示）  20 

3JBF138 中继模块  21 

4JBFVCM3265A CAN 中继模块  22 

第七章 控制器联网接线 23 

1JBF11S 火灾报警控制器联网  23 

2JBF11S 系列 JBQB21SVFC3010A 系列火灾报警控制器联网  24 

第八章 系统线路设计说明 25 

第九章 联动控设备接口求说明 27    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 

 

第  3 页   29 页 

1非消防电源强切类： 27 

2．送风口排烟口防火阀类： 27 

3．防火卷帘门类： 27 

4．电梯迫降类： 28 

5．电磁阀类： 28 

6．正压送风机排烟机消防泵喷淋泵等专线控制设备类： 28 

7气体灭火控制类： 29    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 

 

第  4 页   29 页 

第章 火灾报警探测器类 

1JTYGDJBF3100 点型光电感烟火灾探测器 

 安装接线 

 配接编码型探测器专底座 VB3301A 

 探测器占回路址 

 探测总线 L1 L2 连接端子 1 端子 3 总线极性 

 专编码器设定址码1200 号编址 

 接线图例 

 

 

 JTWZDLN2110 点型感温火灾探测器（A2） 

JTWZDJBF3110 点型感温火灾探测器（A2R）安装接线方式 

 

2JTWZDLN2110C 点型感温火灾探测器（A2）(非编址型） 

 安装接线 

 配接非编码型探测器专底座 VB1301A 

 配接 JBF137D 中继模块接入总线回路中继模块连接≤20 探测器

（串型连接）探测器底座接 47K 终端电阻 

 探测器需串接端子 1 公端端子 3 输入端子 4 输出串接 

 接线图例 

47K

＋

GND

24V+

L2

L1

JBF137

中继模块

5

7

1

3

11

14

≤20

 

 JTWZDLN3110C 点型感温火灾探测器（A2R）（非编址型）安装接线方式 

 

 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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3JTYGDJBF3100Ex 点型光电感烟火灾探测器（防爆型） 

 安装接线 

 防爆类型质安全型配接编码型探测器专底座 VB3301A 

 探测器占回路址需配接防爆安全栅 

 防爆安全栅限带≤10 防爆感烟探测器 

 探测总线 L1 L2 连接端子 1 端子 3 总线极性 

 安全栅端子 1 接总线 L+端子 2 接总线 L—接反 

 报警回路带≤6 安全栅 

 专编码器设定址码1200 号编码 

 接线图例 

≤10

安全栅

安全区

L1

L2

危险区

 

 JTWZDLN2110Ex 点型感温火灾探测器（防爆型）安装接线方式 

 

4JQBHX2132B 编址型燃气体探测器 

 安装接线 

 址编码型直接接入报警回路 

 专编码器进行编址1200 号编码 

 四线连接中两根接总线两根接电源 

 端子 4 接 24V 电源+端子 1 接 24V 电源—端子 2 端子 3 接回路总线极性 

 接线图例 

2

1

4

33

4

1

2

2

1

4

3

L1

L2

V24

G

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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5JQBHX2131B 编址型燃气体探测器(防爆型) 

 安装接线 

 址编码型直接接入报警回路 

 专编码器进行编址1200 号编码 

 四线连接中两根接总线两根接电源 

 接线图例 

G

V24

L1

L2

L1 L2 G 24V+L1 L2 G 24V+24V+GL2L1

探测器探测器探测器

防爆区

 

 

6JTYHVDC1382A 线型光束感烟探测器 

 安装接线 

 非编址型配接 JBF137D 中继模块 

 发射接收体式面配接反光板反光板端需接线 

  调试时应 VPT3601A 专调试工具 

  探测器提供源开关量报警信号输出 

 探测距离远≤100 米 

 通拨码开关设置匹配阻抗默认第 5 位 OFF第 6 位 ON输出 46K 

 接线图例 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第二章 手动火灾报警钮类 

1JSAPJBF301 编码型手动报警钮 

 安装接线 

 手动报警钮占回路址专编码器设定址码 

 探测总线 L1 L2 连接端子 1 端子 2  

 端子 78 正常时常开触点手动报警钮时闭合控制现场声光报

警装置（JBFVM1372B）需接 24V 电源 

 严禁 78 端控制功率交流设备 

 接线图例 

 

 

 JSAPMJBF101FN 手动火灾报警钮安装接线方式 

 

2JSAPJBF301P 手动火灾报警钮（带电话插孔） 

 安装接线 

 具手动报警钮功 

 时具消防电话手柄接入端口实现控制中心应急通讯功 

 探测总线 L1 L2 连接端子 1 端子 2端子 56 接入消防电话系统 

 专编码器设定址码 

 接线图例 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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3JSAPJBF301EX 手动火灾报警钮（防爆型） 

 安装接线 

 防爆类型质安全型 

 手动报警钮占回路址需配接防爆安全栅 

 防爆安全栅限带≤10 防爆型手动报警钮 

 探测总线 L1 L2 连接端子 1 端子 2总线极性 

 安全栅端子 1 接总线 L+端子 2 接总线 L—接反 

 报警回路带≤6 安全栅 

 专编码器设定址码 

 接线图例 

≤10

危险区

L2

L1

安全区

安全栅

 

 JSAPMJBF101FNEx 安装接线方式 

 

4JSAPMVM3332A 消火栓钮 

 安装接线 

 端子 1  2 分接二总线 L1  L2 

 端子 78 正常时常开触点手动报警钮时闭合严禁端子 78 连接交流

信号 

 端子 65 分接 24V 电源正消防泵应答信号实现点亮启泵回答灯 

 接线图例 

 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第三章 模块类 

1JBF131FN 输入模块                                 

 安装接线 

 JBF131FN 输入模块占回路址接入回路总线需 24V 电源 

 端子 2(3)4(5)接控制器总线910 接现场设备信号输入 

 JBF131FN 输入模块接收源常开信号时通安装终端电阻实现模块

监视设备间线路状况 

 接收水流指示器压力开关信号碟阀 70℃防火阀等设备 

 终端电阻值 10K 

 专编码器设定址码 

 接线图例 

 

 

2JBF141FN 输入输出模块    

 安装接线 

 JBF141FN 输入输出模块占回路址模块单动作型输入输出模块 

 JBF141FN 输入输出模块工作时需接入回路总线需 24V 电源供电输出

源开关量信号 

 控设备需 24V 电源控制需单独铺设 24V 电源线 

 端子 2(3)4(5)接控制器总线910 接现场设备信号输入6（公端）7（常闭

端）8（常开端） 

 专编码器设定址码 

 JBF141FN 输入输出模块接收源动合触点反馈信号 

 JBF141FN 输入输出模块输出触点容量 DC30V2A 

 JBF3141 输入输出模块安装接线方式相    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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 接线图例 

 JBF141FN 输入输出模块控制排烟阀防火阀送风口类设备接线 

脱扣

式设

备

GND

L2

L1

24V+

火灾报警

控制器

JBF141FN

 

 JBF141FN 输入输出模块控制强切（分励脱扣器）类设备接线 

J2

电源切换控制箱

说明：

J1电源切换箱DC24V中间继电器

J2电源切换箱AC220V分励脱扣器

J31动作源反馈触点

分励脱扣器 24 动作模块直

接控制

L1

L2

24V+

GND

JBF141FN

火灾报警

控制器

J1

 

 

 JBF141FN 输入输出模块控制电梯迫降类设备接线 

    

电梯控制箱

电梯火警端子

L1

L2火灾报警

控制器

JBF141FN

 

 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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 JBF141FN 输入输出模块控制两步降卷帘门接线 

J B F  1 4 1 F  N

温

感

烟

感

公



电 阻

中

位

中

位

电 阻



位

24 V+

L2

L1

GND

J B F  1 4 1F  N

火 灾 报 警 控 制 器

 

 

3JBF143F 输出模块（广播切换模块）  

 安装接线 

 JBF143F 输出模块占回路址模块提供两组时动作触点输出实现

时控制两根音频信号线 

 JBF143F 输出模块正常工作时需连接两根回路信号总线广播功放输出两

根音频信号线 

 JBF143F 输出模块没信号反馈功需配接终端电阻 

 端子 46 接控制器总线端子 1114 接现场音箱端子 912 接火灾广播音频线

端子 1013 接背景音乐音频线 

 JBF143F 输出模块需 DC24V 电源供电专编码器设定址码 

 利模块实现背景音乐消防应急广播间相互切换 

  JBF143F 输出模块配接≤30  3W 火警广播音箱 

 接线图例 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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4JBF151FD 双切换接口盒 

 安装接线 

 配接 JBF11SCD8 线手动控制盘输出源源信号具备持续点动脉

输出 

 模块启动停止回答DC24V 电源正负 5 根线连接机线控制盘 

 JBF151FD 双切换接口盒触点容量：DC24V7AAC250V3A 

 控线设备动作应答采源动合触点方式 

 

 接线图例 

持续输出时： 

JBF151FD

水泵（风机）控制柜

J

停止

DC24

回答

GND

启动

源动合点

报警控制器

线控制盘

 

点动输出时： 

JBF151FD

水泵（风机）控制柜

J

停止

DC24

回答

GND

启动

源动合点

报警控制器

线控制盘

1 启动继电器

J2 停止继电器

 

 端子 1 接线盘启动端端子2 接线盘停止端 

 端子 3 接线盘回答端端子 4 接电源 G 

 端子 56 停止命令应常开触点输出   

 端子 1314 启动命令应常开触点输出

端子 1415 启动命令常闭触点输出 

 端子 16 接 24V 电源正极模块持续输出接

24V 时模块点动输出 

 端子 56 停止命令输出接线方法端子 1314

启动命令端子接线方式相    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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5JBF155F 线切换接口盒 

 安装接线 

 配接 JBQB21SVFC3010A 火灾报警控制器线手动控制盘输出源源信

号具备持续点动脉输出 

 模块 4 条线2 条联动控制总线2 条 24V 电源线机手动控制盘连接 

 JBF155F 线切换接口盒触点容量：AC220V8A 

 控线设备动作应答采源动合触点方式 

 模块终端监视电阻阻值 1 千欧 

 JBQB21SVFC3010A 线手动控制盘端子图 

 

 接线图例 

持续输出时： 

JBF155F

1K线手动控制盘

火灾报警控制器

JBQB21SVFC3010A 源动合点

GND

DC24

J

水泵（风机）控制柜

   点动输出时： 

停止继电器J2

1

JBF155F

1K线手动控制盘

火灾报警控制器

JBQB21SVFC3010A 源动合点

GND

DC24

J 启动继电器

水泵（风机）控制柜

 

 端子 SL+1SL－1～SL+5SL－5

分应 15 路专线控制输出端

子连接 15 路 JBF155F 线切

换接口盒 1（SL—）2（SL+）端

子    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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6JBF137D 中继模块 

 安装接线 

 模块连接非编址 JTWZDLN2110CJTWZDLN3110C 非编址感温探测器

JTYHVDC1382A 线型光束感烟探测器 

 输入 4 线制信号总线 24V 电源线 

 专编码器设定址码（1－200） 

 接线端子示意 

 

 JBF－137D 中继模块相应探测器接线图例请参第章 火灾报警探测器类章节 

 

 电源线 24V+（12）24V（34） 

信号线 L1（56）L2（78）极性 

 S1（13） P1（14）接非编址紫外火焰探测器（防

爆非防爆）探测器两线极性 

 S2（11） P1（14）接非编址感温探测器线型光

束感烟探测器  

 端子 1（SL—）2（SL+）控制专线端子接机线盘相应端子 

 端子 3（AS+）4（AS－）设备反馈端子接收源动合信号终端电阻 1K 

 端子 8（COM）公端 

 8（COM）9（NO1）启动输出动合 

 端子 6（NC2）8（COM）停止输出动断 

 端子 7（NO2）8（COM）停止输出动合 

 端子 10（H+）接 24V 电源+5（H－）接 24V 电源—端子连接 24V 时模块

启动停止持续输出连接 24V 电源时模块启动停止点动输出    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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7JBF171K 总线隔离模块 

 安装接线 

 根消防联动控制系统 GB16806－2006中相关求建议 JBF171FN 隔离

模块带载≤32 总线编址部件 

 模块障恢复模块实现动恢复 

 模块信号输入端端子 2（3）4（5）信号输出端端子 7（8）9（10） 

 接线图例 

 

 

8JBFVM3372B 火灾声光报警器（编址型）                                       

 安装接线 

 JBFVM3372B 编址型声光报警器占回路址编码器编址 

 JBFVM3372B 编址型声光报警器正常工作需回路总线 DC24V 电源线 

 端子 L1L2 接报警信号总线极性端子 V 接 24V 电源+端子 G 接 24V 电源— 

 接线图例 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 

 

第  16 页   29 页 

9JBFVM1372B 火灾声光报警器（非编址型）    

 安装接线 

 JBFVM1372B 非编码声光报警器工作电压 DC24V 

 配接手动报警钮输入输出模块气体灭火系统 

 端子 V 接 24V 电源+端子 G 接 24V 电源— 

 接线图例 

配接手动报警钮输入输出模块斜线示例： 

JBF141FN

10K

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第四章 气体灭火系统类 

1VM3365A 输入输出模块 

 安装接线 

 VM3365A 输入输出模块 JBQB21SVFC3010A 气体灭火控制器 JBF11SCE 气

体灭火联动盘配合通两根 RVS 2 X 15 双绞线进行连接 

 灭火区需配 1  VM3365A 输入输出模块 

 模块具设置延时时间控制输出接收反馈信号线路检测功 

 VM3365A 输入输出模块具 3 组输出组反馈功 

 VM3365A 输入输出模块触点输出容量 DC30V2A 

 接线图例 

 

 某灭火区配接紧急启停钮时接线方式 

 

24V+

24V+ 24V+ 24V+

XC+

24V()

XC+

XC

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

XC+

XC

XC+

XC

S2

(启停钮) (启停钮) (启停钮)

接模块M3365A

终端电阻

注：S2S3间短路

S1S3间10k电阻 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第五章 火灾报警控制器类 

1JBQBLN1010 火灾报警控制器 

 控制器回路板接线端子图 

障继电器

输出

火警继电器

输出

信号总线

输出

接电源盒电源输出

24V

    JBQBLN1010

火灾报警控制器回路板

 

2JBQB21SVFC3010A（Q）火灾报警控制器（纯报警型） 

 控制器回路板接线端子图 

接 电 源 盒

 AC220V~

电 源 输 入



+

24V 电 源 输 出

信 号 总 线 输 出



障

继

电

器

火

警

继

电

器

  

COM2 N O2

24

 电 开 关 备电开关

NO1COM1

JBQB21SVFC3010A( )

 火灾报警控制器回路板

 

 COM1NO1 火警继电器

常开输出 

 COM2NO2 障继电器

常开输出 

 两继电器系统

火警障报警时闭合

输出受手动控制 

 继 电 器 触 点 容 量

DC30V2A    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 

 

第  19 页   29 页 

 控制器端子排接线图例 

控 制 器 联

网 通 讯 线 

3JBQB21SVFC3010ACE2 火灾报警控制器（带 2 路气体灭火控制） 

 控制器回路板接线端子图（ JBQB21SVFC3010A（Q）火灾报警控制器） 

 控制器端子排接线图例 

控 制 器 联

网 通 讯 线

2区1区

接12区VM3365A模块

 端 子 

4JBQB21SVFC3010A 火灾报警控制器（带 5 路专线联动控制） 

 控制器回路板接线端子图（ JBQB21SVFC3010A（Q）火灾报警控制器） 

 控制器端子排接线图例 

控 制 器 联

网 通 讯 线

++ + 

1路

+ +  +

2路 3路 4路 5路

接 15路 J BF 155F模 块

 端 子 

5JBF11S 火灾报警控制器 

 控制器具体接线端子详见机柜接线端子表 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第六章 设备类 

1JBFVDP3060A 火灾显示盘（数码显示） 

 安装接线 

 连接回路总线 24V 电源线 

 回路带 15 台火灾显示盘 

 数码形式显示报警楼层号址号 

 台火灾显示盘显示回路报警址 

 接线图例 

系统示意： 

≤15台

L

火灾报警控制器

JBF11S

GND

24V

L+

     接线端子： 

 

 

 端子 24VGND 接入 DC24V+端子 L1L2 接入回路报警总线（极性） 

2JBFVDP3061A 火灾显示盘（液晶中文显示） 

 安装接线 

  JBF11S 系列机中配接 

 连接 24V 电源线 RS485 总线（需机单独铺设） 

 需配接 JBF191K 液晶层显接口卡（安装机） JBF191K 接口卡配接

32 台液晶层显台机配接 4 接口卡 

 JBF191K 液晶层显接口卡 11S 报警机采 24V  CAN 线连接 

 现场液晶层显通讯采 ZRRVS2×15mm2 双绞线菊花链形式串联末端液晶层

显距接口卡通讯距离需＜1200 米 

 液晶层显通编程实现跨回路火警显示条火警信息显示 6 汉字 

 端子 L1LA  L2LB

分接回路总线 L1 

L2 

 端子+24V  GND 分

接 24V 电源正

负极    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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 接线图例 

系统示意： 

≤32台

L

火灾报警控制器

JBF11S

GND

24V

24V

GND

CH

CL A

A

B

B

JBF191K

 接口卡

 接线端子： 

 

 

3JBF138 中继模块 

 安装接线 

 输入 24V 电源信号总线采编码器进行编址占 1 回路址 

  JBF138 模块带≤32 编码型烟温探测器探测器132 号序编址

火警报回机显示 JBF138 模块址 

 报警回路连接 16  JBF138 中继模块 

 模块具备 1 组火警继电器1 组障继电器输出 

 连接 24V 电源独立 

 接线图例 

’

’

编址型烟温探测器≤32

电源

控制器报

警总线

数量等接探测器数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 端子 L1LA  L2LB

分接接口卡总线 LA

 LB 

 端子+24V  GND 分

接 24V 电源正

负极 

 L1L2：接两总线极性 

 24VGND：接 24V 电源 

 L1’L2’：接编址感烟探测器者编址感温探测器作中继模

块子址 

 EJ1 EJ2 端子：意子址报障 者子址探测器丢失 

火灾总线短路障出现 障继电器动作 

 FJ1 FJ2 端子：意子址报火警 火警继电器动作 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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4JBFVCM3265A CAN 中继模块 

 安装接线 

 输入 24V 电源 CAN+CAN—通讯线 

 具电器隔离延长通讯距离等功 

 接线图例 

系统示意： 

JBF11S

控制器

CAN中继模块 CAN中继模块

总线

总线

JBF11S

控制器

电源总线

电气隔离

电源总线

总线

 

 

延长通讯距离

电源总线

JBF11S

控制器总线

总线CAN中继模块

JBF11S

控制器

米 米

 

 

接线端子： 

 

 

 端子 24V  GND 分接 24V 电源

正负极 

 CAN 输入：端子 1315(1CH)接报

警机 CAN+端子 1416(1CL)接

报警机 CAN— 

 CAN 输出：端子 24(2CH) CAN+

输出端子 13(2CL) CAN—    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第七章 控制器联网接线 

1JBF11S 火灾报警控制器联网 

 安装接线 

 JBF11S 火灾报警控制器间联网需增加硬件设备 

 控制器间采 ZRRVS2×15mm2 双绞线连接 

 控制器间采菊花链形式连接远传输距离＜1500 米线路结构中量减少分

支必须分支需保证分支线路长度＜总线路长度 10否影响联网通讯 

 控制器间采 RS485 总线通讯形式需区分正负极性 

 系统容量 31 台控制器联网 

 接线图例 

系统示意： 

              接线端子： 

 

 端子 CAN+CAN—通讯线正负

极连接联网控制器 CAN+

CAN—端子    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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2JBF11S 系列 JBQB21SVFC3010A 系列火灾报警控制器联网 

 安装接线 

 JBF11S 系 列  JBQB21SVFC3010A 系 列 火 灾 报 警 控 制 器 联 网 时 需 配 接

JBFVOP3510A 联网通讯接口卡台 VFC3010A 控制器配接 1 块接口卡 

  JBF11S 控制器作网络集中机接口卡安装集中机采星型布线

形式连接现场区域机 

 联网线路采 ZRRVS2×15mm2 双绞线连接远传输距离≤1200 米 

 网络容量 31 台控制器组网 

 控制器间采 RS485 总线通讯形式需区分正负极性 

 接线图例 

系统示意： 

    JBFVOP3510A 通讯接口卡接线端子： 

    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第八章 系统线路设计说明 

河北北青鸟环宇消防设备限公司生产 JBF11S 型系列火灾报警控制器（联动型）

采全总线方式总线回路意分支需区分正负极性重消防电气设备采线控制

联动方式控制性稳定报警机采模块化组装方式开放式标准通讯接口具

极强扩展性系统设计灵活简便根工程需通线缆光纤InternetGPRS

等方式组成线线网络 

保证火灾动报警联动控制系统设计符合规范造价合理运行稳定达消

防验收标准公司特提出建议： 

 JBTGJBF11S 型智火灾报警控制器回路总线接烟感探测器感温探测器

手动报警钮输入监视模块输出控制模块等报警联动设备 200 点便

日扩容建议回路预留 20余量 

 根工程联动设备数量配置相应专线联动控制盘消防联动直流电源 

 类探测器手动火灾报警钮等设备设置安装必须 GB501162008火

灾动报警系统设计规范进行实施 

 种线路道必须采金属道金属软保证道良接 

 室外路需采室外电缆沟中预留专消防道 

 减少线路串扰报警控制器机现场楼电话线广播线需分铺设路 

 量避免消防联动电源线路压降损耗问题满足现场楼联动设备够正常

启动建议联动电源线楼路穿回控制室报警机 

 系统线路道铺设时均远离动力线等强电路 

 消防总控制中心控制室求提供专双路 AC220V~消防电源机供电 

 

 系统安装求： 

1 施工图纸安装探测器模块底座线路抽头部位必须保证连接良线连接

完毕必须万表检查确认电源线信号总线间短路现象 

2  500V 兆欧表检测线间线电阻均应 20MΩ方进行步安装

调试    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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3 采 JBF－FAC 型编码器现场部件进行电子编码根图纸位置正确安装类探测

器模块安装完毕万表检测信号回路线间电阻阻值应 10kΩ余

线路均短路情况 

4 测试正常方控制器端口相连然加电调试  

 

 建议采线型线径： 

1 报警信号线采：    干线               ZRRVS2×15mm2 

支 路 线             ZRRVS2×10～15mm2 

2 联动电源线采：    干线               ZRBV2×25～40mm2  

                                            支 路 线             ZRBV2×15～25mm2 

3 火警广播线采：    干线               ZRRVS2×15mm2 

                                            支 路 线             ZRRVS2×10～15mm2 

4 火警电话线采：    干线               ZRRVVP2×15mm2  

                                            支 路 线             ZRRVVP2×10～15mm2 

5．线联动控制线采：干线               n*NHKVV5×15～25mm2 

                                           支路线               n*NHKVV5×10～15mm2  

6．消火栓启泵线采：  干线               ZRBV4×15～25mm2  

                                           支 路 线             ZRBV4×15mm2  

备注： 

保障系统运行稳定控制公司建议施工单位采线径线型

线型线径适般工程需遇联动电源线路较长现场楼群分散等特殊情

况建议采现场壁挂式联动电源    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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第九章 联动控设备接口求说明 

1非消防电源强切类： 

 控制方式： 

火灾发生时 JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V 联动控制信号明配

电箱 DC24V 分励脱扣线圈分励脱扣线圈动作控制空开掉闸接收动作

反馈信号 

 

 求 1：配电箱分励脱扣线圈工作电压应 DC24V  AC~220V 配接 DC24V 中间

继电器 

 求 2：配电箱空开应提供辅助触点动作输出源反馈信号模块（反馈触

点时常开动作闭合） 

 求 3：模块动作触点容量 DC30V2A求种分励脱扣线圈中间继电器

动作电流 24V2A （动作电流越越） 

 

 2．送风口排烟口防火阀类： 

 控制方式： 

火灾发生时 JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V 联动控制相关区域排

烟口送风口防火阀开关闭接收动作反馈信号 

 

 求 1：排烟口送风口防火阀电磁线圈工作电压应 DC24V 

 求 2：排烟口送风口防火阀动作返回源反馈信号（反馈触点时常开

动作闭合） 

 求 3：模块动作触点容量 DC30V2A求种风口电磁线圈动作电流

24V2A （动作电流越越） 

 

3．防火卷帘门类： 

 控制方式： 

          (1)二步降防火卷帘门控制 

              卷帘门两侧烟感报警时JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V（

源）联动控制信号卷帘门控制箱步降中间继电器动作控制卷帘门降落

 15M半降反馈信号返回控制模块 

卷帘门两侧温感报警时JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V（

源）联动控制信号卷帘门控制箱二步降中间继电器动作控制卷帘门降落

面落底反馈信号返回控制模块 

 

          (2)步降防火卷帘门控制 

卷帘门两侧烟感温感报警时 JBF141FN 输入输出模块输出   河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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DC24V（源）联动控制信号卷帘门控制箱中间继电器动作卷帘门动

降落面落底信号返回控制模块 

 

 求 1：控制箱二步降中间继电器工作电压应 DC24V  

 求 2：半降全降反馈信号均相互独立源常开接点动作闭合 

 求 3：模块动作触点容量 DC30V2A求控设备动作电流 24V2A 

（动作电流越越） 

 

4．电梯迫降类： 

 控制方式： 

火灾发生时 JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V（源）联动控制信号

电梯控制柜中间继电器动作控制电梯首层电梯迫降首源反馈信

号返回控制模块 

 

 求 1：电梯控制柜中间继电器工作电压应 DC24V 

 求 2：电梯控制柜应提供电梯迫降落底源返回信号（反馈触点时常开

动作闭合）反馈信号电梯正常情况应动作 

 求 3：模块动作触点容量 DC30V2A求控设备动作电流 24V2A 

（动作电流越越） 

 

5．电磁阀类： 

 控制方式： 

 火灾发生时JBF141FN 输入输出模块输出 DC24V 联动控制信号电磁阀

 DC24V 线圈线圈动作通电磁铁开关闭阀门接收电磁阀动作

源反馈信号 

 

 求 1：电磁阀动作线圈工作电压应 DC24V  AC~220V 配接 DC24V 中间继电器 

 求 2：电磁阀动作提供源反馈信号模块（反馈触点时常开动作闭

合） 

 求 3：系模块动作触点容量 DC30V2A求电磁阀线圈动作电流

24V2A （动作电流越越） 

 

6．正压送风机排烟机消防泵喷淋泵等专线控制设备类： 

 控制方式： 

火灾发生时JBF151FD  JBF155F 双切换接口盒输出 DC24V 联动控制信

号控设备配电箱 DC24V 中间继电器通中间继电器完成控设备启动停

止控制控设备启动反馈源信号双切换接口盒 

 

 求 1：控设备控制箱应手动转换开关    河北北青鸟环宇消防设备限公司                                  接线图册 V10 
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 求 2：JBF151FD  JBF155F 双切换接口盒启动输出 DC24V 持续电信号

停止撤销求控设备控制箱控制电路需保持 

 求 3：控设备启动返回源信号（反馈触点时常开动作闭合）切换

接口盒 

 

7气体灭火控制类： 

 控制方式： 

气体灭火区烟感温感探测器时报警时控制机通联动程序动进入 30

秒延时状态延时通 VM3365A 输入输出模块（气体灭火控制模块）输出 DC24V

控制钢瓶电磁阀动作气体喷洒压力开关反馈源触点模块点亮气体喷洒指示灯 

 

 求 1：VM3365A 输入输出换模块动作持续输出 DC24V触点容量 24V2A

时控制组钢瓶电磁阀需配接中间继电器增加现场壁挂电源 

 求 2：求钢瓶电磁阀动作电流＜24V2A动作反馈源闭合信号 VM3365

模块 
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本学期我在科室教师的配合下，主要完成了以下几项工作，请领导审阅：
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                    心得体会——“北大青鸟”伴我走过的日子
人们都说随着时光的流逝，所有的伤口都会愈合，所有的痛苦都会消退，但生命本身已经埋下了太多苦难，这些苦难如同烈风侵蚀岩石一样。只有经历过，再回首，心灵便...
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                    多学点东西总是没有坏处的
北大青鸟培训心得体会
我是96年进厂的老员工，时间过得真快，不知不觉间三十好几的人了。而生活，依然在不咸不淡地进行着，看到周围的一张张年轻朝气的脸，总觉得自己有点...
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                    北大青鸟学生自荐信(精选多篇)第一篇：北大青鸟学生自荐书格式北大青鸟学生求职信您好：首先向你致意诚恳的谢意，感谢您百之中抽出时间来查阅我的求职信！我是北大青鸟的一名学生，现在已经二学年毕业。主...
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                    北大青鸟校园网应用解决方案-校园网解决方案　　一、 设计思路　　大学校园网工程是一个大型综合性的信息系统工程。信息系统中，应用是系统的灵魂和核心，也是信息系统建设的主要任务。没有应用的网络系统...
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                    北大青鸟班主任工作总结(精选多篇)第一篇：大连北大青鸟概况大连北大青鸟鑫鼎校区 大连北大青鸟概况大连北大青鸟好吗？大连北大青鸟就业怎么样？大连北大青鸟是培训班吗？大连北大青鸟课程好学吗？学不会...
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                    北大青鸟电子政务网络信息安全解决方案-电子政务解决方案　　前言 　　随着计算机信息系统在政府办公领域的广泛应用和政府上网工程的开展，在给政府办公带来极大方便的同时，也带来了安全方面的问题。政府...
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                    青鸟义工活动总结与心得　　岁月如梭，转眼间，义工活动也暂告一个段落。回首认真想想这一个学期以来的义工活动工作，我真的颇多感触，并且学到很多东西。　　其实，这一路以来，我去参加那些义工活动，心里...
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                    01《机动工业车辆安全规范》8.4在所有机动工业车辆中，都必须装有停车制动器或停车机构。它可以是行车制动器的一部分或包括行车制动器。停车制动器或停车机构必须由人工操纵或自动控制，如果不是认为释...
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                    执法局图册制作方案　　为庆祝我市相对集中行政处罚权工作全面展开，充分展示队伍形象，拉近与市民间的距离，共同创建文明城市(区)。经04年11月25日市、区执法局长会议研究，决定制作一市五区执法局...
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                    低压断路器的接线方式    概述    断路器垂直正向安装或横向安装时，以断路器面板上铭牌的字或标识做参数，将断路器上方的接线端作为电源的进线端，又名电源端，将断路器下方的接线端作为负载的连接...
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                    技术交底记录工程名称交底部位接线井施工单位交底日期交底内容：1、砖的品种，强度等级须符合设计要求，并应规格一致。有出厂证明、试验单。2、采用32.5号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥进场使...
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                    接线员年终个人工作总结
2009年已经走过，在这一年里，本人在公司领导及同事们的关心与帮助下出色的完成了公司的电话接线工作，在思想觉悟方面有了很大的提高。
现将本人的接线员年终个人工作总结...
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                    东 莞 市    电 子 有 限 公 司
绩 效 考 评 表
                               考核区间：      年第    季度
姓 名

部 门
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                    东 莞 市   电 子 有 限 公 司
行为指标考评标准（1）
                                                             制...
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                    北大毕业感言　　曾以为这段日子非常漫长，此刻都已打包存盘。四年前（也许是三年前甚或是十年前），夏末初秋。你怯生生地走进了这个校园。时间像刚出屉的馒头，饱满且热气腾腾。“发现你的热爱”，每一天都...
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                    北大印记　　北大印记 　　XX年3月，我有幸被市委组织部选派到北京大学第十七期经济管理高级研修班参加学习培训。时值初春，晨曦中的博雅塔,暮蔼中的未名湖;远处青山连绵,近处绿水荡漾……北大是中国...
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                    接线员工作总结4篇本文目录1. 接线员工作总结2. 保险公司客服接待个人年终工作总结（接线员）3. 接线员工作总结4. 接线员工作总结范文　　一个多月的时间很快过去了，在一个多月里，我在*领导...
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                    接线员实习自我鉴定模板　　xx年开始，我在xx公司进行了接线员实习工作。在实习中，我在公司指导老师的热心指导下，积极参与公司日常管理相关工作，注意把书本上学到的理论知识对照实际工作，用理论知识...
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                     地区变电所与电气主接线设计
                


                
                    现阶段，随着科学技术的快速发展，世界范围内经济、能源领域电力均发挥着至关重要的作用，逐渐演变为人类社会的基本配备能源，因此，对变电所进行合理设计、建设至关重要。
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