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前   言 

 

    南方电网公司电气操作导（QCSG 1 0006－2004） 2004 年 6 月 1 日实施南方

电网公司针省公司执行中遇问题 2004 年 9 月 13 日发关执行电气工作

票技术规范电气操作导关问题批复（安生[2004]44 号）文相关条文进行

修改解释 

公司更执行南方电网公司电气操作票工作票相关规定标准特成立两票工

作组根单位执行实际问题情况南方电网公司指导通深入调查

条文进行进步修改解释更执行南方电网公司标准出台相

关补充规定便基层单位员工更学掌握电气操作票项规定标准

提高执行规章制度刚性特南方电网公司公司发电气操作票项修改解释

规定编制电气操作导关条文中成南方电网公司电气操作导整合予

发布执行  

执行中问题意见请时反馈公司 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

电  气  操  作  导   

（整合） 

 

1 范围 

11 导适中国南方电网限责公司系统调度变电工作中电气操作中国南方电网

限责公司属发电厂参执行 

12 中国南方电网限责公司系统配电网络户变电站备发电厂电气操作参导

执行 

2 规范性引文件 

列文件中条款通标准引成标准条款注日期引文件

修改单（包括勘误容）修订版均适标准然鼓励根标准达成协议

方研究否文件新版注日期引文件新版适标准 

中华民国电力法 

中华民国安全生产法 

DL4081991  电业安全工作规程（发电厂变电电气部分） 

DL4091991  电业安全工作规程（电力线路部分） 

DL5581994  电业生产事调查规程 

DLT 7552001  电力系统安全稳定导 

DLT 8002001  电力企业标准编制规 

电力工业技术理法规 

电网调度理条例 

继电保护电网安全动装置现场工作保安规定 

3 术语定义 

31  设备状态定义 

311  次设备状态 

运行状态：指设备电气系统带电压功效母线线路断路器变压器电抗

器电容器电压互感器等次电气设备运行状态指该设备电源受电端电路接通

相应电压（否带负荷）控制电源继电保护动装置正常投入 

热备状态：指该设备已具备运行条件次合闸操作转运行状态状态母线

变压器电抗器电容器线路等电气设备热备指连接该设备侧均安全措施侧断路器全部断开位置少组断路器侧隔离开关处合位置设备继电保护投入断路

器控制合闸信号电源投入断路器热备指身断开位置侧隔离开关合闸位

置设备继电保护动装置满足带电求 

冷备状态：指连接该设备侧均安全措施连接该设备侧均明显断开点

判断断开点 

检修状态：指连接设备侧均明显断开点判断断开点需检修设备已接

状态该设备系统彻底隔离断开点设备没物理连接时状态该状态设备保护

动装置控制合闸信号电源等均应退出 

条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：线路线路两侧间隔次设备检修时退出保护压板相

关保护设备二次保护回路检修时退出保护出口启动失灵压板 

312  二次设备状态 

运行状态：指工作电源投入出口连接片连接指令回路状态 

热备状态：指工作电源投入出口连接片断开时状态 

冷备状态：指工作电源退出出口连接片断开时状态 

检修状态：指该设备系统彻底隔离运行设备没物理连接时状态 

32  操作术语 

321  电气操作 

电气操作：指电气设备状态进行转换次系统运行方式变更继电保护定值调整装置

启停二次回路切换动装置投切试验等进行操作执行程总称常电气操作

： 

    a)单操作：指操作项目完成相关联电气操作 

    b)倒母线：指双母线接线方式变电站（开关站）组母线部分全部线路变压器

倒换组母线运行热备操作 

    c)倒负荷：指线路（变压器）负荷转移线路（变压器）供电操作 

    d)列：指发电机（调相机）电网电网间相序相电压频率允许条件

联运行操作 

    e)解列：指通工操作保护动装置动作电网中断路器断开发电机（调相机）

脱离电网电网分成两部分运行程 

    f)合环：指线路变压器断路器串构成网络闭合运行操作 

g)期合环：指通动化设备仪表检测期动手动进行合环操作 

h)解环：指线路变压器断路器串构成闭合网络开断运行操作 

i)充电：指空载线路母线变压器等电气设备带标称电压操作 

j)核相：指仪表手段核两电源环路相位相序否相 

k)定相：指新建改建线路变电站投运前核三相标志运行系统否致 

l)代路：指旁路断路器代断路器运行操作 

322  调度指令 综合令：指发令说明操作务求操作象起始终结状态具体操作步骤操作

序项目受令拟订调度指令涉单位完成操作综合令 

单项令：指值班调度员达单项操作操作指令 

逐项令：指根定逻辑关系序达综合令单项令 

323  操作票执行 

操作票：指进行电气操作书面包括调度指令票变电操作票 

操作务：指根操作目进行系列相互关联次连续进行电气操作程 

双重命名：指关规定确定电气设备中文名称编号 

模拟预演（模拟操作）：指保障倒闸操作正确完整电网电气设备进行倒闸操作前

已拟定操作票模拟系统已定操作程序进行演示操作 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：模拟预演时然二次设备法模拟图模拟应逐

核核勾 

复诵：指方说话容进行原文重复表述方认 

唱票：指监护根操作票容（事处理程中确定操作容）逐项朗诵操作指令

操作朗声复诵指令监护认程 

324  常操作动词 

合：指断路器（开关）隔离开关通工操作分闸位置转合闸位置操作 

断开：指断路器（开关）隔离开关通工操作合闸位置转分闸位置操作 

装设线：指通接短路线电气设备全部部分接操作 

拆线：指接短路线电气设备取脱离接操作 

投入停切换退出：指继电保护安全动装置障录波装置变压器载调压

分接头消弧线圈分接头等设备达指令状态操作 

取投：指熔断器退出嵌入工作回路操作 

插入拔出：指二次插件嵌入退出工作回路操作 

悬挂取：指时标示牌放置指定位置放置位置移开操作 

调整：指变压器调压抽头位置消弧线圈分接头切换操作等 

33 事异常情况语 

331  事异常情况 

负荷：指发电机变压器线路电流超额定值规定允许值 

击：指系统中发电厂变电站电压电流功率频率等参数发生瞬间剧烈异常变化 

摆动：指电网功率电压电流频率等参数复变化 

振荡：指电网列运行两部分部分间失期电压电流功率频率等参数发生

幅度规律摆动现象 

母线失压：指障导致母线电压零 

全站失压：指障导致变电站电压等级母线电压（包括站电）零 

三相衡：指三相电流（电压）幅值致幅值差超规定范围 直流接：指直流系统中某极绝缘降低超允许值 

332  设备装置动作 

分闸：指工操作断路器合闸位置转断开位置 

跳闸：指未工操作断路器合闸位置转分闸位置 

断路器偷跳：指断路器没操作没继电保护安全动装置动作情况跳闸 

断路器拒动：指断路器继电保护安全动装置动作操作程中拉合控制开关发出

指令情况拒绝动作 

保护动装置误动：指继电保护安全动装置发出错误动作指令 

保护动装置拒动：指电力系统障时继电保护安全动装置应发出指令未发出指

令情况 

越级跳闸：指电力系统障时应保护整定优先跳闸断路器切障

断路器跳闸切障样跳闸行称越级跳闸 

断路器非全相跳（合）闸：指断路器三相应时动作中相两相未指令动作情况 

重合闸成功：指断路器跳闸重合闸装置动作断路器动合程 

重合闸成功：指断路器跳闸重合闸装置动作断路器动合送电保护（修

改：南方电网公司安生200444 号文）动装置次动作跳闸程 

重合闸未动：指重合闸装置投入满足动作相关技术条件断路器跳闸重合闸装置

动作 

重合闸拒动：指重合闸装置投入满足动作相关技术条件断路器跳闸重合闸未动

作 

停重合闸：指退出重合闸装置出口连接片相关转换开关投入停位置重合闸

控制方式转换闭锁状态 

死开关：指断路器保护安全动装置全部停控制电源断开机构闭锁锁定

跳闸状态 

333  事处理 

事处理：指发生危身电网设备安全紧急状态发生电网设备事时迅

速解救员隔离障设备调整运行方式便迅速恢复正常运行操作程常事处理操

作： 

       a)试送：指电气设备障处理首次送电 

       b)强送：指电气设备障未处理行送电 

       c)限电：指限制户部分电负荷措施 

       d)拉闸限电：指拉开供电线路断路器强行停止供电措施 

       e)保安电：指保证身设备安全需低限度电力供应 

       f)开放负荷：指恢复拉闸限电限电户正常供电 

4 电气操作原 

41  般原 411  电气操作应根调度指令进行紧急情况迅速消电气设备身设备安全直

接威胁迅速处理事防止事扩实施紧急避险等允许调度许执行操作

事应快调度汇报说明操作原 

412  发布接受操作务时必须互报单位姓名规范术语双重命名严格执行复诵制

双方录音 

413  列情况填操作票： 

    a)事处理 

释义桂电安函200462 号文规定：事处理事抢修性质紧急迅速连续便工作

员掌握里特规定：事处理调确定事抢修工作班组许调确定意见存分歧

生技部决定事抢修前根工作班组求做安全措施满足事处理条件时应填操作票（设备

8h 法恢复应办理工作票） 

    b)拉开合断路器二次空气开关二次回路开关单操作 

释义桂电安函200462 号文规定：时操作二次空气开关属拉合二次空气开关单操作 

    c)投取熔断器单操作 

释义桂电安函200462 号文规定：设备控制回路两组保险时操作属投取出熔断器单

操作 

    d)投切保护（动装置）块连接片转换开关 

    e)拉开全厂（站）唯合组接开关（包含变压器中性点接开关）拆全厂（站）

仅组接线 

    f)寻找直流系统接摇测绝缘 

g)变压器消弧线圈分接头调整 

条文补充中调调2004363 号文补充规定列操作填写调度操作指令票必须做记录： 

    a)事处理 

b)断合单开关拉合单刀闸（包括接刀闸接线） 

c)投入退出套保护动装置 

d)更改投退回线路重合闸 

e)投入退出低抗电容器消弧线圈 

f)查找直流系统接摇测绝缘 

g)发电机组开机网解列停机 

h)投退 AGCAVC 功变更控制模式 

i)更改联络线计划曲线日发电计划曲线电计划功率调整 

414  雷电时禁止进行户外操作（远方操作外） 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：雷电时果进行远方操作户外现场检查设备状态

雷电应时进行现场检查 

415  电气操作应避免交接班期间进行必须交接班期间进行者应推迟交接班操

作告段落进行交接班 释义桂电安函200462 号文规定：项操作务未结束交接班遇操作务中断相隔

步操作时间较长时保证安全接班员明确操作务求影响步操作情况进行交

接班交班员操作票备注栏交代清楚接班员重新填写操作票 

条文补充南方电网公司安生〔2004〕44 号文补充规定：某务调度指令票跨班操作审核（监

护）值班负责两签名间隔开须备注栏说明 

条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：规范调度指令票审核合格作交接班容严格交

接接班员应调度操作指令票进行严格复核调度操作指令票容正确性负责 

条文补充中调调2004363号文补充规定操作序连贯调度操作指令票操作告段落时交接班

交接程中必须重点交代清楚接班调度员审核值班负责栏均签名进行步操作交班

接班审核值班负责中间逗号分开 

416  禁止具备资格员进行电气操作 

417  电气设备转入热备前继电保护必须规定投入 

418  电网解列操作时应首先衡功功负荷解列点功功率调整接零电流调整

解列两系统频率电压波动允许范围 

419  电网列操作必须满足三条件： 

a)相序相位致 

    b)频率相偏差 02Hz 

    c)电压相等调整困难时500kV 电压差 10220kV 电压差 20 

4110  相位相方进行合环操作 

4111  合解环操作引起元件负荷电网稳定水降低 

4112  合环时 500kV 电压差般应超额定电压 10220kV 电压差应超额定电压 20

合环操作般应检查期合环困难时应启合环断路器期装置检查相角差合环时相角差

220kV 般应超 25°500kV 般应超 20° 

4113  操作票实行三审制度：操作票填写审监护初审值班负责复审三审

操作票取正式操作令执行 

4114  次设备允许保护运行次设备带电前保护动装置应齐全功完整定

值正确传动良连接片规定位置 

4115  系统运行方式设备运行状态变化影响保护工作条件满足保护工作原理

引起保护误动时操作前应提前停保护 

4116  倒闸操作前应充分考虑系统中性点运行方式 110kV 系统失接点 

4117  原允许防误闭锁装置防误闭锁装置解锁状态进行倒闸操作特殊情况解

锁操作须变电运行部门领导批准操作前应检查防误闭锁装置电源投入位置 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：防止电气误操作装置解锁钥匙批准南方电网公司

防止电气设备误操作装置理标准执行 

4118  回列线路中回需停电应考虑保护动装置调整未断开断路器前

必须检查余回线负荷分配确保运行线路负荷 42  调度操作原 

421  电网电气操作应根调度辖范围划分实行分级理级调度调度辖范围

设备发布调度操作指令级调度机构值班调度员未许级调度机构调度辖设

备发布操作指令 

特殊情况级调度机构值班调度员级调度机构辖设备直接发布操作指令

事应时通知级调度机构值班员级调度机构操作级调度机构辖设备运行

电网安全影响必须级调度机构许方进行操作级调度机构操作级调度

辖系统影响时级调度操作前应通知级调度值班员 

422  事处理外操作务涉两单位配合定逻辑关系

进行操作涉单位系统运行方式重影响复杂操作均应调度操

作指令票必须逐项令 

423  值班调度员进行倒闸操作前应充分解电网运行方式解操作潮流变化继电保护

安全动装置通信调度动化影响认真考虑方面： 

     a)接线方式改变正确性电网功功功率负荷衡必备容量潮流变化

否会引起某元件负荷 

     b)操作时引起功率电流电压频率变化电网稳定影响网络解列时出现非

期点重户供电电源改变改变运行方式事先通知关单位便考虑防止事

策 

     c)继电保护安全动装置电计量装置影响 

     d)电力通信调度动化系统影响 

     e)雷雨季节应注意网络开口点防雷保护否配合 

     f) 500kV 系统操作应量防止工频电压发生220kV 系统操作应防止谐振

电压发生 

424  调度电气操作必须两进行中监护执行般情况副值调度员发布指

令（执行）正值调度员负责监护 

425  线路检修时线路端应合接开关装设接线线路工作结束时值班调度员应查明

工作员（含户工作员）确已全部撤离现场工作区安全措施确已拆方令

线路进行送电操作 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：值班调度员应通工作负责查明工作员确已全部撤

离现场项工作通录音电话记录便核查 

426  调度辖范围继电保护安全动装置通道投入停需值班调度员令方

进行操作 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：值班调度员必须规范调度术语进行令概

括性词语 

43  断路器操作原 

431  断路器允许断开合额定电流负荷电流切断额定遮断容量障电流 432  断路器控制电源必须回路关隔离开关全部操作完毕退出防止误操作时失保

护电源 

433  断路器分闸操作时发现断路器非全相分闸应立合该断路器断路器合闸操作时

发现断路器非全相合闸应立拉开该断路器 

434  旁路断路器代路前旁路断路器保护应代断路器保护正确投入保护定值带断

路器相符合旁路断路器先退出带线路重合闸投入旁路断路器重合闸 

旁路断路器代路操作应先旁路断路器旁路母线充电次正常断开代断路器

旁路隔离开关旁路母线充电旁路断路器合环 

旁路断路器代变压器断路器运行旁路断路器电流互感器变压器电流互感器转换前退出

变压器差动保护连接片代路完成投入变压器差动保护保护动装置跳旁路断路器

连接片 

母联兼旁路断路器代断路器时应考虑母线运行方式改变前母联断路器继电保护

母线保护整定值正确配合 

进行旁路断路器代路操作时应操作隔离开关闭合环路断路器改死开关 

435  列情况必须停断路器动重合闸装置： 

 a)重合闸装置异常时 

     b)断路器灭弧介质机构异常维持运行时 

     c)断路器切断障电流次数超规定次数时 

     d)线路带电作业求停动重合闸装置时 

     e)线路明显缺陷时 

     f)线路充电时 

     g)规定投重合闸装置情况 

释义南方电网公司安生〔2004〕44 号文规定线路充电均应停动重合闸 

436  发生拒动断路器未处理投入运行列备 

释义桂电安函200462 号文规定：文中备包括冷备热备接入系统允许 

437  发现操作 SF6 断路器漏气时应立远离现场（戴防毒面具穿防护服外）室外应远

离漏气点 10m 处风口室应撤室外 

438  手车式断路器机械闭锁应灵活禁止机械闭锁损坏手车式断路器投入运行列

备 

439  禁止装电抗器分段断路器代母联断路器倒母线 

4310  进行操作程中遇断路器跳闸时应暂停操作 

44  隔离开关操作原 

441  禁止隔离开关拉合带负荷设备带负荷线路 

442  禁止隔离开关拉开合空载变压器 

443  允许隔离开关进行列操作： 

    a)拉开合障电压互感器避雷器     b)系统障时拉开合变压器中性点接开关 

    c)拉开合阻抗环路电流 

    d)屋外三联隔离开关拉开合电压 10kV 电流 9A 负荷电流超

述范围时必须计算试验单位总工程师批准 

444  单相隔离开关跌落式熔断器操作序： 

    a)三相水排列者停电时应先拉开中相拉开边相送电操作序相反 

    b)三相垂直排列者停电时应拉开相送电操作序相反 

445  禁止隔离开关拉开合障电流 

446  禁止隔离开关带负荷电抗器短接解短接 

447  电压互感器停电操作时先断开二次空气开关（取二次熔断器）拉开次隔离开关

送电操作序相反次侧未列运行两组电压互感器禁止二次侧列 

448  隔离开关操作前必须投入相应断路器控制电源 

449  手动操作隔离开关时必须戴绝缘手套雨天室外操作应带防雨罩绝缘捧穿绝缘靴

接网电阻符合求晴天应穿绝缘靴 

45  母线操作原 

451  母线操作时应根继电保护求调整母线差动保护运行方式 

452  母线停送电操作时应做电压互感器二次切换防止电压互感器二次侧母线反充电 

453  母联断路器母线充电时应投入母联断路器充电保护充电正常退出充电保护 

454  倒母线应考虑组母线负荷电源分布合理性 

455  发生谐振电压母线必须采防范措施进行倒闸操作 

456  倒母线操作时应规定投退转换关线路保护母差保护倒母线前应母联断路器设

置死开关 

457  运行设备倒母线操作时母线隔离开关必须先合拉原进行 

458  仅进行热备间隔设备倒母线操作时应先该间隔操作冷备状态然操作

组母线热备样操作应母联断路器设置死开关 

459  倒母线操作时应先断开电压互感器二次空气开关熔断器拉开次隔离开关 

4510  母线断路器停电应拉开母联断路器拉开停电母线侧隔离开关拉开运行母线侧隔

离开关序进行操作 

4511  母线充电操作般情况应带电压互感器直接进行充电操作种方式： 

    a)母线断路器进行母线充电操作应投入母线充电保护母联断路器隔离开关操作遵循先

合电源侧隔离开关原 

    b)变压器断路器母线进行充电 

    c)线路断路器旁路断路器（侧侧）母线充电 

4512  两组母联解列操作必须断路器完成 

46  线路操作原 

461  线路送电操作序应先合母线侧隔离开关合线路侧隔离开关合断路器500kV 1 12 接线方式线路送电时般应先合母线侧断路器合中间断路器停电操作序相反

般应选择电源侧作充电侧停电时序相反 

462  线路停送电时应防止线路末端电压超额定电压 115 倍（修改：南方电网公司安生

200444 号文）持续时间超 20min 

463  500kV 线路停电应先拉开装联高压电抗器侧断路器拉开侧断路器送电时

相反联高压电抗器时应根线路充电功率系统影响选择适停送电端避免装

联高压电抗器 500kV 线路带联高压电抗器送电 

464  端电源线路停电检修时必须先拉开端断路器相应隔离开关然方装设接线

合接开关送电时序相反 

465  220kV 电压等级长距离线路送电操作时线路末端允许带空载变压器 

466  电源线路充电时应考虑继电保护灵敏度防止发电机产生励磁 

467  检修相位发生变动线路恢复送电时应进行核相 

47  变压器操作原 

471  变压器联运行条件： 

    a)电压相 

    b)阻抗电压相 

    c)接线组相 

472  电压阻抗电压变压器必须核算台负荷情况列运

行 

473  变压器列解列前应检查负荷分配情况确认解列会造成台变压器负荷 

474  新投运修变压器应进行核相确认误方列运行 

475  变压器停送电操作： 

    a)停电操作般应先停低压侧停中压侧停高压侧（升压变压器列运行变压

器停电时间根实际情况调整序）操作程中先侧断路器操作断开位置逐

低高序操作隔离开关断开位置（隔离开关操作须先拉变压器侧隔离开关拉

母线侧隔离开关序进行） 

    b)强油循环变压器投运前应说明书保护求投入冷装置 

    c)载调压变压器分接开关更换分接头必须先测量三相直流电阻合格方恢复送电 

    d)切换变压器时应确认入变压器带负荷停停变压器 

476  变压器中性点接开关操作： 

    a) 110kV 中性点直接接系统中变压器停送电变压器母线充电时操作

前必须中性点接开关合操作完毕系统方式求决定否拉开 

    b)列运行中变压器中性点接开关需台倒换台运行变压器时应先合台

变压器中性点接开关拉开原中性点接开关 

    c)变压器中性点带消弧线圈运行变压器停电时应先拉开中性点隔离开关进行变压

器操作送电序相反禁止变压器带中性点隔离开关送电先停变压器拉中性点隔离开关 释义桂电安函200462 号文：禁止变压器中性点带消弧线圈送电停电防止操作电压引起

设备损坏事 

477  未试验批准般允许500kV 高抗长线路未端带空载变压器充电需操作时电压

应超变压器额定电压 110 

478  变压器载调压分接开关操作： 

    a)禁止变压器生产厂家规定负荷电压水进行变压器分接头调整操作 

    b)列运行变压器调压操作应轮流逐级步进行单台变压器连续进行两

分接头变换操作 

    c)台列运行变压器升压操作时应先操作负载电流相较台操作负载电

流较台防止环流降压操作时序相反 

479  两台变压器列运行中某台变压器需停电未拉开该变压器断路器前应

检查总负荷情况确保台停电会导致运行变压器负荷 

48  联补偿电容器电抗器操作原 

481  母线电压低调度达电压曲线时应优先退出电抗器投入电容器 

482  母线电压高调度达电压曲线时应优先退出电容器投入电抗器 

483  调整母线电压时应优先采投入退出电容器（电抗器）然调整变压器分接头 

484  正常情况刚停电电容器组需次投入运行必须间隔 5min  

485  电容器停送电操作前应该组功补偿动投切功退出 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：断合电容器前退出电容器动投切功 操作

电容器停送电操作中应填入操作票 

486  电容器组停电接前应放电完毕方进行验电接 

释义桂电安函200462 号文规定：电容否放电完毕应根现场实际掌握 

49  500kV 线路联电抗器操作原 

491  拉开合 500kV 联电抗器隔离开关时 500kV 线路必须停电 

492  线路联电抗器送电前应投入体远方跳闸保护 

410  接装置操作原 

4101  消弧线圈倒换分接头消弧线圈停送电时应遵循补偿原 

4102  倒换分接头前必须拉开消弧线圈隔离开关做消弧线圈安全措施（动切换

外） 

4103  正常情况禁止消弧线圈时接两台运行变压器中性点需消弧线圈

台变压器切换台变压器中性点时应先拉开投入序进行操作 

4104  消弧线圈接系统线路强送时严禁消弧线圈停系统发生接时禁止

隔离开关操作消弧线圈 

4105  动踪接补偿装置系统发生单相接时起补偿作系统运行时必须时投入

消弧线圈 

4106  系统发生接障进行动踪接补偿装置调节操作 4107  系统发生单相接障时禁止接变压器进行投切操作 

4108  接变压器（兼站变压器）台站变压器接线组时禁止联运行 

411  继电保护安全动装置操作原 

4111  次系统运行方式发生变化时应时继电保护装置安全动装置进行调整 

4112  元件线路两套保护禁止时停少保留套保护投入状态 

4113  运行中保护动装置需停电时应先退出相关连接片断开装置工作电源投

入时应先检查相关连接片断开位置投入工作电源检查装置正常测量连接片端电

压正常投入相应连接片 

4114  保护动装置检修时应电源空气开关（熔断器）信号电源开关保护计量电压空

气开关断开 

412  验电接原 

4121  已停电设备验电前确认验电器完效外应相应电压等级带电设备

检验报警正确方需接设备验电禁止电压等级应验电器进行验电 

4122  电气设备需接操作时必须先验电验明确电压方进行合接开关装设接

线操作 

4123  验电完毕应立进行接操作验电中断未时进行接需继续操作必须

重新验电 

4124  验电装设接线应明确位置装设接线合接开关位置必须验电位置相符（接

线必须编号禁止重复编号） 

4125  装设接线应先专接桩做接接导体端拆序相反禁止缠绕方法

装设接线需梯子时禁止金属材料梯 

4126  电容器组验电应放电完毕进行 

4127  500kV 线路验电接操作应该线路操作冷备线路电压互感器二次侧确认

电压方进行 

4128  GIS 组合电气合接开关前必须满足条件： 

    a)相关隔离开关必须拉开 

    b)二次确认应接设备电压 

    c)线路接前必须调度核实该线路确已停电 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：法直接验电 GIS 组合电气合刀前须满足三条件

应列入操作票操作时予确认 

4129  进行线路验电手车式断路器柜（固体密封开关柜）合线路接开关必须满足

条件： 

    a)设备停电前检查带电显示器电 

    b)手车式断路器拉试验分离位置 

    c)带电显示器显示电 

    d)调度核实线路确已停电 条文补充桂电安函200462号文补充规定：进行线路验电手车式断路器柜（固定密封开关柜）

法直接验电母线合线路刀必须满足四条件：应列入操作票操作时予确认 

41210  直接验电母线合接开关前必须核实连接该母线全部隔离开关已拉开锁

闭检查连接该母线电压互感器二次空气开关（熔断器）已全部断开 

5 操作票规范 

51  操作票格式 

511  调度指令票变电操作票幅面统 A4 纸纸张质量低 70g 

512  调度操作指令票格式见附表 A1 

513  变电操作票格式见附表 A2 

52  操作票填写说明 

521  填票日期：调度指令票填写日期 

522  填票：填写调度指令票员 

523  审核（监护）：调度指令票审核监护员 

524  值班负责：值值班负责值值班负责授权正值员 

525  发令：发出调度操作指令员 

526  受令：接受调度操作务（指令）员（必须值值班负责值值班负责授

权正值员） 

527  操作：变电操作票执行操作员 

528  监护：变电操作票执行操作监护员两值班时值班负责监护 

529  编号：企业理部门规统印制序号计算机操作票应页动序生成

中操作票编号改动操作票编号原：操作票编号 7 位阿拉伯数字编号中前两

位年号面两位数字（00  99）五位数字操作票序号（00001  99999） 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定： 

a)操作票编号原整体利安全理应严格执行张操作票应编号手工填写操作票

编号应采票印刷连续编号编号 00001  99999采手写编号方式年份编号考虑单位

发放操作票时登记领部门（变电站）领操作票编号便检查核 

b)微机五防开编号：五防 00001 五防 99999  微机操作票系统开编号：机 00001 机 99999 

5210  发令单位：变电操作票发出调度指令单位 

5211  受令单位：调度指令票接受调度指令级调度变电站（包括户变电站）发电厂等 

5212  操作具体步骤应逐项逻辑序逐行填写空行操作票容结束行填

写空白 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：种操作票没空白行情况填写空白 

5213  序：填票时操作项目先序填写相应阿拉伯数字 

5214  发令时间：发出调度操作指令时间 

5215  受令时间：接受操作务（指令）时间 

5216  操作开始时间：执行操作项目第项时间 5217  操作结束时间：完成项操作项目时间 

5218  完成时间：操作员调度汇报时间 

5219  操作务：明确设备种状态转种状态者系统种运行方式转种运

行方式 

条文补充南方电网公司安生〔2004〕44 号文补充规定：类似电流互感器样设备硬连接设备状态

转换设备状态转换步 

条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定： 

 操作务应综合票操作项目进行填写项操作务变电站开张操作票： 

a)变电站全站停电检修操作务栏填写：×××kV××站（）运行状态转检修状态 

b)变三侧开关停电检修操作务栏填写：×××kV××站（）XX 号变三侧开关

运行状态转检修状态 

c)母线断路器时停电检修操作务栏填写：×××kV××站（）×××kV（填

写停电开关编号名称）开关运行状态转检修状态 

5220  备注：操作中存问题中断操作等情况时填写 

5221  操作√：变电操作项目完成立应栏标注√监护完成该操作

项目未执行需加盖项未执行印章备注栏加说明 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：果操作票某项项目未操作需第未执

行项目盖章备注栏说明操作项目需栏填写情况操作√标注该操作项目第行

相应栏 

5222  预演√：模拟变电操作项目完成立应栏标注√监护完成该

操作项目需执行做标记 

5223  页票时间签名位置：时间填写第页相应栏必须页相应栏亲笔签名 

6 操作票执行 

61  填写操作票 

611  手工操作票蓝色黑色钢笔圆珠笔填写预演√操作√均红色笔计

算机印操作票正文采四号宋体黑色字操作票票面应整洁字迹工整易辨认涂改

操作容歧义 

释义南方电网公司安生〔2004〕44 号文规定：操作票涂改 

条文补充中调调2004363 号文补充规定计算机理系统填写调度操作指令票编号应操

作务动生成页票满足填写操作务项目时计算机应动识标出×页第×页字样

（统左角）操作票连续页时页操作务应栏填写操作务 

612  填写操作票应正确调度术语设备名称编号应严格现场标示牌示双重命名填写 

613  份操作票填写操作务项连续操作务拆分成干单项务进行单项

操作 

释义桂电安函200462 号文规定：操作务定义关键：操作目相互关联

次连续设备保护集合套装置需时退出相应保护时作操作务 220kV 线路停电检修时调度逐项令中单断开开关操作调度合理拆分违规 

614  页票满足填写操作务项目时应紧接张操作票进行填写前页操作

票面留行空白行填写接××号操作票字样操作票连续页时操作务填写第

页应栏 

释义南方电网公司安生〔2004〕44 号文规定：张操作票完全填写操作务时应第张操作

票行注明接××号操作票应操作容张操作票第行注明接××号操作票操

作容结束行填写空白 

615  操作（填票）监护（审核）值班负责应审核操作票正式操作前手

工签名姓名填写必须值班表列名单填写全名值班站变电操作票值班负责

电子签名通电话签名电话签名时双方必须录音 

条文补充桂电安函200462 号文补充规定：计算机理系统进行电子签名应关理部门认

具电子签名调度操作指令票理系统应签名时弹出话窗次输入姓名密码确认正确生

效 

616  时间填写统公历年月日 24h 制填写张票时间填该票首页

应栏目 

617  新设备启动投运时倒闸操作新设备启动投运方案序进行 

618  操作项目项填写操作项目栏应该动词 

释义南方电网公司安生〔2004〕44 号文规定：次动词投退类性质连接片操作视项操作

全站设备停电时断开诸开关控制电源项填写开关保护电源控制电源合闸电源信号电

源项填写 

释义桂电安〔2005〕45 号文规定：属保护装置压板操作操作票操作项目栏中作

操作项目进行项填写套保护线路保护块操作压板前均写双重命名 

条文补充中调调2004363 号文补充规定调度操作指令票连续检查组位置相刀闸（旁路刀闸）

开关间隔刀闸作项操作容 

619  计算机票开票前必须检查二次系统现场设备情况相符许直接典型操作

票作现场实际操作票 

6110  操作项目栏受令单位受令单位连续项操作受令单位栏

写该连续第项调度操作指令票翻页受令单位否发生变化应填写受令单位 

6111  调度操作指令票操作务包括变电站次进行系统操作 

释义中调调2004363 号文规定调度指令票中操作务指：  

a)种电气运行方式改变种电气运行方式 

b)电气设备（变线路等）种状态改变种状态 

c)系列相互关联定序操作（杆架设回线路停送电） 

d)变电站次进行系统操作（联络线停送电） 

6112  调度指令票应根日调度检修计划检修停电申请书充分解现场工作容求明

确操作务 

条文补充中调调2004363 号文补充规定填写调度操作指令票应检修工作票批准新设备启动试

运行方案运行方式变更通知单保护动装置通知单等 6113  调度指令票般副值调度员填写班正值调度员审核填票审核分签名生

效方执行 

条文补充中调调2004363 号文补充规定调度操作指令票应值调度员填写遇重操作时调

度科（理）领导指定专提前填写调度操作指令票 

6114  调度指令票操作项目栏填写容： 

a)断开合断路器拉开合隔离开关 

    b)拉开合接开关 

    c)检查拉开合接开关 

    d)装设拆接线 

    e)检查装设拆接线 

    f)继电保护动装置调整 

    g)操作前检查设备运行方式 

    h)操作检查设备运行方式 

    i)核实线路工作完毕员已撤离 

    j)机组出力调整线路潮流控制 

    k)户联系关电气操作事宜 

    l)运行方式变化应通知相关单位   

6115  值守变电站中实现遥控操作两种方式设备填写变电操作票时应明

确注明遥控操作项目操作项目 

释义南方电网公司安生〔2004〕44 号文规定：遥控操作特指值班变电站集控中心值班站操作

站范围进行操作操作 

6116  变电操作票操作填写填写前应根调度指令明确操作务解现场工作容

求充分考虑项操作辖范围设备运行方式继电保护安全动装置通信调度

动化影响否满足关求 

6117  五防机监控系统通信正常时开票应工置位五防机二次系统

图现场设备状态相符 

6118  变电站（发电厂）变电操作票操作项目栏填写容： 

       a)断开合断路器拉开合隔离开关 

       b)检查断路器隔离开关位置 

       c)合隔离开关前检查断路器断开位置 

       d)拉开合接开关 

       e)检查拉开合接开关 

       f)装设拆接线编号 

       g)继电保护动装置调整 

       h)检查负荷分配 

       i)投入取二次回路电压互感器回路熔断器        j)断开合空气开关 

       k)检查切换需变动保护动装置 

       l)投入退出相关二次连接片 

       m)投入退出断路器等设备操作电源控制电源 

       n)投入退出隔离开关电动操作电源 

       o)具体位置检验确电压（合接开关装设接线前） 

       p)值守变电站操作应根操作务核相关设备运行方式 

       q)装设拆绝缘档板绝缘罩 

       r)核现场设备运行状态 

       s)线路检修状态转换时操作悬挂拆标示牌 

条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：规定应填入操作票项目外列项目必须填入操作票

：PT 二次电压切换变电站中实现遥控两种操作方式转换控制开关 ZK 操作 

62  审查操作票 

621  调度指令票填写完毕必须正值调度员审核合格填票审核（监护）值

班负责签名方视执行调度指令票 

622  变电操作票填写完毕必须监护值班负责分审核合格操作监护值

班负责操作票签名方视执行变电操作票 

63  执行操作票 

631  值班调度员达调度指令应已审核批准调度指令票逐项进行需单位操作完成

单位进行步操作值班调度员应接单位操作完成汇报方

单位调度指令票达操作指令 

条文补充中调调2004363 号文补充规定值班调度员达调度指令应已审核批准调度操作指令票逐

项进行禁止添项漏项 

632  严禁两调度员时份调度指令票分两单位达调度指令 

633  严禁约时操作 

634  值班调度员逐项达操作指令项操作应时填写发令发令时间受令

现场执行完成情况汇报应时填写完成时间汇报 

635  变电操作票执行应根值班调度员值班负责命令准备操作票监护

持操作票操作持操作具进行操作 

636  倒闸操作应坚持操作前三（操作务运行方式填写操作票模拟图审

查操作票预演设备名称编号误操作）操作中三禁止（禁止监护直接操作

设备禁止疑问时盲目操作禁止边操作边做关事项）操作三检查（检查操作质

量检查运行方式检查设备状况） 

637  操作程中原解防误闭锁进行操作特殊情况解锁操作须变电运行部门

领导批准 

638  变电操作时应履行唱票复诵制操作监护双方确认误进行操作操作程中监护应操作实施效监护 

639  执行变电操作票应逐项进行逐项√严禁跳项操作项操作完毕应检查操作

质量第项项应记录实际操作时间 

6310  特殊情况影响续操作取值班负责调度许前提执行项

目应变电操作票备注栏注明原 

释义桂电安函200462 号文规定：果该项操作执行会引起整操作程改变会改变操作目

会续操作法进行等均属影响续操作情况类似送电时某母线刀闸合调度许

改合母线刀闸必须重新填操作票 

6311  变电操作票符合调度指令求时应重新填写变电操作票 

6312  变电操作时变更时应实际情况重新填写变电操作票继续进行倒闸操作 

6313  执行量远方操作母线停电等型操作允许增加现场位置检查现场检查监护

现场位置检查职责检查设备位置状态停送隔离开关操作电源 

6314  允许变电站组操作员时进行没逻辑关系倒闸操作务接受调度指令

应值班负责 

6315  组操作员时持操作务变电操作票进行操作 

6316  操作中发生疑问时应立停止操作值班负责报告必时值班负责值值

班调度员报告弄清问题进行操作严禁擅更改变电操作票 

6317  操作中异常应时处理汇报调度操作中发生事时应立停止操作事处理告

段落根调度命令实际情况决定否继续操作 

6318  操作票操作项目全部结束监护应立操作票填写结束时间发令汇报

操作结果 

释义桂电安函200462 号文规定：发令指值值班调度员 

6319  操作票中某项操作项目未执行应值班负责确认调度指令票该项目栏

应完成时间汇报处盖项未执行印章变电操作票该项目操作√栏加盖

项未执行印章备注栏加说明时记录值班记录薄中该项操作影响

操作应重新填写操作票 

6320  严禁记忆进行操作 

64  结束操作票 

641  操作票全部执行仅部分执行结束盖章处加盖已执行印章 

条文补充南方电网公司安生〔2004〕44 号文补充规定：操作务出现页操作票时页均盖已执

行章份操作票页时执行部分未执行页第未执行项盖项未执行章页备注栏

说明原 

642  合格操作票全部未执行盖章处加盖未执行印章备注栏说明原 

条文补充中调调2004363 号文补充规定现场情况发生改变适未令调度操作指令票

盖章处加盖作废印章 

643  错误操作票盖章处加盖作废印章 条文补充桂电安函200462 号文补充规定：作废操作票应备注栏注明作废原 

644  印章样式 

       a)项未执行样式图 1 示外围宽度 083cm外围长度 254cm 

 

 

                     图 1  项未执行样式 

       b)已执行样式图 2 示外围宽度 083cm外围长度 254cm 

 

 

                       图 2  已执行样式 

       c)未执行样式图 3 示外围宽度 083cm外围长度 254cm 

 

 

                       图 3  未执行样式 

       d)作废样式图 4 示外围宽度 083cm外围长度 254cm 

 

 

                       图 4  作废样式 

 

 

 

补充规定： 

 

1条文补充桂电安函200462 号文补充规定：电气操作导电气工作票技术规范动词求

致时标准调度术语规定未明确规范动词设备绝缘隔板遮栏等动词安规求执行 

2条文补充桂电安函200462 号文补充规定：变压器断路器隔离开关电压互感器电流互感器

高（低）压电抗器等名词标准调度术语规定 

3条文补充桂电安函200462 号文补充规定：统计性审票工作时操作票盖章处方盖合格

合格章（印章尺寸颜色技术规范求） 

4条文补充桂电安函200462 号文补充规定：调度言线路两侧转检修线路两侧保护投退等部分

操作调度应时两站令执行没逻辑序区分操作项目填写操作票时应排列操作票相邻项目栏

时令 

5条文补充桂电安函200462 号文补充规定：三相联动设备验电检查时需注明三相分相操作

设备应分相填写 

6条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：操作程中严格执行调度规程求项调度

指令操作完成必须调度汇报调度指令方继续操作操作票填写时填写

完项调度指令操作项目应填写操作完毕报调度操作项目 

7条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：线路停送电进行操作时调度值班员应量避免侧

开关运行状态情况令值班员操作刀闸 

8条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：进行母线运行转检修操作时影响计量防止操

项未执行 

 未  执  行 

 已  执  行 

 作      废 作时线路发生障会造成线路保护拒动影响电网安全运行开始操作时断开 PT 二次回路拉

开 PT 次刀闸PT 操作般应步进行 

9条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：防止母线停电操作时发生谐振电压采取断开

母线出线开关前断开 PT 二次回路拉开 PT 次刀闸措施 

10条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：开关柜电缆分支箱带电显示器规定：装鉴定

合格运行良带电显示器作线路电电操作时拉开开关前应检查带电显示器三相监视灯

全亮拉开开关检查三相监视灯全灭认线路电带电显示器进行间接验电工作应作操作步

骤写入操作票操作项目栏中检查ⅩⅩⅩ开关带电显示器三相监视灯亮检查ⅩⅩⅩ开关带电显

示器三相监视灯灭显示器应定期进行检查线路电三相灯相相亮时应时处理更换未

修复前该带电显示器作验电必须采取手段确认电压 

11条文补充桂电安〔2005〕45 号文补充规定：GIS 操作规定：开关刀闸等设备操作操作时均应

前步操作完成反馈信号进行步操作严禁未前步操作完成信号反馈时盲目执行

步操作线路带电显示器没缺陷时作验电合线路侧接刀闸时带电显示器缺陷带电

显示器未完善前应调度命令准验电手段前提合接刀闸前必须采取手段确认电压

方操作 

12条文补充桂电安函200462 号文补充规定：线路检修时变电操作票中操作务填写：××kV×

××（设备编号名称）运行（热备冷备）转线路检修 

13条文补充 广西电网公司 2005 年春季安全检查简报(第三期)补充规定：更改保护定值恢复送电时

操作票中必须注明×××××编号继电保护定值通知单检查保护定值误操作项目 附 录 A 

（规范性附录） 

操作票执行流程图 
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图 A1 调度操作指令票执行流程图 

 

 

 

 

 

填写操作票

预演 

审核签字 作废票 未执行 

逐项令记

录发令时间

发令受令

 

接受执行汇报

记录执行情况

操作项目

否执行完毕

操作结束 

通知相关单位

盖章存档 

未执行 

继续操作项目  

 

 

 

 附 录 B  

（规范性附录） 

操 作 票 样 式 

                        

     ⅩⅩⅩ调度操作指令票（见表 B1） ⅩⅩ变电站（发电厂）电气操作票（见表 B2） 

 

 

 

 

表 B1    XXX 调度操作指令票                                

  

 

编号： 

填票日期  年   月  日 操作 

开始日期 

年  月  日 操作 

结束日期 

年   月   日 

操作务   



序 

受令

单位 操作项目 发令

 

发令时

间 

受

令

 

完成

时间 

汇报

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

备

注 

 

填票    审核（监护）    值班负责   

盖章处 表 B2     ××变电站（发电厂）电气操作票 

  

          

        编号： 

发令单位    发令     

受令      受令时间  年  月  日  时   分 

操作开始时间      年   月   日   时   分  操作结束时间 年  月  日  时   分 

  

操作务： 

  

预演√  序  操         作        项          目  操作√

           

           

           

             

           

           

           

           

           

      

           

          

备注     

操作    监护   值班负责   

 

盖章处 附  录  C 

（规范性附录） 

常  语 句 示 例 

 

C1 操作指令票填写 

C11 线路检修：××kV××线运行（热备冷备）转检修 

C12 断路器（变压器）检修：××站()××kV××线××断路器（变压器）运行（热

备冷备）转检修 

C13 电压互感器（避雷器）检修：××站()××kV××母线电压互感器（避雷器）

运行（备）转检修 

C14 母线检修：××站()××kV××母线运行（热备冷备）转检修 

C15 继电保护：××站()××kV（电压等级）××××（设备名称编号）××保护

定值××（方式）改××（方式）   

C16 重合闸：××站()××kV××(线路名称) ××（编号）断路器重合闸××（方

式）改××（方式） 

C2 变电操作票操作务填写 

C21 变压器（断路器线路站变联电容器联电抗器）： 

  a)×号变压器运行转检修（热备冷备） 

  b)×号变压器检修（热备冷备）转运行 

注：联电容器联电抗器操作：应名称编号前加电压等级 

C22 旁路断路器代路： 

a)××kV 旁路××断路器代××kV××（设备名称编号）断路器运行 

××kV××（设备名称编号）断路器运行转检修 

    b)××kV××（设备名称编号）断路器检修转运行××kV 旁路××断路器运行

转热备 

C23 倒母线： 

a)××kV ××（名称编号）断路器Ⅰ母线倒Ⅱ母线运行 

b)××kV××（名称编号）断路器Ⅰ母线倒Ⅱ母热备 

c)××kV××母线运行转检修负荷转××母线运行 

C24 电压互感器： a)××kV××母线电压互感器运行（备）转检修 

  b)××kV××母线电压互感器检修（备）转运行 

C25 继电保护： 

  a)××kV（电压等级）××××（设备名称编号）××保护投入  

  b)停××kV（电压等级）××××（设备名称编号）××保护 

C26 重合闸： 

a)停××kV××(线路名称) ××（编号）断路器××（重合闸方式）重合闸 

b)投入××kV××(线路名称) ××（编号）断路器××（重合闸方式）重合闸 

C3 变电操作票操作项目填写 

C31 断路器： 

   a)断开（合）××kV××（设备名称）×××（设备编号）断路器 

b)××kV××（设备名称）×××（设备编号）断路器期合环 

C32  隔离开关（接刀闸）： 

a)拉开（合）××kV××（设备名称）×××（设备编号）隔离开关（接刀闸） 

b)拉开１号变××kV××（设备名称）×××（设备编号）接刀闸 

c)合１号变××kV 中性点×××（设备编号）接刀闸 

C33  接线： 

a)１号××隔离开关（设备编号）××侧安装×号接线组 

b)拆××kV××线××隔离开关（设备编号）××侧×号接线组 

C34  连接片：投入（退出）××kV（电压等级）××××（设备名称编号）××保护

出口××连接片 

C35  熔断器：取（投入）××kV（电压等级）××××（设备名称编号）××熔断

器 

C36  空气开关：合（断开）××××（设备名称编号）××空气开关 

C37  变挡位调整：×号变压器（高压中压侧）分头×挡调×挡 

C38 操作： 

  a)××kV××PT ××kV××PT 核相 

  b)××kV（电压等级）××（设备名称）×××（设备编号）断路器××线（强

送）试送次 

  c)××kV×××××（电压等级设备名称设备编号）断路器××（设备名称）击合闸×次 

C39  检查语： 

a)检查××（双重命名）断路器分闸位置 

b)检查××（双重命名）断路器合闸位置 

c)检查××（双重命名）隔离开关（接刀闸）拉开位置 

d)检查××（双重命名）隔离开关（接刀闸）合位置 

e)检查××（双重命名）双回线负荷情况 

f)检查 1 号2 号变负荷分配情况 

C310  保护调整 

a)××（设备线路名称）保护方元件短接（修改控制字）取消××（设

备线路名称）××保护方元件 

b)××（设备线路名称）保护方元件短接线拆（修改控制字恢复原定

值）恢复××（设备线路名称）××保护方元件 

C)××（设备线路名称）××保护信号位置改跳闸位置 

d)××（设备线路名称）××保护跳闸位置改信号位置 

e)××（设备线路名称）××保护跳闸（信号）位置改停位置 
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                    附件：

福建省电力有限公司防止电气误操作管理规定

第一章  总则

第一条  电气误操作事故严重威胁着电业生产安全，其后果将造成人身伤害和设备损坏，为加强管理，根据《电业安全工...
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                    工程部电气工程师岗位职责范本1、 负责施工前施工现场的准备工作。2、 负责电气工程技术管理工作及参与造价管理工作。3、 负责本专业设计任务书编制。4、 负责电气工程的现场管理，对电气工程的质量...
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                    （一）召开演练动员会。全体参加演练人员集中，宣布要求，做好演练准备。（二）演练科目一：使用灭火器灭火演练。使用灭火器灭火演练。（三）演练科目二：连接室外消防栓灭火演练。进行连接室外消防栓灭火演练。
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