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第部分 宿舍电前状况

1学生宿舍智电理建设概述

11 学生宿舍前电现状

着社会济发展物质生活断改善学生公寓住宿条件逐步提高

首先体现电器数量电功率增加某高校调查发现校学生

计算机普率达 80时手机台灯饮水机电风扇等电器成学生公寓必

少生活电器新建高校旧校区宿舍改造纷纷加装空调相应明空调

回路没分开监控理学生存合理电时学生安全电意识薄弱常出现

走电未断情况功率电设备电设备长时间通电仅造成源量

浪费极易引发电气火灾严重威胁学生生命财产安全

年学生宿舍起火事件时发生高校学生公寓身理特点电引起

火灾例更高达 50~60影响高校正常教学秩序学生公寓安全电成高校消防

安全工作重点难点着学校规模断扩理技术断发展教学设备师生

生活设施断升级传统勤理模式技术手段已适应现代发展求

12 学生宿舍前电现状

121 传统电理模式发展求

传统学生宿舍电理模式两种：

（1）限时供电收取电费

学校学生基电量保障基电量电学校收取费部分学

校保证电安全降低理成采取限时电方法天指定时间宿舍供

电限定电功率样学生电量限制基电量

着学生电器增需电时间增长种限时供电理方法已满

足学生电需求

（2）独立电手持式抄表

学校宿舍配备电表月季度工抄表扣基电量学生收

取超额电量费

种理方法满足学生电需求学校设计初期出预算考虑安装机YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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械电表学校需定期抄表计算超额电量然学生收取费 10000 万

次规模学校计算间公寓居住 4 名学生 2500 块电表需抄表计费工作量

想知学校方面耗费巨力物力

122 电水费居高

校园电水量未做详细统计分析清楚电效率低建筑房间设备

降低电费求种奢高校学生纷纷吐槽学校电水费贵存浪费

现象YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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123 学生宿舍违规恶性负载

学生宿舍校园理重环节着社会发展宿舍智电设备传统设备越

越功率电器恶性负载违规高校公寓频发火灾元凶YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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124 电气火灾隐患

述功率电器恶性负载加限制造成供电质量低危

员安全时会引发电气火灾造成估量更危害

125 空调控制智

学校空调控制智造成电浪费表现：

1）空调仅实现时间段控制需实现温度调节控制

2）忘记关漏关空调时空调具备智控制（感应时关灯时动关闭

空调）

3）智化定制控制方式

2 紫图整体解决方案

南京紫图长期事种智传感器计量测量采集控制设备研发积累长期国

客户（华中兴爱默生铁塔运营商等）种场景特订定开发智设

备建立良合作关系样历紫图带深厚技术积累开发 YDS6000YDS6100

系列整套智电解决方案

YDS6100 智电理系统解决述问题高校学生公寓体现：

1）电数采集电耗公示

2）数累积提供节技术改造制度改革理支持

3）宿舍智安全电理控制

4）宿舍功率电器恶性负载电器限制控制移相插座识控制

5）预付费式电表系统理

6）电气火灾系统预警保护YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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第二部分 技术方案

1项目概述

XXXX 学院 22 栋学生宿舍栋 6 层约 300 左右宿舍宿舍两回路（插座

明）回路安装种智终端计 6000 宿舍约 13 万台智终端设备栋

楼层均集中安装配电间宿舍供电配电间引出目前宿舍 2 路进

线路插座电路明电中求插座回路耗进行远程控制恶性负载识

功率限制等功明回路求控制学生夜间生活提供便利

目前 22 栋学生宿舍已存 XXXX 电控系统底层仪表 XXXX 电控器

够进行电电度计量时间段控制断送电功该系统已 10 年历史电控器

系统老旧常出现电度计量准确时间段控制严重失准充值账报警

短信通知功等已严重影响学生宿舍日常理失智电控系统便捷理意

义

校方目前计量表计老式计量模块年限长（已超 10 年）

计量准确引起学生矛盾学校吃亏负担电费（学生投诉电计量准确没办

法学生校验检测）着学生宿舍电负荷日益增加时电线布线存

安全隐患（已发生起学生宿舍没电电线槽布线例子）

司工程师 2016 年 11 月 14~15 日学生宿舍电理情况宿舍现状系统存

弊端进行全面勘察校方沟通确认现系统已满足校方需求需系统

进行智化改造适应科技进步带智化便利需求

现场勘察旧系统存较问题现勘察情况汇总：

序号 存问题

1 现场电表 10 年前电表屏幕显示法实时掌握电表状态计量

2 现场交换机工业交换机常出现通讯稳定现象

3 现场会出现块电表通讯块电表连接电表通讯情况

4 设置时间段控制断送电时间点已严重偏移反学生生活带麻烦

计量准确根贵校统计数年浪费电量约 70 万度电左右金额 30~40

5

万元数方评估数实际数远远高数

6 微信支付

7YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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7 现场前 CS 架构方便

8 辅助设备安装混乱理

9 系统充值显示已成功实际未账常发生纠纷

10 系统报警报警记录

2系统概述

南京紫图宿舍智电理系统解决方案先进软硬件技术年电力动化

技术积淀基础针国供电企业电力动化工作电企业电理具体

求电力营销工作实际情况成功开发适种电场合集中抄表全面解决

方案适校园宿舍电企业商业建筑居民区等集中分散电场合省

时省工准确高效实施效降低抄表误差线损窃电现象电营中

减增效效途径

宿舍智电理系统采 485 总线通信具施工简单数传输速率高性

高通采集器抄表站系统间通讯实现全动抄表者根现场情况采

 GPRSGSM电话拨号TCPIP 网络等公通讯手段完全摆脱工抄表数准抄表

难控制等缺点提高抄表速度保证收费理合理性科学性严谨性

项目采南京紫图研发生产功智电表间学生宿舍进行统计理

电表通 RS485 总线手拉手方式接入数采集器数采集器接入校园网实现

台理服务器连接

3系统设计思想遵循规范

31 设计思想

系统结构设计工程配置充分考虑项目实际情况程度实现相关功满

足电力系统线路运行相关求体现系统项技术特点终实现分散控制集中

理综合监控

分层分布式结构

系统结构采分层分布式设计分三层：台系统监控层通讯网络层

现场设备层

快速稳定通讯传输形式

整系统采流行 LAN 网络通讯形式现场总线控制通讯传输中采数字信

号YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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远程应光纤实际物理形式进行传输保证系统通讯抗干扰力信息交换速度

减少现场种接口数量提高系统智化程度整体加强系统稳定性

性

灵活组网模式

系统级理系统预留通讯接口进行相关数信息转发远传实

现资源信息享完成系统间组网

模块化智化设计理念

系统软件采模块化设计理念功理模块柜图监控环境图形监控环境动

态趋势环境告警查询动态报表户理等部分间互相影响模块化设计思

想提高系统灵活性性

扩展性强

现场次设备增加需增加相应通讯装置设备连接通讯网络层实

现系统底层扩展扩展二期工程需配置通讯网络层相应电表装置通讯网

络层连接台网络中实现新增电表扩展台系统监控层增加功非常

方便

兼容性

系统提供种总线接口（RS232RS422RS485RJ45光口等）提供种通

讯规约连接（MODBUSSPABUSCANBUS 等）系统连接种智设备（智

保护装置动装置测控装置等）完成动化功开放设备纳入监控系统

32 规范

技术方案国家电气行业关电力监控远动传输等相关技术规范结合目

前国际电工标准求进行设计配置整宿舍智电理系统进行认真细致研

究分析提出技术解决方案提供相应电力监控系统相关硬件装置计算机

配件等均符合相应技术规范标准

系统软件功开发运行技术实现相关技术指标符合标准：YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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国际标准：IEC870（1—4） 远动设备系统

国家标准：GBT 12505 计算机软件配置理计划规范

GBT 9386 2008 计算机软件测试文件编制规范

GBT 143942008 计算机软件性维护性

GBT 125042008 计算机软件质量保证计划规范

GBT 503142015 智建筑设计标准

GB 500522009 供配电系统设计规范

GB500542011 低压配电设计规范

行业标准：DLT 6342002 基远动务配套标准

DLT 1372992 远动终端通技术条件

DL 50032005 电力系统调度动化设计技术规程

DLT6982010 电信息采集理系统

DLT6451997 功电表通信规约

DLT6452007 功电表通信规约

DLT5331997 线电负荷控制双终端技术条件

DLT7212013 配电网动化系统远方终端

QGDW 37422012 电力户电信息采集系统技术规范

QGDW 13732013 电力户电信息采集系统功规范

QCSG111090032013 低压电力户集中抄表系统集中器技术规范

33 总体技术指标

系统提供技术参数符合标准：

◆ 系统次抄表成功率 ＞99

◆ 印报表输出周期：需整定

◆ 历史数存储少 5 年

◆ 遥控(调)正确率：100

◆ 系统率：≥ 999

◆ 系统均障时间（MTBF）：>50000 时YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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◆ 计算机 CPU 负荷率：≤20事情况 10s ≤50

4系统特色

41托云技术

着国家互联网+力发展广东紫图电子基数+云计算技术架构

数云计算物联网技术应智电理系统学校公寓提供安全高效节

优化控制电理系统

系统通公寓电行精细化理提供准确权威基础数节运营评估

提供科学单位提供动式电理服务

系统具户分布式海量数高效理等特

客户带收益：

全面监视公寓电情况时发现耗问题

优化电理流程提高源效率

降低节运营成减少耗浪费支出挖掘节空间YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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特点：

部署方便高效组态

数访问方式样支持种智终端

支持微信支付支付宝银联等种支付方式

模块化设计组态式应

先进耗模型算法提供专家级节诊断

提供持续耗智服务设备运维服务

详细运行报表财务报表费报表等

详细报警报表：恶性负载报表通讯障报表充值障报表房间电告

警报表发送告警记录等YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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42系统基 BS 架构跨台理

系统基 BS 架构数图形曲线基浏览器呈现提高客户数安全

性易误修改方便维护尤针型系统子站基服务器端浏览器

浏览子系统基免维护需服务器进行维护节省客户理成

系统采跨台设计支持 BSCS 混合组网设计仅支持 windows 台时

支持手机移动客户端进步提高系统操作舒适性特适合学生户系统缴

费微信绑定起学生更愿意微信进行充值缴费操作解放系统理

员进步减少系统运行维护员

43系统模块化设计扩展方便

智电理系统司校园耗理建设台（司国首倡网三台）

台方便耗监测台智控台进行缝连接

校方前期做宿舍电理系统（抄表系统）期接入校园耗综合台作

耗子系统

44开放系统接口

司智电理系统标准性协议兼容性架构开放性接口实现校园源综

合理台统

技术应成功解决目前厂家头疼问题：厂家系统孤立存

厂家系统兼容厂家开放接口弊端YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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校园系统重卡通系统司智安全电理台成功兼容

智电理系统通数库卡通系统数库接提取学生帐户信息实现电

理台卡通台通帐户学生校园卡通电水等源消耗进行帐户充

值系统通手机短信通知户

系统提供 OPCmodbusODBC 等种数接口方便接入系统包括办公 OA

系统BS 系统等提供种服务

45系统集成电安全理

安全生产教育医疗等行业重中重安全切活动根

高校

年常常校园失火报道员伤亡情况统计校园类火灾

中违规电电气漏电引发火灾约占总火灾 78宿舍作员密集区

违规电高发区火灾隐患直

方案采先进智电控制器全面控制市面种破解电气设备

违规电器彻底杜绝学生养成安全电惯YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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46手机 APP 应

作现代生活重信息获取通讯工具手机生活带限前科技体

验移动 APP 应疑健康高效生活提供种选择空间

特点：

移动 APP 应

数云端步

理者提供动化水

户完美体验

快捷查询

报警通知

移动交费

耗新趋势YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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47微信支付宝查询充值

微信支付宝生活扮演着越越重作更乐微信支付宝实现

种信息获取付费理司智电理台适时推出微信支付宝充值查询

功极提高理者户体验提高户粘度

户根收充值提醒时手机微信支付宝缴费充值中微信时支持电脑端

手机端

48支持二次开发

根户需求进行二次开发真正做定制化性化理

49计量控制终端体积安装维护方便

项目计划司单相导轨控电表标准 35mm 导轨安装宽 36mm×高 90mm×深

72mm 2P 型断路器尺寸相型断路器列导轨安装安装接线期维护

带便利间接节省户维护成YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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序号 电表类型 尺寸 功

1 单相电表

1P 计量

2P 计量控制

2 三相电表

3P 计量

4P 计量控制YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案

19

410健全软硬件产品线

项目台监控软件通讯数采集器底层计量控制终端均司

知识产权供货周期短技术售服务反应速度快技术培训专业周备品备件

优惠价格解决户需求

司智电监测耗理等方面营 20 年公司仅知识产权智

电系统理台软件时具量电力底层监测控制设备系统软硬件设备均

司研发生产客户产生效益：

幅削减系统整体造价

保证系统部兼容稳定性

保证系统期维护性YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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5系统基功

面校园 YDS6100 智安全电理系统具备较功包括系统已功二次

开发定制功方便解相应功特形成表方便查找

序号 子系统 功分类 具体功

抄表功

电费结算功

支持双通讯协议

基抄表功

历史数存储分析

户理

数报表

WEB 远程查询

互联接口

1 智电 拉闸电理功

限负荷功率保护功

恶性负载识控制功

远程控制功 防反限电功（移相插座识控制）

智学功

动重合闸功

定时拉合闸功

预付费理功

电提醒断电预报警功

微信线充值功

基础功 智电系统数采集处理功

预报警功

（漏电）流报警功

2

安全电（电气

温报警功火灾）

控制功

开出控制信号控制设备系统

跳闸断电YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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51抄表功

1动抄手：设定抄表日期时间动读取计量仪表计量数信息

2机抄收：根需时连通指定区域远方终端抄收数

52电费结算功

月结算数理户缴费印催缴单缴费发票逾期收取滞纳金等功YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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53拉闸电理功

系统通电表具远程指令拉合闸指示功控制电表部继电器（5（40）

A10（60）A 预付费表）通外部提供电动操作机构（15（6）A20（80）A 预付费

表）实现远程拉合闸功

（说明：YDS6000 智电理软件适普通电表拉合闸表DF 系列预付费电

表适 DDZYDTZY 系列预付费电表）

54电提醒断电预报警功

功适预付费表电表设置户电提醒阀值报警阀值提醒户适时交

费影响电户购电额度系统动发指令断电户电源户购电成功

远程监控站实现户送电功

断电送电功实现 5（40）A  10（60）A 预付费表行完成

15（6）A20（80）A 预付费表需助外部电操机构分励脱扣实现

55微信线充值功

户根收充值提醒时台缴费充值户电额度完立断

电户充值继续电YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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时支持户手机客户端微信查询电情况充值功

56电表参数发

561限负荷功率保护功

系统配合具备限负荷功电表实际电功率达预设总功率限

户进行断电警告功率达设定功率增量户电表进行拉闸告警限制

功率负载效保护学生宿舍电安全YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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562恶性负载识控制功

识功率纯阻性负载恶性负载（：电吹风热快电热炉等）通配置

允许负载功率限值（50W～2000W 设）实现恶性负载识保护负载

判定恶性负载时仪表立拉闸断电设定时间仪表会动合闸动重合闸

会判定否撤恶性负载果没撤恶性负载仪表继续拉闸

563防反限电功（移相插座识控制）

实时采集电压电流波形通分析波形数特征判断出防限电插座（移相插

座）拉闸

57智学功

饮水机等允许电器进行学记忆允许列入恶性负载加入白名

单允许电器加入黑名单

58动重合闸功

动重合闸延时时间 1s10000s 设次恶性负载跳闸延时固定时间动合

闸天动重合闸 199 次设天跳闸超设定次数需合闸必须远程控制合

闸重合闸时间设置 0 时表示允许动重合闸次数设置 0 时表示允许动重

合闸YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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59定时拉合闸功

户根身理需求供电进行分时控制天设置 8 时段规

定时间断电送电

510预警跳闸控制功

系统具预警功配电回路中漏电电流某相工作电流达事先设定预

报警跳闸值时发出预报警信号直接作跳闸

预警功操作员时处理配电回路异常情况避免障发生般情况

作预警功起跳闸控制功YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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511漏电保护功（温度）

系统根现场探测器监测配电回路漏电电流环境温度柜体温度线缆温度

系统中发出声光信号报警准确报出障线路址监视障点变化报警整定值调

动作时间整定值调配电回路漏电电流温度达整定值时进行报警规定时间

求切断供电电源

512支持双通讯协议

具 RS485 通讯接口位机进行数交换RS485 通讯接口通讯速率

1200bps2400bps4800bps9600bps 中设置缺省速率 2400bps通讯协议满足

DLT6452007MODBUSRTU 协议

513历史数存储分析

预先设定站抄收间隔抄收周期通集中器采集器动读取计量仪表

计量数状态信息保存监控服务器中方便系统处理统计分析

514户理

户理兼容工业动化电力系统变电站特点支持数分类操作支持

功模块分类操作权限理功

角色理YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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权限理

515数报表

根户实际需制作导出相关电量报表包括日报表月报表年报表区间

报表等

运行报表YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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报警日志

充值费报表

缴费通知单YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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财务报表

516 WEB 远程查询

客户端需 Microsoft Internet Explorer 60 版浏览器

现场画面进行浏览控制 Web 页面程画面步

客户端浏览器图形效果 Web 服务器完全相快速数更新速

度数传输采事件触发变化传输方式数具更实时性文档时操作

客户端浏览器时浏览程画面完善安全机制提供完善安

全理机制授权户修改程参数YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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517 互联接口

具良开放性采种方式 MISDCSSIS 等系统进行数交

换

支持 OPC（OLE for Process Control）标准

通 ODBC 实现数关系数库交换

通 Modbus 实现数接口数交换YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案

31

6系统结构网络结构

系统结构采台系统监控层通讯网络层现场设备层 分层分布式

设计思想系统层详细介绍：

现场设备层：具体包括： 继电保护装置智监控装置等负责采集电力现场

类数信息状态发送通讯间隔层时作执行单元

执行通讯间隔层发类指令

通讯网络层：负责现场设备层类装置进行通讯采集类装置数

参数进行处理集中包传输站层时作中转单元

接受台站层发指令转发现场设备层类装置

台系统监控层：位控制室具体包括：安装监控系统台机（

含：音箱键盘鼠标）等相关外设负责通讯间隔层

传数解包进行集中理分析执行相关操作负责

整变配电系统整体监控系统台计算机键盘鼠

标音箱等配件操作系统应工具软件数库软件

等线式 UPS 间断电源网络交换机网络附件YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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7 系统网络拓扑结构

集中式安装YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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1 系统站理系统远传通道低压集抄部分组成实现数采集存储

处理等功

2 通讯设备包括通讯理机区域交换机台交换机区域电表通 485 线连

接通讯理机区域交换机接入台交换机终实现系统站实现通信

8 系统结构优化

1机房时通讯理机行网线接入机房局域网交换机

2利校园网节省敷设光纤网络成

3根现场实际情况电缆竖井位置电表箱分布弱电线槽走等情况

确认合理布线情况减少线缆敷设长度质量提高通讯质量确保系统数

采集安全质量

9 设备配置

（1）数服务器

外形 塔式YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案

处理器 英特尔® 强® 5670 处理器 高英特尔®强® 5600 系列六核处理器

293Ghz 

处理器数量 1

缓存 12MB (根型号)

存 配臵 4GB 存高达 18 存插槽 192GB DDR3 RDIMM  48GB DDR3

UDIMM

扩展插槽(IO) 4  PCIExpress 二代插槽

磁盘托架(总数热插拔)  16  25 英寸热插拔 SASSATA 固态 硬盘驱动器

部存储容量 配臵 2*146GB25 寸 SAS 硬盘高 80TB SAS80TB SATA 

800GB SSD

网络接口 集成双口千兆太网(2 端口标配2 端口选)

电源(标配)12675W 电源

光驱 配臵 DVDRW 光驱

热插拔组件 电源风扇硬盘驱动器

RAID 支持 RAID01选 RAID5 (根型号部分型号标配支持 RAID5)

系统理 IBM IMM Virtual Media Key 选远程呈现支持预测障分析诊

断 LED光通路诊断服务器动重启IBM Systems Director  IBM Systems

Director Active Energy ManagerIBM ServerGuide

支持操作系统 Microsoft® Windows Server® 2008 R2  2008 Red Hat

Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server  VMware ESXi 40 嵌入式虚拟

化理程序

限保修 三年限保修

（2）耗工作站

屏幕尺寸：215 英寸YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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CPU 型号：Intel 酷睿 i3 550

CPU 频率：3200MHz

存容量：4096MB DDR3 1066MHz

硬盘容量：1000GB 7200 转SATA

显卡芯片：ATI Radeon HD 5450

光驱类型：Rambo

显卡类型：独立显卡

声卡描述：集成 71 声卡

网卡描述：集成

（3）彩色激光印机

印速度：黑白 12 页分彩色 8 页分

印幅面：A4印力：25000 页月印存：128MB接口类型：USB双面

印

符合源星（ENERGY STAR）求

（4） 工业太网交换机

KIEN 3016M 非网形工业太网交换机适应较复杂工作环境具 16 电口

具特点：

支持 4 单模光口16  10100BaseT(X)适应太网 RJ45 接口

19 英寸机架安装

交流 220V 电源冗余 DC24V 电源输入

工作温度：40℃~75℃YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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单肋铝制机箱散热高效（专利）风扇设计

背板交换容量 144G

支持 CLIWEB第三方 SNMP 软件

强广播风暴拟制功

IP40 防护等级

符合 IEC61850 规约求四级电磁兼容特性

通 CEFCCULROHS 认证

 尺寸（W×H×D）：4826mm×44mm×245mm

（5）通讯理机

常 4 口8 口16 口通讯理机具特点：

配置紫图公司研制生产控单元 YD_NET1004YD_NET1008TYD_NET1016作联接

间隔级站级层通讯理单元YD_NET 系列理机直接接收间隔级类智设备传

电流电压功率开关位置信号保护信号等种信息进行数处理规约转换等

工作处理数传台系统台机发遥控时等行命令传达

间隔级智设备

具功特点：

实现通信理数网关数转发规约转换前置处理等种角色需组合

成分布网络分层级联灵活通信处理方案

智装置通信功：装置通规约实现智设备通信功

种通信接口功：4＼8＼16 配置串行接口（RS232RS422RS485 软件

选） 1 太网口通信接口智装置动化系统通信

具备强诊断恢复功受外界干扰原导致程序运行出错时

系统极短时间行恢复

通信监视功YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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工程应方便灵活应程序远程升级(包括增加修改规约)方便直观图形化配置界

面

100240 V 交直流电源输入

风扇设计

支持串口服务器直接联模式反终端模式 

 通网页浏览器 TELNET 终端进行配置理 

串口带 15KV ESD 浪涌保护

串口通信速率高达 4608Kbps

置丰富规约库根现场需求进行特殊规约开发

级软硬件门狗功

（6）智电表

DDS3366D2PL 系列单相电子式电表集测量LCD 显示保护跳闸通信体

电计量电压电流功率功率数等电参量测量具 RS485 通信接口支持

DLT6452007  MODBUSRTU 双通讯规约

产品性指标符合 GBT172153212008 国家标准电力行业标准 DLT6142007 电

表项技术性指标采高精度计量芯片高速 MCU 数处理单元实现高精度

宽范围准确计量LCD 显示性高具高倍载高稳定性低功耗停电数

动保存等优点RS485 通讯接口位机实现数交换体积巧精度高性安

装方便等优点YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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采 DIN35mm 导轨式安装安装配电柜型配电箱适单设备学生

工厂宿舍电计量配合 YDS6000 系统实现安全电动化理产品具

拉合闸控制电回路通断实现督促户电

 功操作

1 测量功

电压电流功率频率功率数测量

2 电计量

功总电计量存储前组合功总电  正功总电 + 反功总

电

3 显示功

LCD 显示采 6+1 位液晶显示显示项目组合功总电电压电流功

率显示动循环显示停电显示

4 时钟

41 采带温度补偿功置硬件时钟电路 25～+60℃温度范围：时钟

准确度应 ≤ ±1sd参温度（23℃）时钟准确度 ≤ ±05sd时钟具动计

算日历计时闰年动转换功

42 采环保型锂电池作时钟备电源时钟备电源电表寿命周期需更

换断电维持部时钟正确工作时间累计少 5 年电池电压足时电表够

予报警提示

43 日期时间设置防止非授权操作安全措施

44 广播校时受密码硬件编程开关限制广播校时天允许次电表接受

广播校时范围 5min午夜零点前 10 分钟进行广播校校正时间

 5min 时电表通现场进行校时

5 远程拉合闸

具远程拉合闸功通 YDS6000 系统远程实现单房间供电理

6 预付费功

通 YDS6000 系统实现计量电量计量电费两种预付费模式：计量电量通计算剩

余电量实现计量电费通计量剩余金额实现

系统实现剩余电量等设定报警电量时户发送预警信息剩余电量

 0 时系统远程控制拉闸中断供电系统接收效续费信息电表发送合闸

命令进行供电

7 恶性负载识功YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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71 功率纯阻性负载识

识功率纯阻性负载恶性负载（：电吹风热快电热炉等）通配置

允许负载功率限值（50W～2000W 设）实现恶性负载识保护负载

判定恶性负载时仪表立拉闸断电设定时间仪表会动合闸动重合闸

会判定否撤恶性负载果没撤恶性负载仪表继续拉闸

72 移相插座识

实时采集电压电流波形通分析波形数特征判断出防限电插座（移相插座）

拉闸

8 学功

饮水机等允许电器进行学记忆允许列入恶性负载

9 动重合闸

动重合闸延时时间 1s10000s 设次恶性负载跳闸延时固定时间动合闸

天动重合闸 199 次设天跳闸超设定次数需合闸必须远程控制合闸重

合闸时间设置 0 时表示允许动重合闸次数设置 0 时表示允许动重合闸

10 定时拉合闸

户根身理需求供电进行分时控制天设置 8 时段规

定时间断电送电

11 记录功

具 10 条断电记录条记录包括断电时间断电原断电时违规数

12 通讯功

具 RS485 通讯接口位机进行数交换RS485 通讯接口通讯速率

1200bps2400bps4800bps9600bps 中设置缺省速率 2400bps通讯协议满足

DLT6452007  MODBUSRTU 协议

13 指示灯

具功脉指示灯（红色）功电计量时闪烁跳闸指示红色正常时

灭跳闸时常亮

 安装指南

1 外形尺寸图YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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2 端子接线图YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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（7）电气火灾探测器

YDH20D 系列剩余电流式电气火灾监控探测器采 MICROCHIP 公司新高速芯

片快速测量 8 路剩余电流温度保护线路中测参数超报警值时发

出报警控制信号便消剩余电流引起火灾隐患

应低压单相三相三线三相四线系统剩余电保护种功

彻底代传统剩余电开关测控装置具剩余电流温度外部开入（烟敏

燃气体探测器等接点输出）等保护功两路源接点输入两路继电器保护输出

（路测线路分应继电器输出）实时时钟64 条事件记录两路 RS485

（ModbusRTU）通讯实现集中监控遥控组网理

项技术指标符合 GB 1428722005电气火灾监控系统第二部分：剩余电流式电气火

灾监控探测器

5422 产品功特点

具 1~8 回路剩余电流保护存储 64 条报警事件记录

两路源接点开入火灾动报警系统相联实现远程切断事发生点

负载电源

通讯采 RS485标准 ModbusRTU 协议实现集中监控

两路接点输出实现脱扣报警功YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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5423 技术参数

项目 参数

报警设定值 剩余电流：100mA1000mA 步进值 1mA

温度：55～140 ℃ 步进值 01℃

报警延时时间 01S600S 设置

报警值 05～099 ％设置

辅助电源： AC220V±15％ DC100～260V

测量精度 剩余电流：1 级 温度：±1℃

接点容量： AC250V 2ADC30V 5A

工频耐压 电源输入输出间： AC2kVmin·1mA通讯 AC1kVmin·1mA

隔离 电源输入输出相互隔离

脉  串 干 扰 2KV 5KHz

(EFT)

绝缘电阻 ≥100MΩ

工作温度 10℃40℃

储存温度 20℃70℃

功耗 ≤3W

外形尺寸： 96mm×96mm×80mm

相湿度 ≤95RH凝露

外壳材料： 阻燃塑料

5424 产品尺寸端子图

采盘面式安装开孔尺寸 92mm×92mmYDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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5425 接线方式

5426 产品型号说明

型号说明

YDH20D 根回路额定电流配备相应规格互感器

型号 ZCT150 ZCT250R ZCT400R ZCT400 ZCT800R ZCT1600R

适范围 0150A 0250A 0400A 0400A 0800A 01600A

变 1000：1 1000：1 1000：1 1000：1 1000：1 1000：1

1420mm 1820mm 2450mm

3050mm×

孔径 Ф570 mm × × Ф1080 mm ×

550mm

320mm 320mm 550mm

 应举例说明

求电流等级 200A 某配电回路进行剩余电流监控保护YDH20D 机应配备

ZCT250R 剩余电流互感器选择型号 YDH20D250R

5427 保护设置YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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剩余电流保护

剩余电流保护模式设置动作报警跳闸三种模式动作模式检测剩余

电流值剩余电流作判断报警模式剩余电流值超报警值持续设定延时时

间会发出声光报警信号报警信号会动消必须手动复位进行解跳闸模式

剩余电流值超报警值持续设定延时时间会会发出声光报警信号应设置继

电器保护输出报警信号会动消必须手动复位进行解出厂默认设置：报警设

定值 30mA时间 10S报警值报警设定值 90％保护模式动作

测温保护

测温保护模式设置动作报警跳闸三种模式动作模式检测温度值

温度作判断报警模式温度值超报警设定值持续设定延时时间会发出

声光报警信号报警信号会动消必须手动复位进行解跳闸模式温度值超

报警设定值持续设定延时时间会会发出声光报警信号应设置继电器保护输

出报警信号会动消必须手动复位进行解出厂默认设置：报警设定值 80

℃时间 10S保护模式动作

开入保护

开入保护模式设置关闭报警跳闸三种模式关闭模式检测开入状态

作判断保护动作报警模式检测开入接点闭合持续设定延时时间会发出声

光报警信号报警信号会动消跳闸模式检测开入接点闭合延时设定时间

发出声光报警信号应设置继电器保护输出报警信号会动消必须手动复位

进行解出厂默认时间 10S保护模式动作

检功

设备安装接线完毕通电前必须进行检复位检键 3 秒机开

始检显示器指示灯全部点亮蜂鸣器断续响 5 次电流互感器接入探测器机

时会返回测量界面电流互感器未接入探测器机时会出现错误提示提示检错

误时复位检键机复位错误提示消

消音功

线路障控制器进入报警状态时消音键消警报声

复位功

线路障发生跳闸保护动作需复位键解报警提示重新进入正常工作状态

复位键前必须确保线路障已排否控制器重新进入报警跳闸保护YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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5428 显示键说明

LED 灯说明

报警灯：探测器发生报警时该指示灯亮

运行灯：探测器通电正常该指示灯亮

通讯灯：正常通讯时该指示灯１秒闪烁１次通讯熄灭

消音灯：探测器消音时该指示灯亮

键说明

操作键设置←消音↑检↓复位→设置←进入

设置菜单消音↑消音菜单翻增数检↓探测器检菜单翻

减数复位→探测器复位菜单退出保存

显示字符 应定义 数值范围

机址 1－199

 波特率 12 12002400480096001920

显示界面 1 路电流显示

(请根实际测量回 … 12 路 … 17 路电流轮显

路操作) 18 路电流轮显(全）

调试密码 2000

关闭

温度报警模式

告警

跳闸 1

跳闸 2

温度报警设定值 30160

延时时间 0999

关闭

…

剩余电流 18 路报警 告警

模式 跳闸 1

跳闸 2

剩余电流 18 路报警

201000…

设定值

… 报警延时时间 0999

关闭

告警

 开入 12 保护模式 跳闸 1YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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菜

单

说

明

跳闸 2

44YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案

47

YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案

 延时时间 0999

脉

继电器 12 出口方

电

式选择

遥控

报警值 080099％（报警设定值）

备注

1设置址波特率显示界面外功须先调试密码项输入密码2000否系

统更改作出保存

2需退出菜单通讯机进入菜单进行操作 120S 恢复测量画面

3报警动作电流≤80 报警设定值

5429 注意事项提示

1产品智型电子消防产品前请仔细阅读说明书务必说明书操作方法进

行安装设置

2设备中应提供正确额定电压超额定工作电压

3探测器监控设备间通讯线应采 RVSP2*15m ㎡双绞线长线距应

600m(超长度需增加 485 中继器)系统应强干扰场时通讯线应采屏蔽双绞

线屏蔽双绞线屏蔽层应接

（8）传感器

温度传感器

产品图片 型号 电流范围 变 孔径

ZCT63 063A 1000：1 Ф300 mm

ZCT150 0150A 1000：1 Ф570 mm

ZCT400 0400A 1000：1 Ф1080 mmYDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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ZCT250R 0250A 1000：1 1420mm×320mm

ZCT400R 0400A 1000：1 1820mm×320mm

ZCT800R 0800A 1000：1 2450mm×550mm

ZCT1600R 01600A 1000：1 3050mm×550mm

（数新选型准里作发货产品终）

温度传感器

温度传感器热敏电阻(Pt1000)提供 0~200℃温度监控基准检测线

缆配电箱体温度提供温度保护

注：标准长度 15m规格定制

传感器探测器方法

46YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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10 系统清单

序号 产品名称 规格型号 单位 数量

系统理层

1 监控机 监控机 戴尔 DELL 3020MT I3 台 241504G500GDVDRWKM

2 显示器 监控机显示器 DELL 戴尔 E2215HV 22 寸宽屏 台 2

3 WIN7 操作系统 WIN7 操作系统 32 位 套 2

4 智电理软件 智电理软件 YDS6000 套 1

5 交换机 交换机 KIEN1000B8TX (DC24V) 台 1

6 直流电源 直流电源 MDR2024 AC220V DC24V(24W) 台 1

7 UPS 电源 UPS 电源 山特 C1KS 1KVA1h (3 电池 12V24AH+ 台 1电池箱 C1)

8 印机 票印机 爱普生 EPSON LQ300KH 台 1

9 操作台 操作台(电脑操作台+椅) 套 1

10 通讯机柜 通讯机柜 600*1000*600mm (宽*高*深) 台 1

11 短信模块 短信模块 YN2000  1

12 卡流量包 手机卡流量包 年套 1

13 屏 2*2 拼接屏相关软硬件配套 套 1

网络通信层

1 通讯机柜 通讯机柜 600*370*450mm (宽*高*深)15mm 钢板 台 22(6U)YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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2 通信理机 通信理机 YDNET1016 台 22

3 电表箱 电表柜（含电线开关互感器辅材等） 台 66

4 通讯电缆 通讯电缆 RVSP 2*075 米 15000

5 超五类双屏蔽圆形网 超五类双屏蔽圆形网线 05 线芯 8 芯 300 米箱 米 2100线

6 辅助材料 辅助材料 (辅助配件包扎密封连接固定等配 批 1件)

7 线 JDG20 镀锌金属 米 2500

现场仪表层

1 功高精度电表 DDS3366D2PEB AC220V 10(40)A 台 12508

调试项

设备包装运输仪表参数设置通讯总线调试

1 调试培训 通讯设备调试软件组态调试系统联调数 套 1

核户培训深化设计项目资料移交

施工项

1 电表箱安装接线 项 1

1施工方完成

2 布线端接 2紫图提供远程指导 项 1

3完成紫图工程师进驻现场调试

3 布密封 项 1

4YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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第三部分 项目说明

更服务该工程特作出相关项目说明技术服务质量保证技术相关

质量保证等相关容作出保证承诺

1 系统质量保证售服务承诺

1） 保证相关文件规定负责处理货物设计材料制作原出现质

量问题

2） 货物质量保证期合规定日期

3） 质保期免费提供设备维护服务发生产品质量原引起障

时派员排解决

4） 提供长期技术维护服务超质保期产品进行维修时部优惠价计

费

2 需户配合工作

够更服务户更完成项目中系统调试期户理解

支持协调配合：

21 协助前期工作

系统配电设备安装调试完毕开始调试工作求户应现场具备

安装调试条件传真书面形式提前通知相关员便时开展前期工作

需确定容：

√系统环境情况：面装修焊接等

√敷线条件：电缆沟电缆夹层施工情况

√现场相关设备员安全保障

√系统调试阶段涉查线接线期系统量等工作户够积极作配合

工作

√系统调试阶段涉供货厂家设备时够时作协调工作

√现场环境：否具备安装机等设备条件

√系统通电情况否停电否时电否进行相关实验

√设备位相关设备安装调试已完成

√相关敷线均已完成已做检查相关修改部分已通知调试员YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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22 配合培训项目验收交接工作

户应时拟定相关培训员名单积极配合培训工作系统进入培训阶段

时户应提前通知组织相关员参加培训时少 1 名户负责参加

户应时组织员系统进行相关验收交接工作系统调试 3 天组织

相关负责员系统进行验收交接工作

23 施工说明

1集中器采集器电表箱间通讯线弱电智化专线桥架敷设外露部分明

敷 60×60PVC 线槽连接两端采φ32 波纹水渡工艺：

2具体施工安装施工工艺执行

3系统调试前严禁设备通电避免线路短路烧坏设备

4集中器采集器应安装表箱附易受日晒雨淋位置安装高度距

面 11～16m 宜

5终端供电电源取表箱 AC220V 空气开关处

6进入电表通信线均应压针型接线端子接入电表YDS6100 校园宿舍智电理系统技术方案
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3 培训交接

31 培训事项

现场调试员负责现场运行维护员进行 3 天现场培训培训容包括：

●系统安装调试初步知识

●系统工作原理

●系统功应

●系统操作

●系统常见问题解决处理

32 项目交接验收

项目交接验收书面形式项目交接单项目验收报告
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                     浅析智能用电服务系统在电力营销方面的应用
                


                
                     摘要：电力企业在营销方面开始逐渐应用到智能化用电服务系统，结合新科技手段，智能化匹配客户的不同需求，为其带来全新的服务体验，可以提高电能的利用率，缩减电力企业运营成本，促进电力企业的可持续与健...
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                     校园一卡通管理系统方案-一卡通系统解决方案
                


                
                    校园一卡通管理系统方案-一卡通系统解决方案　　感应式IC卡具有高容量、高度可靠性和安全防伪、操作简单、寿命长（读写次数高达10 万次以上）的特点。同时读写器和感应式IC卡之间的传输速率非常高，...
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                     宿舍管理方案
                


                
                    护理学院宿管部对学院原有的《宿舍管理条例》进行整改，提高宿舍内务检查标准，除原有规章制度仍遵守外，新增
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                     智能办公系统智能打印机
                


                
                    智能办公系统-智能打印机设计智能办公系统-智能打印机设计摘   要二十一世纪经济蓬勃发展，带来了突飞猛进的科学技术，与此同时，人们的需求日益增加，很多电器都出现了需求智能化的的声音，打印机便是...
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                     智能物流系统
                


                
                    2021-2021学年第1学期课程号：IEPA40320T      智能物流系统  课程论文	院系：     信息学院专业： 计算机科学与技术班级：    2021210506姓名：    ...
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                     蓝芒CDN管理系统：传统CDN技术的创新-管理系统解决方案
                


                
                    蓝芒CDN管理系统：传统CDN技术的创新-管理系统解决方案　　随着CDN产业的兴起，提供CDN服务的运营商也越来越多。但是，他们大都只是提供一种CDN产品，如果要运行该项业务，需聘请专业人员通...
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                     深思软件智能分类系统应用方案-信息系统解决方案
                


                
                    深思软件智能分类系统应用方案-信息系统解决方案1.系统概述 根据Delphi Group 2001的报告中指出，企业中有百分之八十的知识是以非结构化信息的形式存在，其中百分之八十表现为文本文件...
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                     智能厨房系统设计方案
                


                
                    智能概念厨房能够识别出进入厨房的人，并在厨房中的显示屏上显示主人所需要的任何信息，并与家庭出行计划同步，让家里的每个成员看到他们今天需要做的事情，比如学校的公交时刻表，早上开会时间，与某人约会时...
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                     XX看守所智能系统设计方案
                


                
                    
xx县看守所创建部局培树安全信息化示范单位工程项目
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                     XX小区智能化系统设计方案
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                     城市智能停车诱导系统解决方案
                


                
                    城市智能停车诱导系统解决方案一 概述交通拥挤、堵塞、事故、环境污染已成为最难消除的现代化社会公害。改善交通的研究越来越受到各国政府的重视与民众的关心。交通“停车难”日益成为制约我国大中城市经济...
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                     小区智能化系统投标设计方案
                


                
                    “智能化住宅”是为了迎合住户对住宅的软环境体系尝试要求的前提下，上世纪90年代才在一些经济较发达的国家提出。在我国，随着社会经济的不断发展，人们生活水平的进一步提高，消费者对住宅这样一个高额耐用...
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                     Geac MPC 企业绩效管理系统-商业智能解决方案
                


                
                    Geac MPC 企业绩效管理系统-商业智能解决方案　　方案介绍 　　Geac MPC 不仅具有引人注目的报表系统和管理仪表盘， 而且还是一个功能强大、简单易用的管理工具，它能够优化和改进计划...
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                     北理珠宿舍管理系统的设计与实现
                


                
                    北理珠宿舍管理系统的设计与实现北理珠宿舍管理系统设计与实现摘要高校宿舍的传统管理模式随着网络时代的来临将慢慢被淘汰。研究过程中我发现宿管阿姨们进行数据记录的时候是采用手写记录与excal表记录...
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                     基于物联网的智能小区管理系统研究
                


                
                    随着人们生活水平的不断提高与改善以及物联网技术计算机技术和通信技术的迅速发展，人们的生活生产方式发生了根本性的改变，社会大众逐渐提升了对居住环境和条件的要求，在上述现实需求中，智能小区随之出现，...
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                     网络智能办公系统管理办法
                


                
                    二塘选煤厂网络智能办公系统管理办法 
厂属各单位：
    我厂网络智能办公系统投入使用以来，为我厂安全生产经营、技术和信息传输、资料管理、数据分析等工作提供了平台，发挥了较好作用，为进一...
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